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Samenvatting  

De energie-infrastructuur is cruciaal in de transitie naar een klimaatneutraal energie -

systeem. Deze transitie vindt plaats in een omgeving die zelf ook verandert, bijvoorbeeld 

door nieuwbouw en door structuurveranderin gen in de industrie. Aanleg en wijziging  van 

energie-infrastructuur heeft  lange looptijden en het is daarom essentieel om tijdig een 

beeld te krijgen van de noodzakelijke aanpassingen. Dat zal op een integrale manier moe -

ten gebeuren. Immers, de ontwikkelingen in de ener gietransitie zijn niet meer traditioneel 

te scheiden in productie en vraag, of in gas, elektrici teit en warmte. Hoewel er al veel losse 

deelstudies zijn, ontbrak tot nu toe het integrale beeld, vanuit één coherente dataset.  

De Systeemstudie energie-infr astructuur 2020-2030-2050 Zuid-Holland voorziet daarin.  Dit is 

een eerste integrale studie, waarbij aan de hand van scenarioõs inzicht wordt verkregen in 

de samenhang van het energiesysteem. Onze verwachting is dat er de komende jaren  

voortschrijdende inzi chten zullen ontstaan over de voortgaande systeemintegratie.  

 

De hoofdvragen die in deze systeemstudie worden beantwoord zijn :  

 

Welke impact heeft de energietransitie op de (huidige) energie -infrastructuur?  

Welke oplossingen en ontwikkelingen zijn nodig om  in 2030 en 2050 de energietransitie 

in Zuid -Holland mogelijk te maken?  

 

Om de hoofdvragen te kunnen beantwoorden is een vijftal scenarioõs opgesteld, ®®n voor 

2030 en vier voor 2050. De scenarioõs voor 2050 zijn zo gekozen dat ze realistische ôhoek-

punten van het speelveldõ vormen, teneinde de impact te kunnen bepalen op het energie-

systeem. Het zijn nadrukkelijk geen blauwdrukken van hoe het moet, maar verkenningen 

van mogelijke ontwikkelingen. De  scenarioõs geven invulling aan de transitie naar klimaat-

neutraal in 2050. De totale vraag naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp 

tot 27% groei ten opzichte van nu . Binnen die totale energievraag treden grote systeem -

verschuivingen op. De inzet op CO2-emissiereductie leidt tot afname in  aardgasvraag, die 

wordt vervangen door andere energiedragers. De vraag naar elektrici teit neemt ondanks de 

inzet op besparing sterk toe, in all e scenarioõs, met in totaal een factor 2 tot 3 . Dit komt 

door elektrificatie in de mobiliteit, in de industrie en van een deel van de warmtevraag .  

In de scenarioõs is er sprake van een afname van de warmtevraag in de bestaande bouw 

door verbeterde isolatie. De warmtevraag zal voor een deel worden ingevuld met collec -

tieve warmtenette n, die in de verschillende scenarioõs aanzienlijk tot sterk toenemen , met 

name in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.  Voor de gebouwde omgeving is dat 

steeds gemodelleerd op basis van kostenoptimalisatie. Ook de vraag naar waterstof neemt 

sterk toe, afhankelijk van het scenario . Tot slot  verandert de productie van elektriciteit 

ingrijpend, met aanlanding van grote vermogens vanuit wind op zee op de Maasvlakte en 

met de groeiende inzet van zon-pv en van wind op land. Al deze wijzingen hebben impact 

op de infrastructuren.  

 

Disclaimer:  Dit  betreft een scenariostudie, met één scenario voor 2030 en vier  ôhoekpunt -

scenarioõsõ voor 2050 die gezamenlijk het speelveld opspannen waarbinnen, met de huidige 

kennis en verwachtingen, de doelen uit het Klimaatakkoord behaald kunnen worden.  

De scenarioõs voor 2050 geven de op dat moment ingebrachte kennis, expertise en ontwik-

kelingen in Zuid -Holland weer en zijn het 2 de kwartaal 2020 opgesteld. Voortschrijdend 

inzicht en recentelijke ontwikkelingen kunnen derhalve aanvullend of afwijkend zijn.  
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De belangrijkste inzichten over het energiesysteem  zijn:  

ñ Richting 2030 zullen de geplande warmtenetten moeten worden aangelegd om de 

warmte transitie mogelijk te maken in het afgesproken tempo. Ook de door de net -

beheerders reeds geplande investeringen in de ele ktriciteitsnetten zullen uitgevoerd 

moeten worden en er zullen oplossingen gekozen moeten worden voor de knelpunten in 

de elektriciteitsnetten die er daarnaast richting 2030 zullen gaan optreden. Bij de gas -

netten zullen richting 2030 investeringen gedaan moeten worden om te voorzien in de 

geplande levering van verschillende gassen aan verschillende afnemers en gebieden, 

waarvoor bijvoorbeeld in 2030 al waterstoftransportinfrastructuur nodig is voor de 

industrie.  

ñ In Zuid-Holland is in de meeste gebieden de impact op de elektriciteitsnetten van 

toenemende elektriciteits vraag groter dan de impact van toenemend elektriciteit s-

aanbod vanuit zonnecellen en wind op land.  

ñ In alle scenarioõs is er een stijging van de elektriciteitsvraag , ondanks de inzet op be -

sparing. Dit komt door elektrificatie in de mobiliteit, in de industrie en van een deel 

van de warmtevraag, en door toename van de vraag naar kracht en licht in de gebouw -

de omgeving. Deze toename van de elektriciteitsvraag kan niet worden opgevangen met 

de huidige infrastructuur plus de reeds geplande investeringen. Dat effect is al beperkt 

zichtbaar richting 2030 (dit betreft een aantal specifieke  locaties), en wordt aanzienlijk 

groter  richting 2050.  

ñ Er is een duidelijk effect zichtbaar van het toepassen van ôcurtailmentõ op het aanbod 

van elektriciteit uit zon -pv. In de betreffende gebieden  kan ôcurtailmentõ de benodigde 

netverzwaring flink beperken.  Als voorbeeld: curtailment met 33% van het piekver -

mogen van zon-pv-installaties levert een verlies van 4% van  de totale geproduceerde 

energie (maar heeft daarmee een impact op de busines scase van de installatie).  

ñ De aanlanding van ôwind op zeeõ op de Maasvlakte zoals aangenomen richting 2050 

(2030: 3,5 GW; 2050: 13,4 tot 23,6 GW) kan niet worden opgevangen met de  bestaande 

hoogspanningsinfrastructuur. Ook niet wan neer rekening wordt geh ouden met de aan-

genomen omvang van flexibel in te zetten e lektrificatie bij de industrie  zoals bijvoor -

beeld hybride boilers .  

De mogelijke oplossing om grootschalige conversie naar waterstof in te zetten overstijgt 

de capaciteit van de besta ande gastransportinfrastructuur en vergt realisatie van water -

stofinfrastructuur.  

ñ De inzet van warmtelevering in plaats van verwarming met elektrische warmtepompen 

vermindert de overbelasting v an het elektriciteitsnet. Dit effect kan in 2050 oplopen tot 

700 MW voor de provincie als geheel. De daarvoor benodigde warmte -infrastructuur 

moet nog grotendeels worden aangelegd. Dit speelt al richting 2030.  

ñ Aanvullende CO2-infrastructuur is nodig in de glastuinbouw om warmtelevering aan de 

glastuinbouw mogelijk te maken.  

ñ Voor gasnetten is gedurende de transitieperiode richting 2050 het leveren van zowel 

waterstof als methaan een uitdaging. De uitdaging bestaat eruit  dat gedurende de 

transitieperiode bei de soorten gas geleverd zullen moeten worden in gebieden.  

Dit vergt keuzes welke bestaande gasinfrastructuur voor welk type gas gaat worden 

ingezet. Voor de industrie speelt dit al richting 2030, voor de gebouwde omgeving is dit 

pas na 2030 aangenomen. 

ñ De balanshandhaving in het energiesysteem vergt een omvangrijke inzet van systeem -

flexmiddelen in 2050 , waaronder circa 5 GW aan kleinschalige waterstofgasgestookte 

gascentrales en 15 GW of meer aan systeembatterijen. De omvang en realisatie daarvan 

vergt aandacht en nader onderzoek.  

 

De belangrijkste conclusies en oplossingsrichtingen vanuit deze systeemstudie zijn   

(zie Hoofdstuk 6 voor meer detail) :  
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ñ Het algemeen beeld is dat het energiesysteem richting 2050 behoorlijke uitbreidi ng van 

bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuren vraagt. Dit betreft uitbreiding/  ver-

zwaring van de elektriciteitsnetten en realisatie van warmte -, CO2- en waterstof -

infrastructuur. Dit gaat gepaard met een ruimtevraag  en met investeringen . 

ñ Het elekt riciteits aanbod met geplande elektriciteitsopwek in de RESõen in 2030 kan 

worden geaccommodeerd met de bestaande elektriciteitsnetwerken, op enkele 

specifieke uitzonderingen na.  

ñ Tref maatregelen om de groei van de piekbelasting van de regionale elektricite itsnetten 

te verminderen . Voor de gebouwde omgeving gaat het om aanleg van de beoogde 

warmtenetten en om hybride warmtepompen  in plaats van ôall-electricõ, in combinatie 

met isolatie . Voor mobiliteit gaat het om slim laden op momen ten dat de lokale 

infra structuur dat aankan. Voor de industri e gaat het om de realisatie van  flexibele 

elektrificatie  zoals hybride boilers . Voor het aanbod vanuit wind op land en zon -pv gaat 

het om het toepassen van curtailment. Dit laatste vermindert de belasting van de 

elekt riciteits netten (maar heeft ook impact op de businesscase van deze installaties ).  

ñ De aanlanding van wind op zee in 2050 op de Maasvlakte levert meer energie dan lokaal 

nodig is. Dit moet deels worden afgevoerd naar het landelijk koppelnetwerk elektrici -

te it en deels na elektrolyse als waterstof worden ingevoed in de beoogde landelijke 

backbone waterstof  en de buisleidingverbindingen tussen de industrieclusters . 

ñ Grootschalige systeemflexibiliteit is nodig voor de benodigde systeembalans.  

Het betreft onder andere flexibele piek - en back-upcentrales, systeembatterijen, 

elektrolysers, waterstofopslag, en warmteopslag. Het overgrote deel van deze tech -

nische middelen is er nog niet, en de schaal en functie van deze middelen vragen om  

nadere studie in landelijk verband. 

ñ Voor de Transitievisies Warmte en de RESõen geldt dat tijdige besluitvorming de 

benodigde duidelijkheid schept om op tijd te kunnen anticiperen als aanleg of 

uitbreiding van infrastructuur nodig is.  

 

Samenvattend: het  veranderende energiesysteem vraagt meer - en meer diversiteit   aan 

infrastructuur (en dus investeri ngen), flexmiddelen vanwege toenemende  onbalans, ruimte, 

en ook innovaties en passende wet- en regelgeving. Bij dit alles moet bedacht worden  dat 

de transitie naar klimaatneutraal in 2 050 weliswaar uitgangspunt is in de scenarioõs, maar 

ook op zichzelf nog een stevige uitdaging vormt.  Uit de scenarioõs blijkt dat de ontstane 

knelpunten vooral vraaggestuurd zijn. Alle inspanningen om de groei van energievraag te 

verminderen, met name ele ktriciteit, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren om over -

belasting te beperken. Besparing is daarom voor alle sectoren de eerste aanbeveling.  
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Aanbevelingen voor de korte termijn  

Voor de korte termijn adviseren we om in ieder geval  in te zetten op:  

ñ Oplossen van de urgente infrastructuurknelpunten 1 voor 2030, die grotendeels ontstaan 

door toenemende vraag. 

ñ Organiseren van de governance zoals in dit rapport beschreven , startend met een 

samenwerking op de systeembenadering als vervolg van deze systeemstudie. 

ñ Aanpak opstellen voor het omgaan met de doorvoer behoeften  van elektriciteit en 

waterstof tussen tweede Maasvlakte en de landelijke ôrotondesõ elektriciteit en gas; dit 

speelt weliswaar pas ná 2030, maar is dan een gevolg van eerdere besluitvorming over 

wind op zee. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, dit vergt nader onderzoek in 

landelijk verband 2.  

ñ Nader uitwerken van het ruimtelijk ontwerp voor de energietransitie, met focus voor de 

kortere termijn op dichtbebouwde omgeving waar zowel ruimte sch aars is als extra 

infrastructuur nodig is , door combinatie van functies/slim ruimtegebruik.  

ñ Transitievisies Warmte en de RESõen: inzetten op tijdige besluitvorming voor tijdige 

realisatie van benodigde infrastructuur en rekening houden met de inzichten va n deze 

systeemstudie, zoals het beperken van de piekbelasting van elektriciteitsnetten door 

alternatieve energiedragers en warmtetechnieken.  Voorbereiden (aanpak uitwerken) 

van de ôgastransitieõ in de gasinfrastructuren, in samenhang met de Transitievisies 

Warmte (TVW). 

ñ Uitwerken van de netimpact warmte. Deze netimpact heeft zowel betrekking op het 

warmte transportsysteem (integraal ontwerp warmtetransportnet) én de lokale warmte -

infra structuur (RSW & TVW). 

ñ Experimenteren met innovaties, bijvoorbeeld in p roeftuin organiseren van een stuur -

signaal voor inzet van flexmiddelen (zoals slim laden) dat rekening houdt met de 

(lokale) capaciteit van de infrastructuur.  

ñ Het opstellen van een aanpak, in landelijk verband, voor de benodigde flex en systeem -

balancering. 

 

Nu volgt een bondige samenvatting van de uitgangspunten en analyses van deze studie.  

Scenarioõs 2030 en 2050  

De scope van deze systeemstudie is de infrastructuurgebonden  energievoorziening: vraag en 

aanbod van elektriciteit, gas (methaan en waterstof), warmte en ook CO2. De inzet van de 

verschillende energiedragers is in samenhang bepaald, redenerend vanuit de behoefte n aan 

ruimteverwarming, proceswarmte, mobiliteit, kracht en licht, et cetera. De mix van de ver-

schillende energiedragers om in die behoef ten te voorzien bepaalt  het effect op de energie-

infrastructuur.  De scenarioõs voor 2050 spannen zo goed mogelijk de realistisch voorstelbare 

ôhoeken van het speelveldõ op, zie Figuur 1. Ze gaan alle wel uit van een klimaatneutrale  

energievoorziening in 2050. De scenarioõs zijn nadrukkelijk geen blauwdrukken van hoe het 

moet, maar verkenningen van mogelijke ontwikkelingen .3  

 

________________________________ 
1  NB: reeds genomen investeringsbeslissingen zijn al verwerkt in de cap aciteitsdoorrekeningen en worden al 

uitgevoerd.  
2  Relevant hierbij is het recent gestarte VAWOZ -traject (Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee).  
3  NB: Voor hun concrete investeringsplannen hanteren de netbeheerders  soms andere, meer gedetailleerde, 

uitwerkingen die leidend zijn voor hun investeringen op korte termijn.  
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Figuur 1 - Opzet van de scenarioõs: opspannen van ôde hoeken van het speelveldõ 
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Een overzicht van de scenarioaannames staat in Tabel 1 en Figuur 2. 

 

Tabel 1 ð Overzichtstabel van de scenarioõs, per sector  

 2030 2050  

Regionale  

Sturing  

2050  

Nationale 

Sturing  

2050  

Europese  

CO2-sturing  

2050  

Internationale  

Sturing  

Gebouwde  

omgeving 

20% van de 

woningen 

aardgasvrij 

Focus op 

geothermie, 

aangevuld met 

warmterotonde  

Focus op all-

electric  en 

warmterotonde 

met restwarmte  

Focus op gas: 

veel hybride met 

groengas 

Focus op waterstof  

Mobiliteit  

personenvervoer  

(incl. bussen) 

Veel elektriciteit, 

beperkt water stof, 

en bij mengen bio-

brandstof   

Volledige 

elektrificatie  

 

Beperktere 

elektrificatie 

(95%) en verder 

waterstof  

Beperkte 

elektrificatie 

(70%) verder 

waterstof   

Beperkte elektrificatie 

(50%), verder water-

stof en 10% biobrand-

stof 

Mobiliteit  

vrachtvervoer  

Beperkt bio-

brandstoffen in 

vrachtvervoer over 

de weg en water  

Veel waterstof 

(75%) en 

elektriciteit (15%) 

wegtransport. 

Beperkt waterstof 

(25%) en 

elektricite it (25%) 

in binnenvaart .   

Beperkter 

waterstof (50%) 

en meer elek-

triciteit (25%) in 

wegtransport. 

Meer waterstof 

(30%) en minder 

elektriciteit 

(20%) in 

binnenvaart.  

Beperkt 

waterstof (25%) 

en elektriciteit 

(25%) in weg-

transport. Meer 

waterstof (40%) 

en minder 

elektriciteit 

(10%) in 

binnenvaart.  

Beperkt waterstof 

(25%) en elektriciteit 

(25%) in wegtransport. 

Meer waterstof (40%) 

en minder ele ktriciteit 

(10%) in binnenvaart. 

Glastuinbouw (Groen)gas 

gestookte wkk 

aangevuld met 

geothermie, 

restwarmte en 

klein deel bio -

massa en warmte-

pomp. 

Geothermie, 

aangevuld met 

(groen)gas-

gestookte wkk en 

biomassa. 

Combinatie van 

geothermie en 

restwarmte, 

aangevuld met 

warmtepomp 

wko, biomassa 

en (groen)gas-

gestookte wkk.  

Warmtepomp 

aangevuld met 

geothermie, 

restwarmte en  

klein deel 

biomassa. 

Combinatie geo-

thermie , restwarmte , 

warmtepomp wko, 

groengas en waterstof  

in wkk en biomassa. 

Industrie  CCS (Porthos), 

beperkte e lek-

trificatie  en 

waterstof   

(H-Vision). 

Krimp van 1% 

energievraag met 

sterke inzet op 

elektrificatie en  

beperkt  waterstof . 

Gelijkblijvende 

energievraag 

met sterke inzet  

op elektrificatie 

en waterstof . 

Groei energie-

vraag. Waterstof 

aangevuld door 

elektrificatie en 

groengas 

Hogere groei energie-

vraag. Waterstof 

aangevuld door 

elektrificatie en 

groengas 

Opwek  

elektriciteit  

3,8 GW zon 

(merendeels op 

dak) 

1,0 GW wind land 

(RES) 

3,5 GW wind zee 

Regelbaar = 

gas/biomassa 

14 GW zon 

1,2 GW wind land 

14 GW wind zee 

Regelbaar = H2 

12 GW zon 

2 GW wind land 

24 GW wind zee 

Regelbaar = H2 

6,5 GW zon 

1,0 GW wind 

land 

13 GW wind zee 

Regelbaar = 

groengas/gas 

met CCS 

5,8 GW zon 

0,5 GW wind land 

13 GW wind zee 

Regelbaar = H2 
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Figuur 2 - Overzicht totale eindgebruik  energie  in Zuid-Holland  (in PJ /jaar ) per scenario  

 
*  M = methaan, E = elektriciteit , H = waterstof, W = warmte , GO = gebouwde omgeving, MOB = mobiliteit,  

IND = industrie, LTB = land- en tuinbouw . 

De hier gepresenteerde waterstofvraag in de industrie in 2030 is exclusief de waterstof geproduceerd vanuit  

H-Vision (42 PJ). Die wordt in de  industrie meteen lokaal gebruikt en raakt de publieke energie-infrastructuren 

verder niet.  

Impact op de infrastructuren  

Wijzigingen in het gebruik en productie van energie hebben hun weerslag op de benodigde 

capaciteit van de  infrastructu ur. De netbeheerd ers van de gas- en elektriciteitsnetwerken in 

Zuid-Holland hebben de effecten van de scenarioõs doorgerekend voor hun huidige  net -

werken, inclusief reeds goedgekeurde investeringen. Waar sprake is van flinke groei van 

gebruik of aanbod worden capaciteits knelpunten zichtbaar , in het rapport verder kortweg 

ôknelpuntõ genoemd. Dat wil zeggen punten waar de huidige  infrastructuur niet toereikend 

is om in de toekomstige belasting  te voorzien.  Een knelpunt in deze context  is niet auto -

matisch een ôprobleemõ, immers: het doen van net -investeringen is dagelijkse praktijk voor 

de netbeheerders, maar vergt wel aandacht en actie . Naast capaciteitsknelpunten kunnen 

er ook andere knelpunten optreden, zoals ruimtelijke, financiële en organisatorische.  

Als het knelpunt  bij voorbeeld pas in 2050 optreedt , betekent het in dat geval  een aan-

dachtspunt waarvoor tijdig actie moet worden gepland, rekening houdend met de  soms 

lange doorlooptijden tot tien  jaar en langer van aanpassingen van energie-infra structuur.  

Netbeheerders wachten mede om die reden ook niet tot de belasting daad werkelijk de 

maximale belastbaarheid van de infrastructuren nadert maar ondernemen al eerder actie.  

 

Bij warmtenetten is de situatie anders dan bij gas en elektriciteit. In Figuur 2 is zichtbaar 

dat de rol van warmtelevering in het energiesysteem toenee mt , met de grootste toename  in 

het scenario Regionale Sturing. De bijbehorende lokale en regionale warmtenetten zijn er 

nog niet, en kond en dus ook niet worden doorgerekend  op knelpunten  op basis van de toe-

komstige vraag, zoals bij de elektriciteits - en methaannetten . De uitdaging bij de warmte -

netten ligt in de tijdige realisatie. Hoe dat precies zal gaan is het onderwerp van de 

Transitievisies Warmte, en het Integraal Ontwerp W armtetransportnet dat begin 2021 

gereed zal komen. 
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De huidige gasnetten zijn doorgerekend voor de situatie in 2050 waarbij er rekening mee is 

gehouden dat er dan zowel een netwerk voor waterstof  als een netwerk voor methaan  nodig 

is. De uitdaging bij de ga snetten zit vooral in de organisatie van de overgang van de huidige 

situatie naar de toekomstige. De vraag hoe die ôgastransitie õ precies zijn beslag kan krijgen 

is nog niet beantwoord.  

 

Om het energiesysteem gereed te maken voor de toekomst , moet de huidi ge infrastructuur 

op alle fronten worden aangepast . Het elektriciteitsnet moet worden verzwaard, het gasnet 

moet geschikt worden  gemaakt voor waterstof en de warmtenetten en het CO2-net moet 

worden aangelegd en uitgebreid.  

Hoogspanningsnet (TenneT) 

Het hoogspanningsnet, onder beheer van TenneT, omvat het 380 kV-net en het 150 kV-net. 

In 2030 zijn op het 380 kV-net nog geen knelpunten te zien. Op het 150 kV -net zijn wel 

enkele knelpunten zichtbaar in 2030 , zie Figuur 3.  

 

Figuur 3 - Visualisatie belasting hoogspanningsnet  in  scenarioõs 2030 Klimaatakkoord en 2050 Nationale 

Sturing 4 

 
 

 

In alle scenarioõs voor 2050 nemen de knelpunten toe in aantal en in mate en duur van 

capaciteitsoverschrijding. Het 380 kV -net zal vooral dienstdoen voor transport vanaf 

centrales en vanaf de voorziene grote aanlanding van wind op zee  op de Maasvlakte.  

De transporten gaan naar de rest van Nederland en mogelijk ook België en Duitsland.  

In scenario Nationale Sturing is - in navolging van de landelijke II3050 -studie  veronder-

steld dat er 24 GW wind op zee aanlandt op de Maasvlakte, met daartegenover 19  GW aan 

elektrolysers op die locatie. Dan is er nog altijd tenminste 5 GW te transporteren  vermogen 

en dat overschrijdt de beschikbare capaciteit. In de andere 2050-scenarioõs zijn de 

overschrij dingen minder groot , maar wel aanwezig.  

 

________________________________ 
4 Zie de uitleg in de tekstbox in Paragraaf 5.3 (Pagina 66 e.v.) over de technische begrippen N -0 en N-1. 
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Op het 150 kV-net worden de knelpunten rond de Rotterdamse haven heviger tussen 2030 

en 2050. Elektrificatie van de industrie leidt tot grote toename van de elektriciteitsvraag en 

het huidige 150 kV-net is daar niet op berekend. Ter illustratie: Botlek ðTheemsweg zou in 

scenario 2050 Nationale Sturing tot bijna 600% belast worden.  

 

Verder zijn er in 2050 knelpunten rond de stedelijke gebieden  van Den Haag, Rotterdam, 

Gouda, Zoetermeer en Leiden. Ook dit zijn knelpunten door toename van de vraag. 

Elektrificatie van vervoer en van gebouwverwarming leidt via doorwerking vanaf netvlakken 

met lagere spanning tot knelpunten op het 150 kV -net, ondanks dat in een deel van de 

warmtevraag wordt voorz ien door warmtenetten . 

 

Ten slotte kunnen in 2050 enkele knelpunten in het 150 kV-net ontstaan door toename van 

aanbod van zon en wind op land, bij  Goeree-Overflakkee, rond Alblasserdam, Arkel, en bij 

Sassenheim. Dit zijn gebieden met relatief veel potenti e voor zulke decentrale opwek . Deze 

aanbodknelpunten zijn er nog niet in 2030.  

Elektriciteitsnet regionale netbeheerders  

De sterke groei van de elektriciteitsvraag overstijgt de capaciteit  van de huidige netten .  

Dit speelt  met name op het tussenspanningsniveau, maar ook bij  de middenspanningsnetten 

en het laagspanningsnet, ook in  2030. Dit vraagt intensieve afstemming tussen de regionale 

netbeheerders (Stedin, Westland Infra, Liander) en samenwerking met lokale overheden.  

 

Flexibiliteits oplossingen zoals curtailment, die op aanbodknelpunten zijn gericht , zijn 

technisch relatief  makkelijk implementeerbaar, ten opzichte van flexibiliteitsoplossingen 

bij vraagknelpunten . In Zuid-Holland zijn de knelpunten vooral vraagknelpunten. In dat 

geval hebben flex ibilit eitsoplossingen ten eerste minder potentieel, en zijn ze ten tweede 

moeilijker implementeerbaar  dan die voor aanbodknelpunten . Het gaat dan om vraag-

verschuiving in de tijd waarbij  gelijktijdige actie van vele gebruike rs nodig is, zoals slim 

laden van elektrische autoõs en slim aan- en uitzetten van apparaten.  Uit de doorreke-

ningen blijkt dat flex ibiliteit  zelfs vraagknelpunten kan versté rken, indien de inzet van de 

flextechnieken geen rekening houdt met de capaciteitsruimte op de lokale netten.  

 

In de doorrekeningen van de verschillende spanningsniveaus valt op dat het percentage 

stations met  knelpunten minder wordt van  koppelstationniveau  naar laagspanningsniveau. 

Dat geldt zowel in 2030 als in 2050. Relevant is dat de percentages weliswaar af nemen 

naarmate het spanningsniveau afneemt, maar dat de aantallen in absolute zin toe nemen. 

Dit laatste omdat er in Zuid -Holland 29 koppelstations zi jn, en bijna 16.000 MS-LS-stations. 

Gasnetten (methaan, waterstof en CO 2) 

De gastransportnetten vertonen in 2050 en kele knelpunten  in de doorrekeningen van 

Gasunie. Die zijn  terug te voeren op de aannames die bij d ie doorrekeningen zijn gemaakt 

en betreft met name de omvang van 19 GW elektrolysers op de Maasvlakte in scenar io 2050-

Nationale Sturing. In de transitieperi ode tussen nu en 2050 moet het huidige aardgastran-

sportsysteem worden omgezet naar een systeem voor transport van waterstof en methaan -

gas. Het waterstof netwerk komt geleidelijk in bedrijf. Het mogelijk maken van die ôgas-

transitiesõ waarbij in de transitieperiode meerdere verschillende gassen worden getrans -

porteerd vergt extra ga stransportinfrastructuur.  

 

De regionale gasdistributie netten vertonen geen knelpunten in de doorrekeningen .  

Wel zal, net als bij de transportnetten, ook in die distributienett en een transitie worden 

doorgevoerd van de huidige aardgasdistributie , naar distributie van waterstof en groengas in 

2050. Dit vergt het maken van logische keuzes in de Transitievisies Warmte. Daar waar in de 
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toekomst geen gebruik meer wordt gemaakt van me thaan- of waterstofgas zal de bestaande 

gasinfrastructuur naar verwachting worden verwijderd (ôgeamoveerdõ). Lokaal kunnen 

zogenaamde ôboosterstationsõ nodig zijn om lokaal geproduceerd groengas indien nodig naar 

gasnetten met een hoger drukniveau over te hevelen.  

 

Naast behoefte aan leidingen voor methaan en waterstof  is er nog behoefte aan (extra) 

buisleidingen voor transport van CO2. Dit dient zowel voor afvoer van afgevangen CO2 naar 

lege aardgasvelden onder de Noordzee, als om de glastuinbouw van CO2 t e voorzien. Dat 

laatste is het gevolg van de systeemwijziging  van de glastuinbouw van het huidige aardgas, 

naar warmte uit geothermie en restwarmte, waardoor er geen eigen lokale CO2-productie 

meer is.  

Warmtenet ten 

Warmtenetten  nemen toe in alle scenarioõs, en leveren aan de sectoren gebouwde omge-

ving, glastuinbouw en industrie. De toename gaat  van een totale leveringsomvang aan de 

deze drie sectoren van 15 PJ in 2020, via  40 PJ in 2030 tot een range van 4 0 tot 82 PJ in de 

2050-scenarioõs. De warmtebronnen variëren per scenario , zie  ook Figuur 4. 

 

Figuur 4 ð Verdeling over de bronnen van warmteproductie voor de warmtelevering aan de gebouwde 

omgeving  in de scenarioõs, inclusief brandstoffen voor de productie van piekwarmte, en de elektrische 

energie voor pompen  

 
 

 

Nadere informatie over de benodigde capaciteit aan warmtenetten  is begin 2021 

beschikbaar in het Integraal Ontwerp W armtetransportnet .  

 

In deze systeemstudie zijn het gebruik en de productie van de warmte in kaart gebracht 

voor elk scenario. De bijbehorende warmtenetten  (transport én distributie)  zijn er nog niet, 

en konden dus ook niet worden doorgerekend op knelpunten op basis van de toekomstige 

vraag, zoals bij de elektriciteits - en methaannetten . De uitdaging bij de warmtenetten ligt 

in de tijdige realisatie.  

Hoe dat precies zal gaan is het onderwerp van de Transitievisies Warmte, en het genoemde 

Integraal Ontwerp Warmtetransportnet.  

De scenariokeuze voor levering van warmte ter invulling van de  warmtebehoefte heeft een 

impact op het systeem  als geheel. Als we kijken naar de piekvermogensvraag el ektriciteit 
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vanuit de gebouwde omgeving in 2050 dan is het verschil tussen scenario Nationale Sturing 

(met focus op elektriciteit) en scenario Regionale Sturing (met focus op warmtelevering) 

700 MW5.  Warmtelevering in plaats van elektrificatie in de gebouwde omgeving beperkt 

daarmee de toename van het gevraagde piekvermogen elektriciteit tot 2050 met één derde  

in de scenarioõs. 

 

De levering van warmte aan de glastuinbouw zal gepaard gaan met levering van CO2 aan die 

glastuinbouw, waarvoor ook (extra) infrastructuur nodig is . 

Ruimtebeslag  

Extra infrastructuur vergt extra ruimte. In deze systeemstudie is een eerste en nog onvol-

ledige aanzet gegeven om dat extra ruimtebeslag te bepalen. Dat was ten eerste mogelijk 

voor zonneparken en wind op land, met daarbij de kanttekening dat dat ruimte beslag 

andersoortig ruimtegebruik niet uitsluit. Ten tweede was dat mogelijk voor elektrici -

teitsstations en systeemflexm iddelen, per spanningsniveau. In dat geval met de kantteke -

ning dat het ontwerpen van de benodigde nieuwe infrastructuur buiten scope van deze 

systeemstudie valt. Het ruimtebeslag van een station is van een geheel andere aard dan dat 

van bijvoorbeeld een w indpark, een vergelijking op basis van alleen oppervlaktes is daarom 

niet zinvo l. In de uitwerking van de energietransitie zal de ruimtelijke inpassing van de 

extra energie -infrastructuur een belangrijke rol spelen. Dat geldt niet alleen de zon - en 

windparken of de elektriciteitsstations, maar ook de warmtenetten, gasnetten, 

elektriciteits kabels, en de flexmiddelen. Zie ook de aanbevelingen over governance. 

Aanbevelingen  over  governance van de transitie  

Gezien de veelheid aan oplossingen die nodig zijn in  alle energienetten en de keuzes die 

voorliggen in verschillende sectoren,  adviseren we een strategische samenwerking aan te 

gaan tussen de direct betrokken partijen . De sectorale keuzes bepalen de betaalbaarheid, 

efficiëntie en inpassing van het energiesy steem en impact buiten het energiedomein (zoals 

ruimtelijke effecten) en zijn daarom van groot belang voor de energietransitie. Ook zal vic e 

versa het energiesysteem keuzes voor sectoren kunnen bepalen. Enerzijds betreft het 

hoofdinfrastructuur , anderzijd s gaat het om het meer lokale/regionale energiesysteem 

(elektriciteit, distributie waterstof, warmtenetten ).  

 

We zien vier belangrijke randvoorwaarden om de noodzakelijke aanpassingen van de 

energie-infrastructuur zoals die in deze systeemstudie zijn besc hreven, goed te laten 

verlopen:  

1. Samenwerking: start een samenwerkingsplatform waarin gewerkt wordt aan een 

gezamenlijke visie voor de tijdige realisatie va n het integrale energiesysteem.  

2. Blijvend en gedeeld inzicht : het advies is een koppeling te maken tussen de regionale 

partners en data en het landelijke II3050 -trajec t 6 voor integ rale infrastructuur -

verkenningen. 

3. Regelgeving en experimenteerruimte : Organiseer en experimenteer met mitigerende 

maatregelen inclusief flex , en zet waar nodig een gezamenlijke l obby op voor 

aanpassing van wet- en regelgeving. 

4. Maak een vertaling naar ruimtelijke implicaties . 

________________________________ 
5  In de scenarioõs m®t plaatsgebonden flex is dat vermogensverschil minder, als gevolg van de scenarioaannames 

over de inzet van warmtepompen.  
6 Binnen II3050 wordt uitgegaan van een update eens in de twee jaar.  
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1 Inleiding  

1.1  Aanleiding  

Nederland heeft de ambitie om de CO2-emissies in 2030 en 2050 met respectievelijk 49 en 

95% te reduceren ten opzichte van 1990. Om deze doelstellingen te halen is ook in Zuid-

Holland een energietransitie nodig in alle sectoren: gebouwde omgeving, mobilite it , 

industrie, land- en glastuinbouw, en elektriciteit sproductie .  

 

Keuzes in de ene sector zijn van invloed op die in andere sectoren. Ook  zijn keuzes in de 

ene regio van invloed op de keuzes in omliggende regioõs. Bovendien is infrastructuur een 

belangrijke factor: er ontstaan andere of grotere energiestromen, terwijl verzwaring van 

bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur veel tijd, g eld, ruimte  en voorbereiding 

vergt.  

 

Het is daarom van belang om inzicht te krijgen hoe het energiesysteem er, vanuit de ver -

wachte ontwikkeling van de sectoren geredeneerd, uit kan gaan zien. Van 2020 tot 2030 tot 

2050. Nu bestaan er veel factoren  die het  toekomstbeeld van het energiesysteem beïn -

vloeden. Het beeld tot 2030 zal aan de hand van concrete initiatieven langzamerhand 

steeds duidelijker worden, maar met name voor de periode tussen 2030 en 2050 zijn er nog 

veel grote onzekerheden. Juist in die pe riode worden de grote systeemveranderingen voor -

zien. Het is daarom niet wenselijk om één  blauwdruk te geven voor de toekomst, maar een 

proces te organiseren waardoor iteratief het beeld van het integrale energiesysteem steeds 

verder aangescherpt wordt.  

1.2  Onderzoeksvragen en reikwijdte  

De Systeemstudie energie-infrastructuur 2020 -2030-2050 Zuid-Holland heeft als 

hoofdvragen: 

 

Welke impact heeft de energietransitie op de (huidige) energie -infrastructuur?  

Welke oplossingen en ontwikkelingen zijn nodig om in 2030 en 2050 de energietransitie 

in Zuid -Holland mogelijk te maken?  

 

Het gaat om een scenariostudie naar het energiesysteem van Zuid -Holland in 2030 en 2050, 

waarin de impact van de energietransitie in de gebouwde omgeving, haven en industrie, 

landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit wordt berekend en impacts op de 

energie-infrastructuren worden bepaald.  Hierbij moet worden gemeld dat in deze eerste 

integrale systeemstudie de impact op warmtenetten nog niet bepaald kon worden.  

 

De volgende onderzo eksvragen  geven daar invulling aan: 

ñ Hoe ziet het energiesysteem eruit in termen van vraag, aanbod , transport en opslag, in 

2020, in de meeste aannemelijke ontwikkeling naar 2030, en in scenarioõs voor 2050?  

ñ Wat zijn  de gevolgen van de verschillende scenarioõs voor de energietransitie op de 

infrastructuur?  Waar ontstaan knelpunten , en hoe kan het ene net het andere helpen 

ontzien? 

ñ Wat is de ruimtelijke i mpact van de energietransitie ? 

ñ Welke keuzes komen naar voren over de infrastructuur in het licht van het 

energiesysteem en de transitie die gemaakt zal gaan worden?  
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De reikwijdte  van de systeemstudie is langs verschillende lijnen bepaald:  

ñ geografisch: provincie Zuid-Holland, inclusief aanlanding van wind op zee ; 

ñ zichtjaren : 2020, 2030 en 2050; 

ñ energiedragers: elektriciteit, gas (methaan  (waaronder het huidige aardgas)  en water -

stof), warmte en  - hoewel geen energiedrager  CO2;  

ñ vraagsectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit , industrie , datacenters,  en landbouw 

(glastuinbouw); 

ñ aanbodsectoren: duurzame opwek uit zon en wind, warmte, centrales, wkkõs, biomassa 

en groengas; 

ñ infrastructuren: het regionale elektriciteitsnet ( tussen-, midden- en laagspanning),  

het hoogspanningsnet (380 en 150 kV), het gasdistributienet, het gastransportnet , 

warmtenetten, CO 2-net, en -opslag en -conversie. 

1.3  Leeswijzer  

Het rapport is als volgt opgebouwd : 

ñ Hoofdstuk 2 geeft kort weer hoe het onderzoek is opgezet ;  

ñ Hoofdstuk 3 beschrijft  de uitgangspunten en gedachten die ten grondslag liggen aan de 

diverse scenarioõs; 

ñ Hoofdstuk 4 gaat in op vraag en aanbod in de verschill ende sectoren volgens deze 

scenarioõs; 

ñ Hoofdstuk 5 geeft impact op het systeem weer en de resultaten van de doorrekeningen 

van de netbeheerders, oftewel wat de impact van de ontwikkelingen van vraag en 

aanbod is op de energie-infrastructuur ;  

ñ Hoofdstuk 6 bevat een inventarisatie van oplossingen voor knelpunten en belem -

meringen in de bestaande kaders, waarna we deze toepassen op de scenarioõs voor 

Zuid-Holland; 

ñ Hoofdstuk 7 geeft de ruimtelijke impact weer van decentrale opwek en de energie -

infrastructuren;  

ñ Hoofdstuk 8 geeft een voorzet voor governance van tijdige ontwikkeling van de energie -

infrastructuren;  

ñ Hoofdstuk 9 zet  de conclusies en aanbevelingen op een rij;  

ñ Tot slot  is er een aantal bijlagen met verantwoording van bronnen en methode , 

vergelijking met andere scenariostudies , en nadere details .  

 

Degene die het gehele rapport van voor tot achter doorleest zal merken dat er af en toe 

sprake is van herhalingen in de teksten. Dat is een bewuste keuze die is gemaakt omwille 

van de leesbaarheid van dit omvangrijke rapport.  De achterliggende reden is dat ôhet 

systeemõ vanuit verschillende invalshoeken wordt beschreven en dat dat ook noodzakelijk is 

voor een goed begrip van de materie. Soms is die insteek de verschillende sectoren, soms is 

die insteek de verschillende infrastructuren  met de bijbehorende energiedragers.  

 

Disclaimer:  Dit betreft een scenariostudie, met één scenario voor 2030 en vier  ôhoekpunt -

scenarioõsõ voor 2050 die gezamenlijk het speelveld opspannen waarbinnen, met de huidige 

kennis en verwachtingen, de doelen uit het Klimaatakkoord behaald kunnen worden.  

De scenarioõs voor 2050 geven de op dat moment ingebrachte kennis, expertise en ont wik -

kelingen in Zuid -Holland weer en zijn het 2 de kwartaal 2020 opgesteld. Voortschrijdend 

inzicht en recentelijke ontwikkelingen kunnen derhalve aanvullend of afwijkend zijn.  
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2 Opzet van het onderzoek  

2.1  Organisatie  

De voortgang van het onderzoek is verlopen in samenspraak met de projectgroep .  

Hierin waren vertegenwoordigd:  

ñ provincie Zuid-Holland; 

ñ vertegenwoordiging namens alle zeven RESõen in Zuid-Holland; 

ñ Havenbedrijf Rotterdam ; 

ñ Stedin; 

ñ Liander;  

ñ Westland Infra; 

ñ TenneT; 

ñ Gasunie Transport Services. 

 

Een complete lijst van personen die hebben bijgedragen aan de studie  is opgenomen in 

Bijlage B. 

2.2  Onderzoeksopzet  

De opzet van het onderzoek is schematisch weergegeven in Figuur 5. In de verdere 

paragrafen gaan we nader in op elk onderdeel.  

 

Figuur 5 - Opbouw van de studie  (de tijdlijn loopt van links naar rechts)  
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Dataverzameling  en expertmeetings  

De studie is opgebouwd vanuit bestaande onderzoeken. De nog lopende landelijke scenario -

studie integrale infrastructuurverkenning 2030 -2050 (II30507) is de voornaamste bouwsteen 

geweest8. Een lijst met  bronmateriaal  specifiek over Zuid -Holland is aangeleverd door de 

projectgroep.  Bij de netbeheerders, de RESõen en andere organisaties en experts zijn aan -

vullende data gevraagd. Voor de industrie is gewerkt met data van DCMR , die door ons 

kwalitatief zijn verbeterd zodat ze gebruikt konden worden als grondslag voor de industrie -

scenarioõs. Tot slot is gebruik gemaakt  van de grote hoeveelheid parate kennis binnen het 

consortium.  

 

Er is een aantal expertmeetings georganiseerd met deskundigen inzake de relevante ontwik -

kelingen in de provincie. De meetings gingen in op de lessen die in de systeemstudie een 

plek konden krijgen, rond drie themaõs: 

ñ gebouwde omgeving en mobiliteit ;  

ñ industrie en energie ; 

ñ systeem. 

Daarnaast is afgestemd met de RESõen-in-wording, en heeft provincie Zuid -Holland 

afgestemd in interne  klankbordgroepen.  

Afstemming met netbeheerders  

Daarnaast is met netbeheerders hun doorrekening van de infrastructuur voorbereid. 

Belangrijk is de definitie van het  template waarin alle data kunnen worden vervat voor 

vraag, aanbod en flex . Het vormt de schakel tussen het onderzoekswerk van CE Delft, 

Quintel en TNO enerzijds en de netbeheerders anderzijds.  Het template komt hierop neer: 

voor een reeks categorieën van vraag, aanbod en flex is voor elk scenario een dataset 

opgesteld op CBS-buurtniveau . De data bevatten de energie (GJ/jr) en de verwijzing naar 

een profiel, dat de verdeling over  de 8.760 uren in het jaar weergeeft  en daarmee infor -

matie behelst over vermogens.  Profielen zijn sterk weersafhankelijk en verschillen daarom 

van jaar tot jaar. Er is gekozen om te rekenen met profielen over 2015 , gecombineerd met 

data van energiegebruik en -aanbod van 2017. De cijfers van gebruik en aanbod waren de 

meest recent beschikbare op het benodigde detailniveau. De keuze voor 2015 -profielen is 

gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke parallel lopende studie II3050 , waarin o p dat 

moment voor 2015 was gekozen9.  

Definitie van de scenarioõs 

De zichtjaren voor de scenarioõs zijn 2020, 2030 en 2050. 2020 is geënt op de huidige 

situatie , en 2030 op het Klimaatakkoord inclusief  RESõen. Voor 2050 zijn vier scenarioõs 

opgesteld op basis van de nog lopende landelijke  II3050-scenariostudie van de netbeheer -

ders. Deze zijn waar nodig aangepast aan de specifieke context van Zuid -Holland gezien de 

inzichten uit de expertmeetings  en kennis binnen het consortium . 

________________________________ 
7  www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios -64  
8  Afwijkingen van II3050 zijn beschreven in de bijlages, per sector. Het gaat dan bijvoorbeeld om andere 

percentages bij een bepaalde ontwikkeling, gebaseerd op de in deze systeemst udie ingebrachte lokale kennis 

van de ontwikkelingen in Zuid -Holland.  En later aangebrachte wijzigingen aan de iNET-scenarioõs en flex-

berekeningen. 
9  Later is binnen II3050 gekozen om alsnog te rekenen met weerjaar 1987 (een zeer koude winter) met enige 

aanpassingen daarop. 

https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios-64
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Uitwerking vraag en aanbod  

De scenarioõs zijn verder ontwikkeld  in enkele iteraties van uitwerking en review:  

1. De input uit II3050 en de expertmeetings zijn  naar de sectormodellen  gebracht.   

De sectormodellen behelzen aan de vraagzijde gebouwde omgeving, mobiliteit, 

industrie en land - en tuinbouw. En aan de aanbodzijde elektriciteitsproductie 

(decentrale opwek, centrales en wkkõs), productie van groengas, productie van 

waterstof en warmte bronnen (industrieel, lokale warmtebronnen, geothermie, 

aquathermie, RZIõs). Ook CO2 is meegenomen: vraag als onderdeel van de glastuinbouw, 

aanbod als onderdeel van de industrie.  

2. Vervolgens is de output van de sectormodellen  samengebracht in het Energietransitie -

model. Deze systeemanalyse  laat zien of vraagsectoren onderling en met aanbod -

sectoren in overeenstemming zijn , zowel voor baseload als voor piekuren.  

3. De resultaten zijn teruggelegd bij  experts en projectgroep.  Deze review  gaf aanleiding 

tot aanpassingen (terug naar Stap 1).  

Aanvull ing met flex ibiliteit  

De dataset over vraag en aanbod is ten slotte aangevuld met flexibiliteit. Die kan zorgen 

voor bijvoorbeeld andere profielen (opslag, vraagspreiding en -verschuiving) of vraag naar 

andere energiedragers (conversie). De aanvulling is gedaan in overeenstemming met II3050 

en maakt onderscheid tussen plaatsgebonden flexibiliteit en systeemflexibiliteit.   

 

Flexibiliteit is aangebracht binnen  het elektriciteitssysteem als tussen energiedragers.  

Bij dat laatste bedoelen  we technieken als power -to-heat en power -to-gas. Bij gas 

(methaan en waterstof) heeft  Gasunie rekening gehouden met gasopslag in het landelijk 

gassysteem. Flex in het warmtesysteem is wel beschouwd (zoals hogetemperatuur -

warmteopslag) maar nog niet doorgerekend als effect op de warmte -infrastructuren.  

 

De plaatsgebonden voorzieningen (curt ailment , power-to -heat  en warmteopslag, gedrag 

van hybride ketels en warmtepompen, slim laden van EVõs, en OPAC10) zijn ingevuld vanuit 

deze studie op analoge wijze als in II3050. De systemische voorzieningen (centrales, power-

to -gas en gasopslag, batterije n, vehicle-to -grid ) zijn direct overgenomen uit II3050.  Meer 

informatie over flexibiliteit volgt in Paragraaf 4.4.  

 

Alle flexvoorzieningen zijn opgenomen in de respectievelijke scenarioõs in ETM, waarin hun 

inzet wordt doorgerek end. Dit resulteert in een tweede dataset, die samen met de eerste 

dataset, waar geen flex in zat , aan de netbeheerders is gestuurd.  

Doorrekening infrastructuur door netbeheerders  

De impact van de scenarioõs op de energie-infrastructuren is doorgerekend door de 

regionale netbeheerders Liander, Stedin en Westland Infra, door de landelijke net -

beheerders TenneT en Gasunie, en voor het warmtenet door Warmtelin Q. 

 

ñ De regionale netbeheerders Liander , Stedin en Westland Infra  hebben de impact op 

hun netten doorge rekend. Het betreft allereerst  de koppelstations aan het hoog-

spanningsnet en hun eventuele substations van tussenspanning naar middenspanning 

(TS/MS). Vervolgens hebben ze transformators op middenspanning (MS-MS) en van 

midden- naar laagspanning (MS-LS) doorgerekend, en Stedin bovendien ook l aag- en 

________________________________ 
10 OPAC is onderdeel van de flexopties in II3050 maar niet in Zuid -Holland. 
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middenspanningskabels. Voor hun gasnetten hebben ze geanalyseerd hoe de piek-

volumes zich verhouden tot de huidige capaciteit en hoeveel eventueel in aanmerking 

komt om te amoveren.  

ñ TenneT  heeft loadflow berekeningen gedaan aan het hoogspanningsnet. Dit betekent 

dat voor elk uur van het jaar het gehele Nederlandse net wordt doorgerekend om  het 

aanbod van elektriciteit naar de vraag te transporteren.  De berekeningen gaan voor 

vraag en aanbod in Zuid-Holland uit va n de data uit deze studie en voor de rest van 

Nederland uit de corresponderende scenarioõs uit II3050. 

ñ Gasunie heeft een vergelijkbare analyse gedaan voor het gasnet.  Het gaat om de 

stromen aan methaan11 en waterstof.  

ñ Warmtelin Q heeft een analyse gedaan van het warmtetransport en de infrastructuur die 

daarvoor nodig zou zijn.  Die scope is beperkt. Momenteel wordt gewerkt aan het 

Integraal Ontwerp Warmtetransportnet, dat begin 2021 beschikbaar is, en veel meer 

inzicht zal gaan geven. In da t ontwerp wordt echt er niet ingegaan op de interactie en 

samenhang met elektriciteit en gas. Kortom, er is een verder vervolg nodig waarin 

impact en samenhang van warmte (Integraal Ontwerp) met elektrici teit en gas tot zõn 

recht komt. Oorspronkelijk zou dat integraal ontwerp al in medio 2020 gereed zijn en 

dan als input hebben gediend voor deze Systeemstudie.  

Analyse 

De analyse omvat een aantal stappen: 

ñ De doorrekeningen van de infrastructuur resulteren in een overzicht van knelpunten .  

Deze hebben we geanalyseerd op locatie,  termijn (2020, 2030, 2050), en mate en duur 

van capaciteitsoverschrijding . 

ñ Vervolgens hebben we de oorzaken  onderzocht door de knel punten te relateren aan de 

data over vraag en aanbod. 

ñ Daarna is bekeken in welke mate de flexibiliteit  de knelpunten kan ond ervangen en 

welke andere oplossingen  in aanmerking komen.  

ñ Een belangrijk criterium voor Zuid -Holland is de ruimtelijke impact . Deze is per 

scenario in eerste aanzet in  kaart gebracht.  

ñ Ten slotte zijn de lessen voor het energiesysteem  geëvalueerd: met welke  verbanden 

moet rekening worden gehouden bij het vormgeven van de energietransitie in Zuid -

Holland? Het gaat om verbanden tussen vraagsectoren onderling, tussen vraag en 

aanbodtussen, en tussen regioõs (buurten, gemeenten, RESõen, provincie en Nederland). 

Rapportage 

Ten slotte zijn alle bevindingen in dit rapport vervat.  Daarnaast wordt  door provincie Zuid -

Holland een online omgeving ingericht, waarin de uitkomsten op toegankelijke wijze op de 

kaart zijn gezet . Zie: https://systeemstudie -pzh.hub.arcgis.com/   

________________________________ 
11  Er is bij de doorrekening geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds hoog - en laagcalorisch aardgas en 

anderzijds groengas. 

https://systeemstudie-pzh.hub.arcgis.com/
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3 De scenarioõs 

Er zijn in totaal zes scenarioõs uitgewerkt . Het ôscenarioõ voor 2020 is gebaseerd op de 

huidige situatie  en het scenario voor 2030 op realisatie van  het Klimaatakkoord en de 

RESõen. De vier scenarioõs voor 2050 zijn gebaseerd op de nog lopende landelijke scenario-

verkenning II3050, waarbij op onderdelen bewust is afgeweken van II3050 om recht te doen 

aan de in deze regionale integrale systeemstudie  verzamelde inzichten over de ontwik keling 

van het energiesysteem in Zuid-Holland. Hieronder geven we de centrale gedachten weer 

die het vertrekpunt vormen in deze toekomstbeelden .  

 

Alle vier scenarioõs voor 2050 zijn zo opgesteld dat het energiesysteem  klimaatneutraal  is in 

2050, maar ze geven daar op verschillende manieren invulling aan. Daardoor ontstaat een 

ôspeelveldõ, waarvan de scenarioõs de hoeken opzoeken. Zie Figuur 6. Dát het energie -

systeem klimaatneutraal  is in 2050 is weliswaar een doelstelling, maar is  nog een stevige 

uitdaging om te realiseren.  In de vier II3050-scenarioõs komt kernenergie niet voor en, in 

aansluiting daarop, ook niet in deze systeemstudie.  

 

We benadrukken dat deze scenarioõs niet zijn bedoeld als blauwdrukken voor de toekomst, 

maar ju ist als uiteenlopende beelden van hoe de toekomst eruit zou kúnnen zie n, elk met 

een eigen onderliggend wereldbeeld . Hiermee kunnen de netbeheerders in kaart brengen 

wat er eventueel gevraagd wordt van de capaciteit van de infrastructuren.  

 

Het kunnen doorrekenen van de netinfrastructuren vereist dat de scenarioõs zijn uitgewerkt 

tot gedetailleerde cijfermatige datasets  met de verschillende soorten vraag en aanbod , 

waarbij alle vraag en aanbod ook een duidelijke locatie heeft.  Voor de RESõen hebben we 

die vertaling zelf gedaan op basis van de in juni 2020 beschikbare informatie vanuit de RES -

processen. De getalsmatige uitwerking van de scenarioõs is beschreven in Hoofdstuk 4. 
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Figuur 6 - Opzet van de scena rioõs: opspannen van ôde hoeken van het speelveldõ 

 
 

Relatie tussen deze systeemstudie Zuid -Holland en de investeringsplannen van de netbeheerders:  

De systeemstudie gaat uit van scenarioõs voor 2050 met een aantal uitgangspunten rondom flex, regionali-

satie, etc . Deze systeemstudie kan niet één op één verbonden worden met een investeringsplan. Het plannen 

van de investeringen gaat tot 2030 en wordt gebaseerd op meer informatie dan alleen deze scenarioõs.  

Het gaat dan zeker aan de oplossingenkant om het combineren van ontwikkelingen (capaciteit omliggende 

stat ions, asset-levensduur) om te komen tot een uiteindelijke investering. Deze oplossingen word en uit -

gewerkt in een masterplan studie, een gedetailleerde st udie waar via een alternatieven studie meerdere 

varianten tegen elkaar afgewogen worden. Als voorbeeld wordt hieronder de relatie met Scenariostudie 

Holland Rijnland toegelicht.  Situaties zoals beschreven voor Holland Rijnland  gelden ook voor de andere 

netbeheerders 

 

Relatie tussen deze Systeemstudie Zui d-Holland en de meer gedetailleerde Scenariostudie Holland 

Rijnland  

Liander en regio Holland Rijnland hebben in 2019 gezamenlijk een studie uitgevoerd, de Scenariostudie 

Holland Rijnland. Via scenarioõs is gekeken hoe de vraag naar elektriciteit zich in de toekomst gaat ontwik -

kelen en welk effect dit heeft op het elektriciteitsnet in de regio. Hieruit blijkt dat het elektriciteitsnet in 

Holland Rijnland te weinig capaciteit heeft om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. 

Het gevolg is dat binnen vijf  jaar het net op veel plekken overbelast is.  

Liander heeft, op basis van de Scenariostudie, samen met de gemeenten en de landelijke netbeheerder 

TenneT in 2019 een investeringsroute vastgesteld om extra capaciteit in het net te creëren. De  uitvoering van 

deze investeringsroute is al volop in gang. Zo zorgen de netbeheerders ervoor dat iedereen in Holland Rijnland 
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in de toekomst toegang kan houden/krijgen tot elektriciteit en werken we vanuit onze maatschappelijke rol 

aan een toekomstbestendig energienet.  

 

In de Scenariostudie Holland Rijnland zijn specifiek voor de regio ontwikkelingen op elektriciteitsvraag en/ -

aanbod onderzocht. Verschillen in uitkomst tussen de Systeemstudie en de Scenariostudie zitten vooral op de 

kortetermijnprognoses.  De Scenariostudie bevat de individuele ontwikkelingen die de komende jaren zullen 

gaan spelen in de verschillende gemeenten. De systeemstudie heeft een globalere aanpak. Voor specifieke 

netgerelateerde investeringen in Holland Rijnland is hierom de Scenar iostudie leidend en wordt deze gebruikt 

als belangrijkste input voor de RES Holland Rijnland.  

 

De systeemstudie en Scenariostudie zijn complementair, beide studies laten dezelfde orde grootte belasting 

zien op het elektriciteitsnet in 2050. Dit geeft aan dat er meerdere routes mogelijk zijn naar een CO2-neutrale 

regio en dat de belasting op het elektriciteitsnet fors zal stijgen richting 2050 ongeacht welke route ook 

belopen zal worden.  

3.1  2030: Klimaatakkoord  en RESõen 

Voor 2030 is één scenario uitgewerkt.  Daarin is ervan uitgegaan dat het Klimaatakkoord en 

de RESõen succesvol worden uitgevoerd.  We gaan uit van de concept-RESõen op peildatum 

juni 2020.  Voor de RESõen hebben we zelf de vertaling gemaakt naar de concrete cijfers en 

locaties die de netbeheerde rs nodig hebben voor hun doorrekeningen, op basis van de in 

juni 2020 beschikbare informatie vanuit de RES -processen. Dit scenario vormt de basis van 

de scenarioõs voor 2050. 

 

De belangrijke ingrediënten van het 2030 -scenario zijn:  

ñ Nederland reduceert  de CO2-uitstoot  met 49% in 2030 ten opzichte van 1990 12.  

ñ De gaswinning uit de grote gasvelden in Groningen is in 2030 geheel gestopt.  

ñ Kolencentrales in Nederland zijn  in 2030 inmiddels gesloten. 

ñ Er is groei van wind op zee en decentrale opwek.  Voor decentrale opwek zijn de 

concept-RESõen gevolgd. 

ñ Gemeenten werken met de buurtaanpak aan aardgasvrije woningen , 20% van de 

woningen is aardgasvrij in 2030 (met name door warmtenet ten).  

ñ Er is een groeiend aandeel van elektrische voertuigen.  

ñ De industrie beperkt de broeikasgasuitstoot , gestimuleerd door onder andere ETS en een 

Nederlandse CO2-heffing.  

ñ Conform H-Vision en Porthos wordt blauwe waterstof gemaakt met opslag van CO 2.  

ñ In de industrie staat 300 MW hybride technologieën die bij overschotten van elektriciteit 

geen gas maar elektriciteit gebruiken.  

ñ De glastuinbouw maakt meer gebruik van  restwarmte  en geothermie en  bespaart 

energie door modernisering van kassen. 

________________________________ 
12  Dit is het uitgangspunt van het  Klimaatakkoord. De EU had op dat moment een formele doelstelling van -40%, 

het doel van het Nederlandse Klimaatakkoord is ambitieuzer dan dat. Op het moment van schrijven van dit 

rapport neigt de EU echter naar een doel van -55% in 2030. In dat geval is aanscherping van het Klimaatakkoord 

nodig. 
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3.2  Scenario 2050 - Regionale Sturing 13 

In dit toekomstbeeld hebben provincies en gemeenten veel regie.  

Zoveel mogelijk energie voor de productie van elektriciteit, gas en warmte 

komt uit lokale energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa, restwarmte en 

geothermie 14. Er is veel meer energie -infrastructuur dan nu nodig om de 

ongelijktijdigheid en afstand tussen vraa g en aanbod op te lossen. Warmte-

netten groeien sterk , door optimale benutting van lokale bronnen . 

 

De belangrijkste ingrediënten van dit toekomstbeeld zijn:  

ñ Energietransitie grotendeels door lokale en regionale overheden gestuurd.  Burgers zijn 

gedreven voor de energietransitie, er zijn veel lokale projecten, en optimale inzet van 

lokale bronnen.  (Regionale Sturing staat niet gelijk aan de RESõen) 

ñ Nederland is 100% CO2-neutraal .  

ñ Nederland is energetisch zelfvoorzienend. Er zi jn geen importen.  Op regionaal niveau is 

men ook zo veel als mogelijk zelfvoorzienend.  

ñ Dit gaat gepaard met krimp van de energie -intensieve industrie.  

ñ Veel energiebesparing. 

ñ Veel elektrificatie en inzet van l okaal beschikbare warmtebronnen  

ñ Veel lokale opwek (zon , wind op land , geothermi e).  

ñ Veel circulariteit.  

ñ Om zoveel mogelijk  zelfvoorzienend te kunnen zijn, is grootschalige opslag van energie 

nodig. 

3.3  Scenario 2050  - Nationale Sturing  

De Rijksoverheid heeft in dit toekomstbeeld veel regie en stuurt op zo veel 

mogelijk energieautonomie v oor Nederland als geheel, via een mix van 

vooral centrale energiebronnen, zoals met name wind op zee. Wind op zee 

wordt ook omgezet in waterstof. Daarnaast wordt ook relatief veel zon en 

wind op land ingezet, maar minder dan in ôRegionale Sturingõ. Er is minder 

energie-infrastructuur nodig dan in ôRegionale Sturingõ, maar wel meer 

hoogspanningsinfrastructuur vanwege de omvang van wind op zee. Doordat er waterstof -

distributie in de gebouwde omgeving beschikbaar komt nemen hybride warmtepompen een 

deel van de gebieden over die in ôRegionale Sturingõ met warmtenetten worden voorzien. 

 

De belangrijkste ingrediënten van dit toekomstbeeld zijn:  

ñ Energietransitie door het Rijk  gestuurd. De energietransitie wordt gedreven door grote 

projecten (waaronder de warmterot onde in Zuid-Holland) en richtinggevend beleid.  

ñ Nederland is 100% CO2-neutraal .  

ñ Nederland is energetisch in hoge mate zelfvoorzienend.  

ñ Energie-intensieve industrie blijft gelijk aan de huidige omvang.  

ñ Veel grootschalige opwek, met name wind op zee.  

ñ Veel systeemflexibiliteit in de flexvariant van het scenario, in de vorm van elektro lysers 

bij het aanlandingspunt wind op zee op de Maasvlakte, en in de vorm van relatief 

kleine, vraaggestuurde elektriciteitscentrales (ôgas-to-powerõ). 

ñ Veel elektrificatie en circulariteit .  

ñ Om vrijwel zelfvoorzienend te kunnen zijn, is ook grootschalige opslag nodig. 

________________________________ 
13  NB: dit 2050-scenario is nadrukkelijk iets anders dan de RESõen, al lijken de namen op elkaar. 
14  In het potentiële aanbod zijn ook lagetemperatuurbronnen meegenomen, zoals datacenters.  
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3.4  Scenario 2050  - Europese CO2-sturing  

In dit toekomstbeeld komt de energievoorziening via een organisch proces tot stand, 

gestuurd door een stevig CO2-prijssignaal,  maar zonder verdere regie van de overheid.  

De energievoorziening is een mix van lokale en inter nationale opties.  

De industrie kiest voor afvang en opslag van CO2 (CCS) als belangrijke oplossing 

voor het klimaat probleem. Besparingsmaatregelen zoals gebouwisolatie blijven 

uit of worden pas laat in het transitie proces uitgevoerd.  

Het Nederlandse bedrijfsleven zal in dit toekomst beeld veel minder bijdragen 

aan oplossingen dan in de andere scenarioõs. De hoeveelheid benodigde 

elektriciteits infrastructuu r is beperkter ten opzichte van de scenarioõs ôRegionale Sturingõ 

en ôNationale Sturingõ (maar neemt wel toe t.o.v. huidig, vanwege groei van elektriciteits-

gebruik in de sectoren). Collectieve opties zoals warmtenetten nemen nauwelijks toe ten 

opzichte van huidig omdat er niet actief op wordt gestuurd om ze te realiseren.  

 

De belangrijkste ingrediënten van dit toekomstbeeld zijn:  

ñ Nederland haalt de CO2-doelen door een energietransitie die vorm krijgt door een 

Europese CO2-belasting met importheffingen en compensatie aan de grenzen van 

Europa. 

ñ Nederland is 100% CO2-neutraal, er is veel handel in energie en grondstoffen binnen 

Europa en Nederland is niet zelfvoorzienend.  

ñ De energie-intensieve industrie groeit.  

ñ Europese markt voor waterstof (waaronder veel ôblauweõ waterstof) en biomassa. 

ñ Veel inzet van groengas of aardgas met CCS. Het groengas kan zowel in Nederland als 

elders in Europa worden geproduceerd.  

 

NB: in het rapport gebruiken we verder de afgekorte term ôEuropese Sturingõ voor dit 

scenario. 

3.5  Scenario 2050  - Internationale  Sturing  

Nederland is in dit toekomstbeeld een mondiaal georiënteerd land dat 

verschillende vormen van hernieuwbare energie(dragers) importeert, zoals 

biomassa (groengas en pellets), en vooral ook waterstof. Er is een inter -

national e productie en handel in waterstof uit kl imaatneutrale bronnen 

(hernieuw baar en fossiel + CCS). De omvang van zon en wind in Zuid-

Holland is veel minder dan in ôRegionaalõ. Het aandeel ôgasõ in de 

gebouwde omgeving is hoog, en verdeeld over groengas- en water stofnetten. De hoeveel -

heid benodigde elektriciteitsinfrastructuur is beperkter ten opzichte van de scenarioõs 

ôRegionale Sturingõ en ôNationale Sturingõ (maar neemt wel toe t.o.v. huidig, vanwege groei 

van elektriciteitsgebruik in de sectoren). Collec tieve opties zoals warmtenetten nemen 

nauwelijks toe ten opzichte van huidig, vanwege de ongelimiteerde beschik baarheid uit 

import van groengas en waterstof.  

 

De belangrijkste ingrediënten van dit toekomstbeeld zijn:  

ñ De gehele wereld streeft naar CO 2-reductie en fossiel wordt sterk beperkt.  

ñ Nederland wordt 100% CO2-neutraal, er is veel mondiale handel in energie en 

grondstoffen. Nederland is niet zelfvoorzienend.  

ñ Energie-intensieve industrie groeit.  

ñ Wereldwijde markt voor waterstof en biomassa.  

ñ Veel inzet van waterstof.  

ñ Veel ruimte voor CCS. 
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3.6  Scenario õs in  het  EnergieTransiti eModel ETM 

De uitwerking van de scenarioõs in termen van vraag en aanbod en de rol van flexibiliteit 

presenteren we in het volgende hoofdstuk. De scenarioõs zijn ook terug te vinden in ETM via 

volgende linkjes.  De scenarioõs zijn zowel met als zonder flex uitgewerkt. 

 

Basisscenarioõs: 

2030 Klimaatakkoord: Systeemstudie Zuid-Holland - 2030 

2050 Regionale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Regionale Sturing - basis 

2050 Nationale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Nationale Sturing - basis 

2050 Europese CO2-sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Europese CO2-sturing - basis 

2050 Internationale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Internationale Sturing - basis 

  

Met flex:  

2030 Klimaatakkoord: Systeemstudie Zuid-Holland - 2030 - flex  

2050 Regionale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Regionale Sturing - flex  

2050 Nationale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Nationale Sturing - flex  

2050 Europese CO2-sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Europese CO2-sturing - flex  

2050 Internationale Sturing: Systeemstudie Zuid-Holland - 2050 Internationale Sturing - flex  

https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766726
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766730
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766732
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766734
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766736
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766727
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766731
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766733
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766735
https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/766737
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4 Vraag, aanbod en flexibiliteit  

De scenarioõs zijn uitgewerkt tot een dataset met vraag en aanbod van alle energiedragers 

in alle sectoren uitge splitst op buurtniveau. In dit hoofdstuk presenteren we daar de uit -

komsten van op het niveau van heel Zuid -Holland. We doen dit in termen van energie vraag 

en -aanbod (petajoule per jaar) , wat goed het beeld van de energietransitie weer geeft, 

maar voor de impact op de netten gaat het uiteindelijk om de piekvermogens (megawatt). 

Na het beschrijven per sector van energievraag en per energiedrager van energie -aanbod 

per sector gaan we ten slotte in op flexibiliteit en piekvermogens.  In Paragraaf 4.3 staat 

een overzichtstabel.  In de Bijlagen E tot en met I staat een uitgebreide re omschrijving van 

de aannames per sector. 

4.1  Energievraag 

Het energiesysteem heeft in elk 2050 -scenario een ander accent. De ontwikkeling verschuift 

van het huidige systeem dat op fossiele brandstoffen/energiedragers is gebaseerd, naar 

klimaatneutraal in de 2050 -scenarioõs. Figuur 7 geeft de verschuivingen weer in de diverse 

scenarioõs, per sector en per energie drager.  In de volgende paragrafen gaan we per sector 

dieper in op de ontwikkeling van de vraag.  

 

Figuur 7 - Vraag per sector en per energiedrager (PJ /jaar )* 

 
*  M = methaan, E = elektriciteit, H = waterstof, W = warmte 15, GO = gebouwde omgeving, MOB = mobiliteit,  

IND = industrie, LTB = land- en tuinbouw . 

De hier gepresenteerde waterstofvraag in de industrie in 2030 is exclusief de waterstof geproduceerd vanuit  

H-Vision (42 PJ). Die wordt in de industrie meteen lokaal gebruikt en raakt de energie -infrastru cturen verder niet.  

________________________________ 
15  Dit is warmte die aang evoerd wordt via warmtenetten. Warmte die onttrokken wordt van de omgeving of de 

bodem door een warmtepomp is in deze weergave niet meegenomen.  
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4.1.1  Gebouwde omgeving  

Hieronder staan de belangrijk ste aannames en resultaten voor de gebouwde omgeving. 

Meer informatie hierover staat opgenomen in Bijlage E. We beschrijven eerst de inzet van 

de verschillende technieken voor ruimteverwarm ing in de verschillende scenarioõs. Daarna 

volgt de vertaling naar energievraag.  

Warmtetechnieken  

De gebouwde omgeving wordt nu grotendeels verwarmd met aardgas. Dit zal licht afnemen 

tot 2030, door verdergaande isolatie, en  met groei van warmtenetten, war mtepompen en 

hybride systemen (combinatie cv-ketel met warmtepomp). De transitie van de gebouwde 

omgeving zal echter voor het grootste deel plaatsvinden na 2030 . De scenarioõs voor 2050 

leggen de nadruk op uiteenlopende systeemopties voor de warmtevoorzien ing van de ge-

bouwde omgeving. In Figuur 8 zijn de warmtetechnieken weergegeven per scenario , op een 

100%-schaal. De figuur toont de transitie van een warmtevoorziening die gedomineerd 

wordt door hr-ketels op aardgas naar een klimaatneutrale warmtevoorziening. De scenarioõs 

bevatten elk een andere mix van warmtetechnieken. In alle scenarioõs zijn warmtenetten 

en elektrische warmtepompen voorzien, die geografisch op buurtniveau zijn toegewezen.  

In scenario Regionale Sturing komen de meeste warmtenetten voor. In scenario Nationale 

Sturing is een deel daarvan vervangen door extra buurten met elektrische warmtepompen. 

Scenario Europese CO2-sturing heeft een grotere inzet van groengas (in hybride warmte -

pompen), en in scenario Internatio nale Sturing wordt juist ingezet op waterstof, vooral in 

combinatie met hybride warmtepompen.   

 

Figuur 8 - Aandeel woningequivalenten per warmtetechniek *, op een 100% -schaal in elk scenario  

 
* 1 woningequivalent is 1 woning of 1 50 m2 bvo utiliteitsbouw . 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020 2030 Reg Nat Eur Int

HR-ketel Hybride All-electric Waterstof Hybride waterstof Warmtenet



 

  

 

29 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Warmtenetten  

In alle 2050-scenarioõs is er sprake van omvangrijke levering van restwarmte, in drie v an de 

vier scenarioõs aangevuld met een relatief kleine bijdrage vanuit geothermie. In het 

scenario Regionale Sturing is er juist een grote omvang aan levering vanuit geothermie 

voorzien. Zie Figuur 11, waarin ook de effecten van piekwarmteketels  op methaan c.q.  

waterstof is getoond, en van de pompen van de warmtenetten en de bronpompen van de 

geothermiebronn en. De figuur toont ook de forse toename in de tijd van de inzet van 

warmtelevering.  

 

Aandachtspunten bij warmtenetten zijn piekvoorzieningen. In de vraag komen grote pieken 

voor (õs ochtends en õs avonds op een winterse dag) terwijl het aanbod daarin niet mee kan 

bewegen. Daarnaast is het vanuit het kostenoogpunt niet wenselijk om het aanbod in te 

richten op de piekvraag. Er zijn daarom piekketels voorzien op waterstof  of groengas, zie 

Figuur 11. 

 

Een tweede aandachtspunt vormt de temperatuu r. De hoge temperaturen, zoals van indus -

triële bronnen, zijn voor de  ruimteverwarming van de gebouwen  niet strikt noodzakelijk. 

Daar bestaat de mogelijkheid van cascadering. Lokaal zijn ook veel bronnen te vinden van 

lage temperatuur, bijvoorbee ld oppervlaktewater. Deze warmte moet dan met behulp van 

een warmtepomp opgewaardeerd worden naar de gewenste temperatuur . Dit kan in het 

gebouw of centraal . Voor nieuwbouw is dit geschikt, maar voor bestaande bouw vaak min -

der, omdat dan alsnog isolatie e n verzwaring van elektriciteitsnetten nodig is, naast de 

aanleg van het warmtenet.  

 

Voor buurten waarin nu al (een deel van) de woningen zijn aangesloten op een warmtenet 

rekenen we met verlaagde kosten voor een warmtenet. We veronderstellen dat er bij her -

investering in en uitbreiding van deze netten minder kosten gemaakt hoeven te worden dan 

bij buurten waarin nog helem aal geen warmtenet aanwezig is.  In de scenarioõs is gerekend 

met vraag en aanbod van warmte en met de kosten van de verschillende techniek en 

inclusief de benodigde netwerken . Op basis daarvan zijn de buurten geselecteerd met 

warmtedistributie. Er zijn echter geen concrete warmtenetwerken gemodelleerd in de 

scenarioõs. Zie Figuur 9 voor een weergave van de buurten met  warmtelevering in scenario 

2050 Regionale Sturing (met de meeste warmtelevering) en 2050  Internationale Sturing (met 

de minste warmtelevering).  
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Figuur 9 ð Geografische weergave van de buurten in de 2050 -scenarioõs met warmtelevering (de buurten met 

oranje kleurcode). Bovenste figuur: scenario Regionale Sturing  (met de meeste warmtelevering), daaronder 

het scenario Internationale Sturing  (met de minste warmtelevering ) 
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Clustering  van warmteoplossingen  

Een geografische weergave van warmtetechniek en per buurt is opgenomen in Bijlage D. Een 

punt van aandacht is dat wanneer per buurt een optimale warmtetechniek wordt gezocht, 

een buurt kan afwijken van  omliggende buurten. Er  kunnen dan ôeilandjesõ ontstaan. Het is 

gezien het huidige gasnet niet altijd technisch mogelijk om de ene buurt van groengas te 

voorzien en een naastgelegen buurt van waterstof. Ook kan het voorkomen dat er een uit -

gebreid gasnet in stand moet worden gehouden om enkele, verspreid ligg ende buurten te 

voorzien ð iets wat technisch wel mogelijk is, maar wat zou kunnen leiden tot hogere kosten 

per aansluiting.  Hetzelfde geldt bij de aanleg van warmtenetten. Bij elektriciteit speelt dit 

niet, omdat elk gebouw een elektriciteitsaansluiting h eeft en elektriciteitsnetten in alle 

buurten voorkomen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat het raadzaam is om bij de 

warmtetransitie van de gebouwde omgeving, zoals die wordt uitgewerkt in de Transitie -

visies Warmte, rekening te houden met clusteri ng. Of anders gezegd: met het voorkómen 

van ôeilandjesõ. 

 

De regionale netbeheerders en Gasunie werken aan een analyse van het gasnet om te 

bepalen welke clustering en mogelijk zijn . Het distributienet van de RNBõs is via gasont-

vangststations (GOS) gekoppeld aan het landelijke hoofdnet  van Gasunie. De distributie -

netten  hebben echter geen boomstructuur : een buurt wordt niet voorzien door één GOS, 

maar buurten zijn onderling verbonden en zo uiteindelijk aan meerdere stations, die boven -

dien vaak aan verschillende buizen van het hoofdnet zijn gekoppeld . Ofwel houdt men deze 

structuur in stand en zijn er grote clusters, waar wel delen van het gasnet af kunnen, maar 

waarbinnen niet parallel in twee gassen kan worden voorzien. Of, indien wenselijk,  zou men 

waar mogelijk  in de structuur kunnen knippen, in het regionale of in  het hoofdgasnet,  om 

tot kleinere clusters te komen.  

 

Een voorbeeld van een eilandje is te vinden in scenario Nationale Sturing in Leiden.  

Daar zijn in  het centrum hr-ketels op groengas een opportune warmtetechniek, maar dit 

zijn de enige buurten in de omgeving die  in dat scenario  nog een gasnet nodig hebben.  

In dat scenario is er overwegend verwarming met een warmtenet of all -electric.  

 

Een ander voorbeeld is te vinden in scenario Europese CO2-sturing. Daar zijn zowel hr-ketels 

op waterstof als hybride warmtepompen met groengas opportune warmtetechnieken. Het 

rekenmodel CEGOIA, wat optimaliseert op een inschatting van maatschappelijke kosten, 

plaatst deze geregeld dicht bij elkaar, bijvoorbeeld  in Gouda. Dit is echter niet mogelijk 

met de clustering die te maken is met de huidige topologie van de gasnetten.  Het opknip-

pen van het gasnet zou kunnen helpen, maar dat is niet verder onderzocht.  

Datacenters  

De elektriciteitsvraag van de datacenters w ordt in deze studie meegenomen in de sector 

gebouwde omgeving. De ontwikkeling van datacenters kan een grote extra elektriciteits -

vraag met zich meebrengen.  In 2020 zijn er datacenters vooral van kleine omvang in Zuid-

Holland,  optellend tot een elektrisch  vermogen van 90 MW. De verwachting is dat dit i n 

2030 gegroeid zal zijn tot 120  MW. Voor 2050 is het afhankelijk van beleid en uiteraard de 

ontwikkeling van de (mondiale) vraag naar datacenters. Een belangrijke driver is de elek -

triciteitsprijs en die vers chilt per scenario. Wanneer we kijken naar de scenarioõs van II3050 

in ETM, dan is de volgorde van lage naar hoge elektriciteits prijzen  in de scenarioõs: 

Nationale Sturing, Internationale Sturing, Europese CO 2-sturing en Regionale Sturing.  

Een tweede punt  is dat eventuele groei niet gelijkmatig  in de tijd  hoeft te zijn, maar ook 

ineens heel sterk kan zijn met de vestiging van  een hyperscale datacenter  (>100 MW). Dit is 

opgenomen in de scenarioõs met de meeste groei. 
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Tabel 2 - Datacenters per scenario  

 2020 2030 Reg Nat Eur Int  

Vermogen datacenters (MW) 90 120 120 400 190 260 

Elektriciteitsvraag per jaar (PJ)  1,2 1,6 1,6 5,5 2,7 3,6 

Energievraag gebouwde omgeving  

In Figuur 10 is de resulterende energievraag ôop de meterõ in de gebouwde omgeving weer-

gegeven, opgesplitst  naar methaan, elektriciteit, waters tof en warmte. Bij elektriciteits -

vraag is de vraag opgesplitst in de vraag naar kracht, licht en koeling van de gebouwen, de 

vraag naar verwarming van de gebouwen, en de vraag van datacenters.  

 

De totale energievraag neemt toe door de toename in de vraag naar kracht en licht, door 

nieuwbouw en door de veronderstelde omvang aan datacenters. Daartegenover staat een 

daling door verbeterde isolatie. In 2030 is aangenomen dat alle woningen minimaal schil -

label D hebben. In het scenario Nationale Sturing is het minimale schillabel scherper gesteld 

dan in de andere scenarioõs, in lijn met de grote rol van all-electric in dat scenario. Voor 

scenario Nationale Sturing is minimaal schillabel B aangenomen. In de andere scenarioõs 

voor 2050 is minimaal schillabel C aangenomen. Bij het elektriciteitsgebruik voor kracht en 

licht is een groei van 1% per jaar van het aantal apparaten aangenomen en 0,3% per jaar 

efficiëntie verbetering . Dit levert een nettogroei op van 0,7% per jaar , oftewel +23% over 

een periode van 30 jaar .  

 

Het gebruik van methaan neemt drastisch a f tussen nu en 2050. De levering van warmte 

neemt sterk toe. De elektriciteitsvraag is in 2020 bijna  30% van het totaal en is in  de 

scenarioõs voor 2050 anderhalf tot bijna twee keer zo groot  als huidig (uitgedrukt in 

PJ/jaar) . Belangrijk om te beseffen is daarbij  dat in 2050 74 tot 84% van die elektriciteit 

wordt gebruikt voor kracht en licht. Het aandeel elektric iteit voor de warmtepompen 

varieert in 2050 tussen de 8 PJ/jaar (scenario Regionale Sturing) en 13 PJ/jaar (scenario 

Nationale Sturing), oftewel respectievelijk 13 tot 19% van het totale elektriciteitsgebruik .  

  

Figuur 10 toont de  resulterende vraag per energiedrager  van de gebouwen (de vraag ôop de 

energiemeterõ), en Figuur 11 toont hoe de warmtenetten gevoed worden inclusief gas voor 

de piekproductie en verbruik v an elektriciteit  voor de pompen. De vermogensvraag voor 

elektriciteit vanuit de gebouwde omgeving (gebouwen plus warmtenet)  in Zuid-Holland 

piekt momenteel tot circa 2,4 GW, in 2030 is dat 2,9 GW en ligt  in 2050 in alle scenarioõs 

tussen de 3,8 GW (scenario Regionale Sturing)  en 4,5 GW (scenario Nationale Sturing). Zie 

ook Paragraaf 4.5.  



 

  

 

33 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Figuur 10 - Vraag van de gebouwde omgeving , ôop de energiemeterõ (PJ/jaar) . De elektriciteitsvraag van de 

datacenters is apart getoond  

 
 

Figuur 11 ð Voeding van de warmtenetten (PJ/jaar) , inclusief piekwarmteketels en bronpompen  

 
 

4.1.2  Mobiliteit  

Hieronder staan de belangrijkste aannames  en resultaten voor de Mobiliteit. Meer 

informatie hierover staat in Bijlage F. De focus ligt op de infras tructuurgebonden 

energiedragers. 

Wegverkeer  

Wegverkeer rijdt nu nog voor het overgrote deel op fossiele brandstoffen. Elektrische 

voertuigen (EVõs) zijn wel in opkomst en hun aandeel zal groeien tot 2030. Omdat elektro -
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motoren circa 2,5 tot 3 keer efficiën ter zijn dan verbrandingsmotoren, zal het energie -

verbruik per saldo afnemen. Voor 2050 is de vraag of het wegverkeer geheel elektrificeert, 

met uitzondering van zwaar vrachtverkeer, of dat brandstofcellen op waterstof een groot 

aandeel opeisen, of dat bio brandstoffen een significante factor zullen zijn.   

Modal shift  

Breder is de vraag hoe mobiliteit zich zal ontwikkelen. Wat gebeurt er met de mobiliteits -

vraag? En met welke modaliteiten zal men daar invulling aan geven? Deze vragen hebben 

beslag gekregen in de scenarioõs via jaarlijkse groeifactoren voor passagierskilometers auto, 

passagierskilometers trein en vrachtkilometers over de weg. De resultaten zijn weergegeven 

in Tabel 3, ten opzichte van 2020 (=100%). 

 

Tabel 3 - Ontwikkeling van mobiliteit (2020=100%)  

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Autoverkeer 100% 100% 85% 106% 129% 129% 

Trein 100% 106% 91% 125% 171% 171% 

Vrachtverkeer  100% 112% 99% 112% 136% 136% 

 

 

Volgend figuur toont de ener gievraag in de mobiliteit. Wat opvalt, is dat de totale energie -

vraag afneemt en zelfs sterk in scenario 2050 Regionale Sturing. Dit komt vooral door de 

efficiëntie van elektromotoren en mede door de veronderstelde trends in mobiliteitsvraag. 

De vermogensvraag voor elektriciteit vanuit mobiliteit groeit van circa 0,1  GW nu tot 

maximaal 1,2 GW in 2050 Nationale Sturing. 

 

Figuur 12 ð Finale vraag wegverkeer (PJ/jaar)  

 

Scheepvaart  

Rotterdam is de grootste bunkerbrandstofhaven voor ze eschepen in Europa. De afgelopen 

jaren werd in Rotterdam zoõn 400 PJ aan brandstof aan schepen geleverd. Dit betreft voor -

namelijk HFO (Heavy Fuel Oil), maar LNG en ook biobrandstoffen zijn in opkomst.  De groei-

veronderstellingen voor binnenvaart en zeevaa rt in termen van ladingtonkilometers, (i.e. 
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het product van lading in tonnen en de afstand waarover deze vervoerd is in kilo meters) 

sluiten aan bij II3050, met een jaarlijks gemiddelde groei van 1 ,1% tot 2030, jaarlijks 

gemiddeld -1,0% groei in Regionale Sturing, 0,0% groei in Nationale Sturing, en 1,0% in 

Europese en Internationale Sturing, met een generieke efficiëntieverbetering van 0 ,4% per 

jaar.  

 

Vanuit de beleidsambitie in Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, het initiatief 

Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence  en het initiatief Zero Emission Services 

in 2030 wordt bovendien gewerkt aan toepassing van elektriciteit en waterstof in m.n. 

binnenvaart. Voor binnenvaart wordt daarmee een verwaarloosbare elektrificatie (minder 

dan 1%) en inzet van waterstof gerealiseerd tot 2030.  Verder zijn er m omenteel een dozijn 

binnenvaartschepen op LNG in de vaart. De huidige ontwikkelingen lopen achter bij de  

verwachtingen van het Nationaal LNG Platform  uit 2017 en voor 2030 sluiten we met 10% 

aan bij  de onderkant van bandbreedte van LNG bunkering die Port of Rotterdam voorziet 

voor 2030. Op langere termijn gaan we uit van gunstige doorgroeimogelijkheden voor 

elektrificatie in de elektriciteitsrijke scenarioõs Regionale Sturing (tot 25%) en Nationale 

Sturing (20%) en beperktere doorgroeimogelijkheden in de scenarioõs Europese en Inter-

nationale Sturing (10%). Voor waterstof kan op die basis vergelijkbare groei verwacht 

worden voor 2030, met beperktere doorgroeimogelijkheden in Regionale Sturing (25%) en  

Internationale Sturing (20%) en betere doorgroeimogelijkheden in Nationale Sturing (30%) en 

Europese Sturing (40%). Tot slot, gaan we uit van verdere invulling met bioLNG.  

 

In geval van zeevaart op basis van analyse van het Wuppertal instituut in opdracht  van het 

Port of Rotterdam  (Wuppertal Institute, 2018b)  wordt toepassing van (bio)LNG, synthetische 

methanol, synthetische methaan en biobrandstoffen verzien. Biobrandstoffen en/of vloei -

baar aardgas (LNG) kunnen volgens deze analyse een belangrijke rol spelen als overbrug -

gingsbrandstof rond 2030. Op lange termijn bieden deze brandstoffen een beperkt pers -

pectief op decarbonisatie, respectievelijk bij gebrek aan beschikbaarheid en beperkt 

potentieel voor emissiereductie. Voor d e scenarioõs Regionale, Nationale en Europese 

Sturing wordt uitgegaan van 55% synthetische methanol en 45% syngas. Voor het scenario 

Internationale Sturing wordt met 90 en 10% biobrandstoffen uitgegaan van een hogere 

(internationale) beschikbaarheid van de ze brandstoffen.  

 

Figuur 13 ð Finale vraag scheepvaart (PJ/jaar)  
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Luchtvaart  

Voor Rotterdam The Hague Airport sluiten we aan bij de groeiveronderstellingen voor 

passagierskilometers in luchtvaart in II3050, met een jaarlijks gem iddelde groei van 1 ,1% tot 

2030, jaarlijks gemiddeld -1,0% groei het scenario Regionale Sturing, 0,0% groei in Nationale 

Sturing, 1,0% in Europese Sturing en 2,0% in Internationale Sturing.  Verder wordt een gene -

rieke efficiëntieverbetering van 0 ,4% per jaar verondersteld in de luchtvaart.  

 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de vloot die Rotterdam The Hague Airport aandoet, 

veronderstellen we dat de eerste hybride -elektrische vliegtuigen voor korte afstanden op 

kleine schaal zullen worden ingezet in 2030.  In de elektriciteitsrijke scenarioõs regionaal 

wordt doorgroei naar een deels elektrische vloot verondersteld, terwijl in het scenario 

nationaal uitgegaan wordt van bescheiden doorgroei van het hybride -elektrische en 

elektrische vliegen. Voor het overige wordt uitgegaan van (synthetische) kerosine.  

 

Figuur 14 ð Finale vraag luchtvaart Rotterdam The Hague Airport  (PJ/jaar)  

 

4.1.3  Industrie  

Hieronder staat een samenvatting van de aannames en resultaten voor de industrie. Meer 

informatie  hierover staat in Bijlage G.  

Aard en omvang  

De meeste industrie van Zuid-Holland is gevestigd in het havengebied van Rotterdam. 

Andere industriegebieden zijn onder meer rond Den Haag, Dordrecht, Gorinchem en Gouda. 

De industrie in het havengebied van Rot terdam behelst voornamelijk chemie en raffinage. 

Veel chemie is nu gebaseerd op olie en aardgas. Raffinage gaat om de verwerking van olie, 

waarbij bovendien veel aardgas gebruikt wordt. Hoe de toekomst eruit zal zien voor deze 

sectoren en voor het havengebied, is geen uitgemaakte zaak: een transitie naar meer 

circulaire en biogene chemie, inzet van eerst blauwe en daarna groene waterstof, inzet van 

CCS, of krimp - er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voorstelbaar.  

 

De ontwikkeling van het energiesysteem vo or de procesindustrie is in belangrijke mate 

regionaal maatwerk. We sluiten hier in grote lijnen aan bij de vier hoofdrichtingen  van 
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II3050, en de casestudie HIC die ook in het kader van II3050 is gedaan, met bijbehorende 

veronderstellingen voor groei en efficiëntie . Vanuit deze studie zijn scenarioõs voor de 

specifieke ontwikkelingen in Zuid -Holland opgesteld, onder andere door gebruik van de 

plannen zoals die worden ontwikkeld binnen de Rotterdamse haven. Aanvullend is gebruik 

gemaakt van recente relevant e analyses van het Rotterdamse havengebied, zoals de 

scenarioanalyses voor decarbonisatie van het HIC van het Wuppertal Instituut in opdracht 

van Port of Rotterdam (Wuppertal Institute, 2016; Wuppertal I nstitute, 2018a) , de recente 

analyse van het elektriciteitsnetwerk in het havengebied  in Een haven vol nieuwe energie 

(Havenbedrijf Rotterdam, TenneT en Stedin, 2019) , de analyses voor het H-Vision-project   

(H-vision, 2019), de analyses voor het Porthos-project  (RH DHV, 2020; Commissie MER, 

2019; Ministerie van EZK, 2019) en het TIKI-rapport  (DNV GL, 2020), en het r apport Refinery 

2050 van het Clingendael International Energy Programme (Clingendael IEP, 2018).  

 

Belangrijke onderscheidende ingredi±nten van de scenarioõs zijn onder andere de beschik-

baarheden van energiedragers ten behoeve van de warmte - en stoomvragende processen 

van de procesindustrie in Zuid -Holland (ôelektronen vs. moleculenõ), de beschikbaarheid van 

CO2-infrastructuur, en de ontwikkeling m.b.t. CC S. 

 

Specifiek voor de Rotterdamse raffinage wordt uitgegaan van krimp in alle scenarioõs voor 

2050, in navolging van II3050. De raffinagesector richt zich in deze scenarioõs vrijwel alleen 

op het produceren van halffabricaten voor de chemische industrie. De omvang van de 

raffinage -industrie is daarom afhankelijk van de omvang van de chemische industrie in elk 

van de 2050-scenarioõs. In scenario Regionale Sturing is de raffinagesector nog 1 4% van de 

huidige omvang en in scenario Nationale Sturing 36%. In de scenarioõs Europese CO2- en 

Internationale Sturing  wordt nog export verondersteld en komt de omvang van de raffinage -

sector uit op respectievelijk 40 en 50% van de huidige omvang. Verder wordt in aansluiting 

bij II3050 ook productie van synthetische brandstoffen verondersteld in de 2050 -scenarioõs. 

Daarbij wordt niet uitgegaan van de beschikbaarheid van elektriciteit uit wind op zee  als 

beperking, maar van de beschikbaarheid van biogene CO2-emissies als beperkende factor .  

 

Tabel 4 - Ontwikkeling van industri e in de tijd  (2020=100%) 

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Chemie 100% 100% 78% 107% 145% 145% 

Raffinage 100% 100% 14% 36% 40% 50% 

Overig 100% 100% 65% 74% 100% 135% 

Grond- en brandstoffen  

De grondstoffen en brandstoffen voor industriële processen zullen veranderen met, zeker in 

scenario Regionale Sturing, ook meer circulariteit. Dat zal leiden tot meer biogene grond -

stofstromen, met name pyrolys eolie in plaats van aardolie. Ook kan aardgas als grondstof 

plaatsmaken voor (blauwe of groene) waterstof. Net zo zullen de brandstoffen en tech -

nieken innoveren. Het stoken van aardgas kan plaatsmaken voor waterstof en (in beperktere 

mate) biomassa. Bij l agere (laag en midden) temperatuurprocessen kan het op temperatuur 

brengen elektrisch gedreven worden (e -boiler, warmtepomp). In geval van de warmtepomp 

maakt dat ook hogere efficiëntie mogelijk.  

 

In de industrie vinden vele omzettingen plaats en dat is re den waarom we hier de netto 

verbruik en (inclusief teruglevering van elektriciteit vanuit een warmtekrachtkoppelings -

installaties, kortweg wkkõs) ofwel vereiste levering aan de (bedrijfs)poort rapporteren.  
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In Figuur 15 illustreert deze levering van energiedragers aan de poort die relevant zijn voor 

de hier onderzochte infrastructuren: methaan (aardgas/biogas), elek triciteit en waterstof. 

In Figuur 16 is het netto gebruik van grondstoffen en energie geza menlijk weergegeven. 

Binnen de industrie staan wkkõs of smrõs waar aardgas en raffinagegas (restproduct van het 

raffinageproces) in warmte en elektriciteit respectievelijk in waterstof worden omgezet. 

Ook vindt er uitwisseling plaats van warmte (stoom) binne n de industrie en wordt er een 

relatief bescheiden volume aan warmte afgenomen van de afval verbranding (in de figuur 

niet te onderscheiden).  

 

In 2020 wordt 66 PJ aardgas en 20 PJ raffinagegas ingezet in wkkõs. Daaruit wordt 25 PJ 

elektriciteit en 47  PJ warmte geproduceerd, die ook binnen de industrie wordt gebruikt. 

Voor 2030 is opgenomen dat, conform H-Vision en Porthos, blauwe waterstof wordt gemaakt 

met opslag van CO2. Uit 10 PJ aardgas en 40 PJ raffinagegas, wordt dan 42 PJ waterstof -

productie gereali seerd. Deze productie wordt in evenwicht met de vraag in 2030 ontwik -

keld. Voor 2050 wordt ervan uitg egaan dat deze lokale productie niet langer plaatsheeft 

(tegen die tijd is de nu beoogde CO2-opslagcapaciteit vol), en wordt lokale 

waterstofproductie gere aliseerd met elektrolysers en aangevuld met import via de 

backbone.  

 

Figuur 15 ð Netto gebruik methaan, elektriciteit & waterstof (energie en grondstoffen) in de industrie 

(PJ/jaar)*  

 
* (e) = energetisch vraag, (g) = grondstofvr aag. 
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Figuur 16 - Netto energie - en grondstoffengebruik in de industrie (PJ/jaar)  

 
 

4.1.4  Landbouw  en glastuinbouw  

Hieronder staan de belangrijkste aannames en resultaten voor de landbouw en 

glastuinbouw. Meer informatie hierover staat  in Bijlage H.  

 

Zuid-Holland kent een omvangrijke glastuinbouw sector. Die wordt gekenmerkt door een 

vraag naar warmte, licht (elektriciteit) en CO 2, die nu typisch lokaal worden geproduceerd 

met wkkõs uit aardgas. Ook zijn er veel gasketels voor de warmte voorziening.   

In de toekomst zal dit veranderen, door :  

ñ modernisering en besparing; 

ñ opkomst van geothermie ; 

ñ warmtenetten uit restwarmte en andere technieken zoals warmtepomp met wko.  

De precieze invulling verschilt per scenario.  

 

De omvang van het areaal glastuinbouw is gevarieerd per scenario. Tot 2030 is aangenomen 

dat het areaal gelijk blijft. Tussen 2030 en 2050 zijn de volgende scenarioaannames gedaan 

over het areaal glastuinbouw:  

ñ Scenario Regionale Sturing krimpt van 0,8% per jaar ;  

ñ Scenario Nationale Sturing geen groei of krimp ; 

ñ Scenario Europese Sturing groei van 0,8% per jaar;  

ñ Scenario Internationale Sturing groei van 0,8% per jaar.  

 

Voor alle scenarioõs geldt dat aangenomen is dat de warmtevraag van de glastuinbouw met 

1,6% per jaar zal dalen en de elektriciteitsvraag met 0,5% per jaar zal stijgen. De stijging in 

de elektriciteitsvraag is minder dan aangenomen in II3050, omdat deze groei voornamelijk 

komt door de groei van belichte teelt. In Zuid -Holland wordt relatief, gezien t.o.v. andere 

gebieden, al meer belicht in de glastuinbouw en zal de belichte teelt minder hard groeien. 

De CO2-vraag is berekend aan de hand van wegvallende gasvraag en wkkõs. 

 

In Figuur 17 het gebruik  per energiedrager per scenario weer gegeven, op de afnamepunten 

van de energienetten . Hiermee wordt  in alle finale vraag voorzien, waaronder verlichting 

en verwarming. Een deel van dit gebruik  wordt op locatie dus omgezet naar warmte  en 

elektriciteit . Hoe de warmtevraag is ingevuld is weerge geven in Figuur 18. 
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Belangrijk voor het systeem als geheel is dat d e overgang naar andere warmtevoorziening 

dan de huidige aardgasgestookte wkk een externe/ nieuwe vraag naar CO2 met zich mee -

brengt. In 2030 zal die 1,7 Mton bedragen en in 2050 heeft die ee n omvang in de range van 

2,3 tot 3, 1 Mton.  

 

Figuur 17 ð Gebruik (op de afnamepunten van de netten)  van energiedragers  in landbouw en glastuinbouw 

(PJ/jaar ) 

 

 

Figuur 18 - Invulling van finale warmtevraag in glastuinbouw (PJ /jaar ) 

 

4.2  Aanbod 

Hieronder staan de belangrijkste  aannames en resultaten voor het aanbod van energie. 

Meer informatie hierover staat in Bijlage I.  

4.2.1  Aardgas en groengas 

In Zuid-Holland is geen aardgaswinning. Wel wordt groengas geproduceerd uit biomassa en 

ingevoed in het gasnet.  De groengasproductie neemt naar verwachting in de toekomst toe.  

Die biomassa kan een lokale oorsprong hebben, maar ook geïmporteerd zijn . Zo wordt in 
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sommige scenarioõs een grote vergasser voorzien in de Rotterdamse haven die groengas 

produceert uit geïmporteerde biomassa. Een alternatief om in die behoefte aan groengas te 

voorzien is import van groengas met bestaande transportleidingen over land of eventueel 

over zee met LNG-tankers. Voor de productie van groengas is aangesloten bij volumes uit  

II3050 en geografische verdelingsscenarioõs uit (CE Delft, 2017a; 2017b). Het maximum 

aanbod van groengas in Zuid-Holland in 2050 is 66 PJ, in het scenario Europese Sturing.  

Dit is minder dan de huidige aardgasvraag in de gebouwde omgeving, maar die zal afnemen 

met de groei van warmtenetten, all -electric gebouwen, en isolatie, zodat de groengas -

productie  in dat scenario  voldoende kan zijn om de resterende warmtevraag in te vullen vi a 

het gasnet en hybride warmtepompen, conform de veronderstellingen in scenario 2050  

Europese Sturing. In dat scenario is er ook voldoende groengas voor de veronderstelde inzet 

in de andere sectoren.  

4.2.2  Elektriciteit  

Zon-pv en wind op land  

Zon-pv groeit momen teel sterk, deze groei zal doorzetten tot 2030 . Voor 2030 zijn de 

uitkomsten van het concept -RES gebruikt als uitgangspunten, waarbij de locaties zoveel 

mogelijk overgenomen zijn zoals in de RES. Na 2030 kan de groei doorzetten of afvlakken 

richting 2050.  

 

Waar zon nu optelt tot circa 600 MW, daar zal in 2030 1,2 GW aan zonneparken en 2,5 GW 

aan zon op dak zijn opgesteld. In scenario 2050 Regionale Sturing is de meeste decentrale, 

hernieuwbare opwek  voorzien, met 3,1 GW aan zonneparken en 10,9 GW aan zon-pv op 

daken16.  Wind op land volgt eenzelfde pad, zij het minder sterk: 320 MW in 2020, 1,2 GW in 

2030 en tot 2,0 GW in 2050. In scenario Internationale Sturing is de veronderstelde wind op 

land minder dan in 2030, om te kijken welk  effect  dit  heeft op het en ergiesysteem en de 

infrastructuur. Vergeleken met andere provincies is er in Zuid-Holland minder ruimte met 

potentie voor zonneparken of wind op land, zodat zon op dak veruit het grootste is in alle 

scenarioõs. 

 

________________________________ 
16 NB: Andere studies komen tot lagere maximale potenties van zon -pv op daken in Zuid-Holland, tot 7,2 GW.  

Voor de omvang van zon-pv op daken hebben we hier II3050-gevolgd. 
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Figuur 19 - Vermogen zon -pv en wind op land (GW) 

 

Wind op zee  

De Maasvlakte krijgt in 2021 een ôstopcontactõ voor aanlanding van elektriciteit uit wind-

parken op zee. In 2030 kan 3,5 GW aan windparken zijn aangesloten. Wind op zee is de 

grootste pijler van scenario 2050 Na tionale Sturing, waarin 23,5 GW aan windparken zou 

kunnen aanlanden in Zuid-Holland.  Ook bij deze hoeveelheden is verondersteld dat de 

Maasvlakte de enige plek voor aanlanding in Zuid-Holland is.  

Elektriciteitsc entrales  

Momenteel staan in Zuid-Holland de volgende centrales met in totaal 4,1 GW opgesteld 

vermogen: 

ñ Enecogen, Europoort, 870 MW, aardgas; 

ñ Rijnmond Energie, Vondelingenplaat, 810 MW, aardgas; 

ñ Maasstroom Energie, Vondelingenplaat, 427 MW, aardgas; 

ñ RoCa, Rotterdam-Noord, 220 MW, aardgas; 

ñ Onyx Power, Maasvlakte, 731 MW, steenkool/biomassa; 

ñ Uniper MPP3, Maasvlakte, 1.070 MW, steenkool/biomassa. 

 

In de scenarioõs zijn we ervan uit gegaan dat de RoCa-centrale  gesloten is in 203017 en de 

kolencentrales vóór 2030. Daarnaast is aangenomen dat er in 2030 wel biomassa-installaties  

actief zijn .  

 

In 2050 zal er wel behoefte aan centrales zijn, maar minder voor basislast  en meer als flexi -

bel, regelbaar vermogen . Deze centrales zullen draaien op waterstof. Er is bij die aannames 

aangesloten op II3050, waarin een te chnisch concept is uitgewerkt en die gebruikt kan 

worden om de visie op de toekomstige  elektriciteitsvoorziening verder vorm te geven . Zie 

voor uitleg over de analyse Paragraaf 4.4 - de uitkomst  is dat er in 2050 6,0 tot 7,7 GW aan 

centrales nodig zou zijn in Zuid -Holland voor flexibiliteit . Deels zou het gaan om vervanging 

________________________________ 
17  Dit is een scenarioaanname, de werkelijkheid kan anders zijn, bijvoorbeeld met een inzet als piekvoorziening 

voor warmtenetten.  
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op locatie van de huidige centrales, deels om relatief kleine (< 200 MW) gasturbines 

verspreid over de provincie. Daarbij zijn in de II3050-scenarioõs systeembatterijen voorzien 

op de koppelpunten tussen TenneT en de regionale netbeheerders om kortdurende 

fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen. De  vooralsnog puur technische - analyse in 

II3050 komt uit op tot 23 GW batterijcapaciteit in Zuid -Holland. Gezien het grote volume 

zal dit onzes inziens in II3050 verder uitgediept moeten worden.  In de vier II3050-scenarioõs 

komt kernenergie niet voor en, in aansluiting daarop, ook niet in deze systeem studie.  

In II3050 is wel een aanvullende analyse gedaan van kerncentrales. 

Wkkõs 

Een wkk (warmtekrachtkoppeling) produceert warmte, elektriciteit en CO 2 door verbranding 

van aardgas. Momenteel staat in Zuid-Holland bijna 1,4 GW aan wkkõs opgesteld, vooral in 

de glastuinbouw. Het daadwerkelijke piekvermogen is ongeveer 70% hiervan. De belang-

rijkste drive rs voor de inzet van  wkkõs zijn  het verschil tussen aardgasprijs en elektriciteits -

prijs (verkoop) en de aansluitkosten voor elektriciteit. O p basis hiervan is de verwachting 

dat de omvang van wkk-vermogen in 2030 minimaal 0,9 GW. Op lange termijn zouden ze 

geheel kunnen verdwijnen (scenarioõs Regionale en Nationale Sturing), maar ook zou er 0,7 

GW kunnen blijven bestaan (scenario Internationale Sturing).  

 

Ook in de industrie staan wkkõs met een totale omvang van circa 1,2 GW . De geproduceerde 

warmte en elektriciteit worden binnen de industrie gebruikt en niet teruggeleverd  via het 

openbare netwerk. De wkkõs draaien nu op aardgas en raffinagegas (een restproduct van 

het raffinageproces). Naar 2050 kan het vermogen teruglopen naar circa 0,5 GW en de 

elektriciteitsproductie van wkkõs van 25 naar 10 PJ. Daarbij zullen de wkkõs overgaan op 

biogas of waterstof als bra ndstof. (De gasvraag en het elektriciteitsaanbod van wkkõs binnen 

de industrie zijn verrekend in de cijfers over de industrie, zoals besproken onder Paragraaf 

4.1.)  

4.2.3  Waterstof  

In de industrie staan nu smrõs (steam methane reforme rs) die aardgas naar waterstof om -

zetten , dat in de industriële processen wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de olieraffina -

derijen . Dit raakt de infrastructuren niet, anders dan dat er aardgas wordt af genomen.  

Voor 2030 is, zoals in H-Vision en Porthos neergelegd, blauwe waterstofproductie voorzien 

uit aardgas en raffinagegas waarbij de CO2 wordt opgevangen en in lege aardgasvelden 

onder de Noordzee wordt opgeslagen. Het gaat om 42 PJ waterstof en 3,6 Mton CO 2.  

De gasvelden die voorzien worden voor CO2-opslag in het Porthos-project zullen voor 2050 

volraken. De totale potentiële opslagcapaciteit onder de Noordzee om CO2 op te slaan 

bedraagt 1.700 Mton (EBN; Gasunie, 2017).  

 

In 2050 vindt groene waterstofproductie plaats. We g aan uit van de productie behorend bij 

de systeemflex (Paragraaf 4.4), waarbij elektrolysers worden geplaatst tegenover de aan -

landing van wind op zee. Deze elektrolysers zullen dan ook op de Maasvlakte moeten staan, 

of eventueel  direct bij de windparken op zee. In het scenario Nationale Sturing is de meeste 

wind op zee voorzien en is het vermogen van elektrolysers 19 GWe met een jaar lijkse 

waterstofproductie van 168 PJ.  

 

De waterstofproductie in alle scenarioõs voor 2050 is weergegeven in Tabel 5. Alle ver -

mogens in Zuid-Holland aan centrales (gas-to-power), elektrolysers ( power-to-gas), wind op 

zee (aanlanding in Zuid-Holland) en systeembatterijen zijn weergegeven in Figuur 20. Deze 

cijfers zijn ontleend aan II3050.  

 



 

  

 

44 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Tabel 5 - Waterstofproductie in 2050  

 Reg Nat Eur Int  

Vermogen (GWe) 11,6 19,2 8,4 8,1 

Waterstofproductie  (PJ) 89 168 38 33 

 

Figuur 20 ð Centrale s, wind op zee, power-to -gas en systeembatterijen (GW) 

 
 

4.2.4  Warmte  

In het havengebied is veel industrie met processen op hoge temperatuur  en er zijn elek -

triciteitscentrales waar veel warmte vrijkomt . Daarnaast zijn er nog afvalverbrandings -

installaties en zijn er lokaal nog b ronnen (waaronder elektrolysers) met restwarmte van 

lage temperatuur. In totaal is daaruit nu circa 113 PJ aanbod bekend. Zie Figuur 21 op 

Pagina 45 voor nadere informatie. Dat zou op jaarbasis genoeg zijn  om de hele gebouwde 

omgeving van Zuid-Holland te verwarmen.  Daarbij is er nog grote potentie voor geothermie 

in de provincie  en zijn er lagetemperatuurbronnen . 

 

Er zijn daarbij  drie factoren om rekening mee te houden. Ten eerste treden bij warmte -

transport verliezen op. Ten tweede zal de industrie evolueren en vooral efficiënter worden, 

en is het voorstelbaar dat de industrie in het havengebied zal krimpen, zoals verondersteld 

in scenario Regionale Sturing. Ten derde zullen wel elektriciteitscentrales n odig blijven, 

echter  niet zozeer voor basislast, maar ter ondersteuning op momenten van grote vraag en 

weinig aanbod vanuit zon en wind (800 tot 1.500 vollasturen  per jaar ).  Hierdoor zal er in 

2050 slecht een beperkt deel van het jaar restwarmte van elektr iciteitscentrales 

beschikbaar zijn.  

Is er genoeg aanbod van warmte?  

Een relevante systeemvraag bij de warmtenetten is:  Hoe beïnvloedt de toekomst van de 

industrie en de energiesector de mogelijkheden van warmtenetten in de gebouwde 

omgeving? 
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De basis voor berekeningen aan restwarmte in Systeemstudie Zuid -Holland is de huidige 

beschikbaarheid van restwarmte. We baseren de aannames over toekomstige beschik-

baarheid op aannames van het ôBasisdocument RES-regio Rotterdam Den Haagõ en passen 

dit als volgt toe i n de scenarioõs:  

ñ aannames ôLaagõ: scenario 2050 Regionale Sturing ; 

ñ aannames ôHoogõ: alle andere scenarioõs. 

 

Tabel 6 ð Restwarmte  ten opzichte van huidige beschikbaarheid in varianten laag en hoog  

 Laag Hoog 

Afvalverwijdering en e nergiesector 30% 60% 

Chemische en overige industrie 20% 40% 

Bouw, Handel, Landbouw 0% 0% 

 

 

Figuur 21 laat de beschikbare restwarmte in de huidige situatie en beide varianten zien en 

toont ook hoeveel restwarmte in de verschillen de scenarioõs wordt ingezet. Te zien is dat in 

alle scenarioõs het verbruik van restwarmte ruim onder het aanbod van restwarmte blijft. 

 

Figuur 21 ð Aanbod van restwarmte van industrie, AVIõs en de energiesector in verschillende situaties en vraag 

naar restwarmte in de scenarioõs voor 2050 (PJ/jaar)  

 
 

 

De beschikbaarheid van restwarmte uit de industrie is laag ingeschat en sluit goed aan bij 

de ontwikkelingen die in de scenarioõs voor industrie zijn aangenomen. Voor datacenters 

(die groeien in de scenarioõs) is geen groei aan beschikbaarheid van warmte aangenomen. 

De inschatting van beschikbaarheid van restwarmte uit de energiesector is ruimer inge -

schat. Zeker omdat de rol van elektriciteitscentrales verschuift in de toekomstige s cenarioõs 

van vervulling van basislast tot back -upcentrales. Dit zal leiden tot minder (continu) 

warmteaanbod. Mogelijk overschatten we dus de beschikbare restwarmte uit de energie -

sector. Met name in het scenario Nationale Sturing, waarin warmtenetten vee l gebruik 

maken van restwarmte, is dit relevant. Als in dat scenario de restwarmte van de industrie -

sector flink tegenvalt dan is de overige restwarmte wie we nu hebben meegenomen niet 

voldoende om in de warmtevraag te voorzien.  
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Restwarmte van de industrie  en energiesector is echter niet de enige mogelijke warmtebron 

in Zuid-Holland. Het eventueel wegvallen van warmte uit de energiesector kan worden 

opgevangen door onder andere geothermie. Ook is de raffinagesector buiten beschouwing 

gelaten in het aanbod v an restwarmte. Daarbij zijn nieuwe mogelijke warmtebronnen nog 

niet meegenomen in het aanbod. Denk hierbij aan restwarmte van elektrolysers en back -up 

van centrales die blijven staan of  piekcentrales die  bijgeplaatst worden.  

 

Ontwikkelingen van de energie sector hebben dus invloed op de mogelijkheden van warmte -

netten in de gebouwde omgev ing. Echter, zelfs het volledig  wegvallen van deze sector hoeft 

niet tot warmteleveringsproblemen te leiden omdat in Zuid -Holland voldoende alterna -

tieven beschikbaar zijn.  Wel zullen deze alternatieven dan meer benut moeten worden dan 

in de situatie wanneer  de energiesector restwarmte beschikbaar blijft houden.  

4.3  Overzichtstabellen van de scenarioõs 

In de overzichtstabellen Tabel 7 en Tabel 8 staan de scenarioõs op hoofdlijn naast elkaar 

gezet.  

 

Tabel 7 ð Overzichtstabel van de scenarioõs 

 2030 

Klimaatakkoord  

2050  

Regionale Sturing  

2050  

Nationale Sturing  

2050  

Europese  

CO2-sturing  

2050 

Internationale 

Sturing  

Gebouwde 

omgeving 

20% van de 

woningen 

aardgasvrij. 

Focus op 

geothermie, 

aangevuld met 

warmterotonde . 

Focus op all-

electric en 

warmterotonde 

met restwarmte . 

Focus op gas: 

veel hybride met 

groengas. 

Focus op 

waterstof . 

Mobiliteit 

personenvervoer 

(incl. bussen) 

Veel elektriciteit, 

beperkt waterstof, 

en bijmengen 

biobrandstof . 

Volledige 

elektrificatie . 

 

Beperktere 

elektrificatie (95%) 

en verder 

waterstof . 

 

Beperkte 

elektrificatie 

(70%) verder 

waterstof . 

 

Beperkte 

elektr ificatie 

(50%), verder 

waterstof en 10% 

biobrandstof . 

Mobiliteit 

vrachtvervoer  

Beperkt biobrand-

stoffen in 

vrachtvervoer over 

de weg en water . 

Veel waterstof 

(75%) en 

elektriciteit (15%) 

wegtransport. 

Beperkt water stof 

(25%) en 

elektriciteit (25%) 

in binnenvaart . 

Beperkter 

waterstof (50%) en 

meer elektriciteit 

(25%) in weg-

transport. Meer 

waterstof (30%) en 

minder ele ktriciteit 

(20%) in 

binnenvaart . 

Beperkt 

waterstof (25%) 

en elektriciteit 

(25%) in weg-

transport. Meer 

waterstof (40%) 

en minder 

elektrici teit 

(10%) in 

binnenvaart . 

Beperkt waterstof 

(25%) en 

elektriciteit (25%) 

in wegtransport. 

Meer waterstof 

(40%) en minder 

elektriciteit (10%) 

in binnenvaart . 

Glastuinbouw (Groen)gas 

gestookte wkk 

aangevuld met 

geothermie, 

restwarmte en 

klein deel 

biomassa en 

warmtepomp. 

Geothermie, 

aangevuld met 

(groen)gas-

gestookte wkk en 

biomassa. 

Combinatie van 

geothermie en 

restwarmte, 

aangevuld met 

warmtepomp wko, 

biomassa en 

(groen)gas-

gestookte wkk.  

Warmtepomp 

aangevuld met 

geothermie, 

restwarmte en 

klein deel 

biomassa. 

Combinatie 

geothermie, 

warmtepomp wko, 

groengas en 

waterstof in wkk 

en biomassa. 
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 2030 

Klimaatakkoord  

2050  

Regionale Sturing  

2050  

Nationale Sturing  

2050  

Europese  

CO2-sturing  

2050 

Internationale 

Sturing  

Industrie  CCS (Porthos), 

beperkte 

elektrificatie en 

waterstof  

(H-Vision). 

Krimp van 1% 

energievraag met 

sterke inzet op 

elektrificatie en 

beperkt water stof . 

Gelijkbli jvende 

energievraag met 

sterke inzet  

op elektrificatie en 

waterstof . 

Groei 

energievraag 

Waterstof 

aangevuld door 

elektrificatie en 

groengas. 

Hogere groei 

energievraag 

Waterstof 

aangevuld door 

elektrificatie en 

groengas. 

Opwek 

elektriciteit  

3,8 GW zon 

(merendeels op 

dak) 

1,0 GW wind land 

(RES) 

3,5 GW wind zee 

Regelbaar = 

gas/biomassa 

14 GW zon 

1,2 GW wind land 

14 GW wind zee 

Regelbaar = H2 

12 GW zon 

2 GW wind land 

24 GW wind zee 

Regelbaar = H2 

6,5 GW zon 

1,0 GW wind 

land 

13 GW wind zee 

Regelbaar = 

groengas/gas 

met CCS 

5,8 GW zon 

0,5 GW wind land 

13 GW wind zee 

Regelbaar = H2 

 

Tabel 8 - Overzicht gebruik  van energiedragers  per sector  in alle scenarioõs (PJ/jr) 18 * 

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 EU 2050 Int  

 

Totaal  

Methaan, groengas  278  198 27 12 38  27  

Elektriciteit   75  110  175 207 164 161 

Waterstof   14  41**  53  109  178 212 

Warmte  15  40 82 57 56 42 

 

 

Gebouwde omgeving  

Methaan, groengas  89  71  16  6  20  -  

Elektriciteit   40  50  65 74 65 66 

Waterstof   -   -   1  9  13  40 

Warmte  8 19 48 37 27 22 

 

 

Mobiliteit  

Methaan, groengas 0 0 1 - 7 - 

Elektriciteit  2 6 21 23 23 19 

Waterstof  0 2 1 6 13 16 

Biobenzine,-diesel 6 6 0 4 6 19 

Benzine, diesel 70 46 - - - - 

 

Industrie  

Methaan, groengas 133 97 - - 1 10 

Elektriciteit  14 36 69 84 50 53 

Waterstof  14 40** 51 94 152 150 

Biomassa (vast) 39 39 - - 0 2 

Warmte 4 7 11 8 10 8 

 

Land-/glastuin bouw 

Methaan, groengas  56  30  9  6  9  18 

Elektriciteit   19  18  20  26  26  24 

Waterstof   -   -   -   -   -   5 

Warmte  3  14  23  12  18  12 

Biomassa (vast)  1  1  4  4  5  4 

CO2  n.a.  1,7 2,9 3,1 2,9 2,3 

________________________________ 
18  NB: cijfers zijn afgerond, daardoor kunnen er kleine verschi llen ontstaan in de optellingen.  
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*  Bij warmte zijn in deze tabel het energiegebruik van piekketels geteld bij methaan c.q. waterstof, en het 

gebruik van bronpompen bij elek triciteit. De cijfers bij ôwarmteõ zijn daardoor lager dan het gebruik ôop de 

meterõ bij de gebouwen in bijvoorbeeld Figuur 10. De cijfers zijn exclusief ruwe olie en andere grondstof-

stromen.  De cijfers zijn ook exclusief de vraag naar brandstoffen van elektriciteits centrales.  

** De hier gepresenteerde waterstofvraag in de industrie in 2030 is het totaal na  de door H-Vision geproduceerde 

waterstof (42 PJ) af te trekken van waterstofvraag van  de industrie , omdat die direct voor industriële 

doeleinden wordt verbruikt  en de energie-infrastructuur niet  verder raakt . 

4.4  Flex ibiliteit  

Vraag en aanbod komen niet altijd overeen. Flexibiliteit is te definiëren als de voor -

zieningen die de mismatch tussen vraag en aanbod opvangen en netcongestie kunnen 

voorkomen. De focus in de analyses ligt bij de elektriciteitsnetten, omdat met name daar 

knelpunten op gaan treden wanneer de toekomstige vraag wordt afgebeeld op de huidige 

netten. Flexibiliteit kan ingezet worden binnen dezelfde e nergiedrager zoals bij opslag, 

maar ook met conversie naar of inzet van andere energiedragers. Die laatste opties zorgen 

voor verdere onderlinge verwevenheid van de verschillende infrastructuren.  

 

Flex kan ook worden ingezet in warmtenetten, zoals grootsch alige warmtebuffers die al op 

verschillende plaatsen in Nederland in warmtenetten worden ingezet.  

Ook de gasnetten kennen van oudsher al de natuurlijke flexibiliteit van aardgasvelden zoals 

het Slochterenveld, en inmiddels ook van verschillende ondergrond se gasopslagen elders in 

Nederland. Voor het toekomstige waterstofsysteem is het plan om in het noorden van 

Nederland een waterstofopslag in ondergrondse zoutcavernes in te richten.  

 

Op het elektriciteitsnet zorgen centrales, die goed regelbaar zijn, er nu  grotendeels voor 

dat het aanbod de vraag kan volgen. Dit verandert met de opkomst van zon en wind, waar -

van het aanbod niet goed regelbaar is. Bijvoorbeeld o pslag biedt juist flexibiliteit door aan-

bod vast te houden voor vraag op een later  moment . Flexibiliteit  kan ook congestie voor-

komen, waarbij vraag en aanbod er op het moment in kwestie misschien wel zijn, maar 

elkaar niet kunnen bereiken . Of flexibiliteit  schakelt tussen energiedragers. Flexibiliteit 

draagt niet automatisch bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod of 

netcongestie, hiervoor zijn de juiste stuursignalen nodig.  

 

In deze studie nemen we voor de doorrekening van het 2030 Klimaatakkoord Scenario geen 

flex mee. Voor de vier 2050 -scenarioõs sluiten we wat bet reft inzet va n flexmiddelen aan op 

II3050. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen systeemflex en plaatsgebonden flex. 

Systeemflex behelst grote voorzieningen zoals centrales, elektrolyse gekoppeld aan wind op 

zee, gasopslag en grootschalige installaties met systeembatterijen.  Systeemflex is regelbaar 

ten behoeve van de ontlasting v an de energienetten. Plaatsgebonden flex behelst curtail -

ment van zon-pv, power-to-heat in de industrie en voor warmtenetten, warmteopslag, 

hybride ketels in industrie en gebouwde omgeving die kunnen schakelen tussen warmte uit 

gas en uit elektriciteit, slim laden  van mobiliteit,  en ondergrondse pompaccumulatie 

(OPAC19). De systeemflex is overgenomen uit II3050, terwijl we aan de plaatsgebonden flex 

in Zuid-Holland in deze studie zelf invullin g hebben gegeven. 

4.4.1  Systeemflex  

In II3050 is, in grote lijnen, de volgende analyse gedaan. Per scenario is de residuele belas -

ting bekeken op landelijk niveau, waarbij plaatsgebonden flexmiddelen al inbegrepen zijn. 

________________________________ 
19  OPAC is onderdeel van de plaatsgebonden flexmiddelen in II3050 en daarom hier genoemd, maar wordt niet 

toegepast in Zuid-Holland.  



 

  

 

49 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Op basis van de residuele belasting wordt een inschatting gemaakt van de mogelijk heid om 

vraag en aanbod te vereffenen via interconnectie met het buitenland. Daarna wordt 

gekeken of de verschillen tussen vraag en aanbod binnen Nederland kunnen worden 

opgelost. In geval van een aanbodoverschot wordt 20% curtailment toegepast, wat wil 

zeggen dat het aanbod wordt afgekapt op 80% van de hoogste aanbodpiek. Hierdoor wordt 

voorkomen dat grote transportcapaciteiten nodig zijn voor aanbodpieken die zelden voor -

komen, terwijl er relatief weinig energie ver loren gaat  (uiteraard heeft dit wel een impact 

op de businesscases van de installaties).  De resterende residuele belasting kan zowel over -

schotten als tekorten kennen. Door een 24 -uursgemiddelde hiervan te nemen kan de inzet 

van de flexmiddelen met een mee r langetermijnkarakter worden bepaald. De langere 

overschotten gaan naar power-to-gas (elektrolysers), de tekorten zijn voor gas-to-power 

(gas-/waterstofcentrale). De kortdurende fluctuaties die overblijven kunnen worden 

opgevangen door systeembatterijen, die zo veelal cycli maken van opladen en ontladen 

binnen een dag.  

 

Vervolgens moeten de installaties ( power-to-gas, gas-to-power en batterijen) een plek toe -

gewezen krijgen. Dit gaat in eerste instantie naar rato van overschotten en tekorten per 

hoofdstat ion in het hoogspanningsnet. De onbalans wordt dan opgelost waar die ontstaat en 

de transporten door het hoogspanningsnet blijven beperkt. Wel zijn transporten en buffe -

ring van gas nodig. Elektriciteitsoverschotten zijn het grootst waar wind op zee aanlan dt, 

dus dat is de plek voor elektrolysers. Tekorten zijn het grootst bij steden en industrie; hier 

wordt voor de locaties aangesloten bij die van huidige centrales  en aanvullend bij koppel -

stations tussen TenneT en regionale netbeheerders. Dat zijn ook geë igende plekken voor de 

batterijen vanuit de optiek om elektriciteitstransporten zo klein mogelijk te houden.  

 

Disclaimer scenarioõs met flex voor 2050 

Er past een disclaimer bij de resultaten van de scenarioõs met flex. Bij de analyse van de resultaten bleek dat 

twee flexopties de knelpunten vergroten in plaats van verminderen.  

Ten eerste de systeembatterijen ( ôsysteemflexõ). Deze zijn geplaatst bij de koppelstations met als bedoeling 

om kortdurende schommelingen in de residuele belasting achter het statio n op te vangen in plaats van die 

schommelingen naar het hoogspanningsnet door te geven. Het profiel van de systeembatterijen in het 

rekenmodel is echter afgestemd op landelijke residuele belasting, en dit blijkt vaak niet goed aan te sluiten op 

het profiel  van de vraag en het aanbod achter een specifiek koppelstation, met als gevolg dat pieken groter 

worden in plaats van kleiner. Ten tweede de verschuiving van hybride systemen naar elektrische verwarming op 

momenten van overschot van aanbod in Zuid-Holland (ôplaatsgebonden flexõ). Een vergissing heeft geleid tot te 

grote extra elektriciteitsvraag in de dataset die door de netbeheerders is doorgerekend. De resultaten van 

TenneT zijn mede door deze twee factoren bepaald. Deze fouten zijn kwalitatief meegewogen  bij de analyse 

van de resultaten. De grote lijnen van de uitkomsten van de doorrekeningen veranderen niet door de 

bovenstaande punten. Het bovenstaande is alleen van toepassing op de doorrekeningen voor 2050, voor 2030 is 

geen flex meegenomen. 

 

In de landelijke systeemstudie (II3050) die parallel aan deze studie is uitgevoerd, is gerekend met een 

verbeterde? methode van systeemflex toewijzing. Uit een vergelijk tussen de oude en nieuwe berekening 

binnen de II3050 studie is gebleken dat de vraagpieken gemiddeld met zoõn 15% dalen, ten opzichte van de 

eerdere berekening. Deze berekening is gedaan voor ®®n van de scenarioõs (Nationale sturing) en laat zien dat 

de pieken tussen de 0 en 40% dalen op het koppelpunt niveau. De gemiddelde daling bedraagt dus 15%. Gezien 

het feit dat deze systeemstudie Zuid Holland en de landelijke studie II3050 op min of meer vergelijkbare 

scenarioõs is gebaseerd, is het aannemelijk dat zoõn effect ook in de systeemstudie bij een nieuwe doorrekening 

zal plaatsvinden.  

Dit betekent o verigens niet dat het aantal knelpunten met 15% daalt, want de beperktere stijging van de piek 

kan en zal in veel gevallen ook tot een knelpunt leiden in de huidige infrastructuur. In een vervolgstudie zal 

nogmaals berekend moeten worden welk vermogen er p er scenario op een koppelpunt verwacht wordt.  
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4.4.2  Plaatsgebonden flex  

Voor plaatsgebonden flex is een aantal onderdelen meegenomen. De eerste is power-to-

heat. Op momenten van overschot vanwege groot decentraal aanbod in Zuid -Holland, is er 

de optie om elekt riciteit om te zetten naar warmte. Dit betekent dat hybride installaties in 

gebouwde omgeving, industrie, en land - en tuinbouw overschakelen van gas naar elek-

triciteit.  De warmte kan ook gevoed worden aan warmtenetten  en er kan seizoensopslag 

plaatsvinden. Dat betekent dat op piekmomenten minder bijstook nodig is, oftewel een 

effectiever gebruik van geothermie en restwarmte. Bovendien is in alle scenarioõs een 

bijdrage van zonthermie aangenomen.  Een analyse op basis van eerder onderzoek laat zien 

dat het technisch waarschijnlijk mogelijk  is om de aangenomen opslag te realiseren. 

Echter, gezien de omvang van de opslagbehoefte gaat dit om veel projecten , wat uit -

dagingen oplevert op het gebied van realisatietijd en ruimtelijke inpassing. Meer informatie 

over de aangenomen seizoensopslag en de technische mogelijkheden om dit te realiseren 

staat in Bijlage D.3. 

Voor mobiliteit zijn de laadprofielen gewijzigd: er kan meer verspreid worden geladen  - 

niet alle autoõs hoeven na thuiskomst van werk meteen te worden opgeladen, zo lang ze de 

volgende ochtend maar weer paraat staan  - en er kan worden geladen in reactie op de 

systeembalans, oftewel bij overschotten in elektriciteitsaanbod . Er is met vehicle-to -grid  

meer potentie  voor flexibili teit met EVõs, maar dit kan op verschillende manieren worden 

ingezet en is in deze studie niet opgenomen.  

 

Ten slotte is o p aanbod van zon-pv curtailment toegepast , zowel zon op dak als zonne-

parken. Pieken hoger dan 67% van het opgestelde vermogen worden afgekapt. Omdat zulke 

pieken maar beperkt voorkomen en kortdurend zijn, blijft  - in ieder geval met gehanteerde 

profiel  - 96% van de opgewekte energie behouden. 

4.5  Van energievolumes naar v ermogens 

In deze studie gaat het uiteindelijk om de impact van de scen arioõs op de netten, en daar-

voor moeten we inzoomen van jaarlijkse energievraag (PJ/jr) op de uurlijkse vermogens 

(MW). Volgende figuur  zet een tussenstap via weekgemiddelden in de elektriciteitsvraag en 

laat de evolutie  zien van 2020 naar 2030 naar 2050 Nationale Sturing. Daarna bespreken we 

hoe plaatsgebonden flex de piekvermogens beïnvloedt.  

 

De weekgemiddelde vermogens zijn niet maatgevend, maar vertellen wel iets over de 

evolutie en over seizoenspatronen. We zien dat de vermogens vraag elektriciteit  van alle 

vraagsectoren in Zuid-Holland groeit met ruim een derde tussen 2020 en 2030, en dat de 

vermogensvraag in 2050 nog veel verder kan toenemen, tot ongeveer een factor drie van de 

huidige vraag in scenario Nationale Sturing. De industrie gaat een groter  deel uitmaken van 

de elektriciteitsvraag. Hetzelfde geldt voor mobiliteit, maar de elektriciteitsvraag van 

mobiliteit wordt niet groter dan een kwart van die in de gebouwde omgeving.  

 

Ook te zien is dat opwek van zon -pv en wind op land nergens structureel  de vraag over-

stijgt. Dit kan lokaal wel het geval zijn, of op enkele uren binnen een week, maar in Zuid -

Holland is de vraag veel bepalender dan aanbod vanuit decentrale opwek . Dit is anders dan 

andere regioõs waar systeemstudies voor zijn uitgevoerd, zoals Zeeland, Limburg, Overijssel 

en Groningen/Drenthe . Zuid-Holland is relatief een sterk verstedelijkte en geïndustria -

liseerde provincie en zal ook in de toekomst meer worden getekend door de elektriciteits -

vraag dan door lokale elektriciteitsproductie.  
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Figuur 22 - Weekgemiddelde elektrische vermogens in  resp.  2020, 2030 en 2050 Nationale Sturing (MW)  
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Hoe pakt de plaatsgebonden flex uit? Daarvoor kunnen we naar de piekvermogens per sector 

kijken, weergegeven in Tabel 9. We zien het volgende:  

ñ De vraagpieken vanuit de gebouwde omgeving nemen iets toe vanwege power-to-heat. 

Die wordt ingezet op momenten van overschot vanuit zon en wind, en ontlast later de 

vraagpieken op de warmtenetten. De gebouwde omgev ing heeft inclusief power-to-heat 

een hogere elektriciteitsvraag, maar omdat dit op momenten van overschot valt,  zal dat 

de belasting van de elektriciteitsnetten juist verlichten, behalve tussen de plekken met 

zon-pv of windmolens en de plekken waar de power-to-heat geïnstalleerd is.  

ñ Bij mobiliteit vallen de pieken iets hoger uit door flex, maar wel op momenten die beter 

in de pas lopen met de systeembalans. 

ñ In de industrie is te zien dat er in 2030 tot 300 MW aan flexibel vermogen extra in te 

zetten is, in  2050 Regionale, Europese CO2- en Internationale Sturing is dat circa 700 

MW, en in scenario 2050 Nationale Sturing 1.300 MW. 

ñ In de glastuinbouw kunnen overschotten van elektriciteit gebruikt worden voor de 

productie van warmte ( power-to-heat) . Gezien de warmtetechnieken speelt dit vooral 

in 2050-scenario Regionale Sturing. 

ñ Bij decentrale, hernieuwbare opwek zien we het effect van curtailment op zon -pv.  

In het scenario Regionale Sturing, met de meeste zon-pv, leidt dat ertoe dat  er tot ruim  

3 GW minder door het net hoeft te worden opgenomen.  

 

Tabel 9 - Vermogenspieken per sector met en zonder plaatsgebonden flex (GW)  
 

2020 2030 Reg Nat Eur Int  

Gebouwde omgeving 2,4 2,9 3,8 4,5 3,9 4,0 

  met flex  

 

2,9 4,2 4,5 4,2 4,7 

Mobiliteit  0,1 0,3 1,1 1,2 1,2 0,9 

  met flex  

 

0,3 1,2 1,3 1,3 1,1 

Industrie  0,6 1,3 2,4 3,0 2,0 2,1 

  met flex  

 

1,6 3,1 4,3 2,7 2,8 

Land- en tui nbouw  1,0  1,0  1,5  2,0  1,8  1,5 

  met flex  

 

 1,0   1,7  2,0  1,8  1,5 

Zon-pv en wind op land  0,6 4,0 12,6 10,2 6,1 4,9 

  met flex  

 

4,0 9,5 7,6 4,7 3,6 
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5 Impact op systeem en 

infrastructuur  

In dit hoofdstuk worden eerst de verschillende huidige (energie)infrastructuren beschreven.  

Vervolgens wordt per infrastructuur ingegaan op de impact van de energietransitie.  

De komende 30 jaar zijn grote uitbreidingen van de energie -infrastructuur noodzakelijk om 

de energietransitie te faciliteren , wat een grote uitdaging zal zijn . Dit is niet nieuw, ook de 

afgelopen decennia heeft al een grote groei plaatsgevonden in de energie -infrastructuur. 

Elektriciteitsinfrastructuur krijgt relatief veel aandacht, omdat juist bij de elektriciteits -

infrastructuur de gevolgen van de energietransitie het grootst zijn.  

5.1  Impact op het systeem 

De keuzes die in de scenarioõs voor de invulling van de energiebehoeften  van de verschil-

lende sectoren zijn gemaakt hebben impact op het systeem als geheel. In dit hoofdstuk 

staan die systeemimpacts beschreven per sector.  Omdat de impacts op de infrastructuren 

worden bepaald door de systeemeffecten van alle s ectoren gezamenlijk, wordt in paragraaf 

5.1.5 ingegaan op drie soorten voorbeeldgebieden.  

 

5.1.1  Gebouwde omgeving  

De totale impact van de gebouwde omgeving op het systeem neemt enerzijds toe als gevolg 

van de netto groei 20 van het aantal gebouwen, van de aangenomen netto groei van 0,7% per 

jaar van het elektriciteitsgebruik van apparaten en verlichting, en van de aangenomen groei 

van de datacentersector. Dit telt op bij de groeiende elektriciteitsvraag van de andere 

sectoren, zoals mobiliteit en industrie.  Anderzijds neemt die impact af door verdergaande 

energie-efficiëntie  (isolatie) van gebouwen. Daarvoor zijn minimum schillabels in 2030 

aangenomen, en een verdergaande aanscherping tussen 2030 en 2050. 

 

De vraag naar methaan (nu aardgas, in de toekomst groengas) neemt sterk af tussen nu en 

2050, waardoor capaciteitsruimte ontstaat in d e gasnetten op alle drukniveaus, en delen 

van de gasdistributienetten zelfs verwijderd zullen worden. In 2050 is er in twee van de vier 

scenarioõs rekening gehouden met waterstofdistributie in de gebouwde omgeving. Om dat 

mogelijk te maken is een ôgastransitieõ nodig, een systeemtransitie waarbij de aangeslo-

tenen op dat deel van het gasnet op eenzelfde moment overstappen van methaan naar 

waterstof. Hoe da t precies in zijn werk zal gaan is nu nog niet bekend  en vergt nader 

onderzoek. En de waterstof moet uiteraard ergens vandaan komen, hetgeen een 

waterstof transportinfrastructuur vergt.  

 

Er is van uitgegaan dat alle gebouwen een elektriciteitsaansluiting he bben en houden.  

In buurten waar voor de warmtevoorziening wordt overgegaan van methaan naar elektrische 

warmtepompen kan het zijn dat de capaciteit van de bestaande elektriciteitsnetten niet 

meer toereikend is. Op diezelfde (LS- en MS-)netten vindt ook in  toenemende mate elek -

trisch laden van mobiliteit als extra capaciteitsvraag plaats. Die extra belasting is er op de 

________________________________ 
20  Netto groei is: groei minus sloop. Nieuwe gebouwen zijn overigens in het algemeen zwaar der geïsoleerd dan 

bestaande oude gebouwen. 
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lagere netvlak ken in de gebouwde omgeving, maar werkt door naar de hogere netvlakken. 

Flexmiddelen kunnen die impact dempen, mits gekoppel d aan een stuursignaal dat rekening 

houdt met de lokale infrastructuurcapaciteit. De extra zware gebouwisolatie die nodig is bij 

toepassing van elektrische warmtepompen heeft weer een dempend effect op de impact 

omdat de totale energievraag voor verwarming  daardoor afneemt.  Hybride warmtepompen 

nemen daarbij een tussenpositie in: de basisvraag wordt ingevuld met de elektrische 

warmtepomp, maar de piekvraag met een gasgestookte hr-ketel op groengas of waterstof.  

 

Voor gebieden die overschakelen op warmteleve ring moeten warmtenetten worde n aan-

gelegd dan wel uitgebreid. Ook hier is sprake van een systeemtransitie. Vanuit het oogpunt 

van kosten voor de maatschappij is het onwenselijk om in een gebied slechts enkele ge -

bouwen op het warmtenet aan te sluiten. Omg ekeerd is het om dezelfde reden onwenselijk 

om slechts enkele gebouwen in een gebied aangesloten te laten op een gasnet.  

5.1.2  Mobiliteit  

De omvang van personenmobiliteit, en daarmee van de totale impact op het systeem, is 

gevarieerd in de 2050-scenarioõs van een krim p van 0,25% per jaar tot een groei van 1,25% 

per jaar. Een verandering van 1% per jaar betekent een verandering van 35% over 30 jaar. 

Die groei wordt gedempt (en de krimp versterkt) door een efficiëntie verbetering. Voor de 

invulling van de energiebe hoefte van personenmobiliteit is in de scenarioõs gevarieerd 

tussen toenemende elektrificatie (scenarioõs Regionale en Nationale Sturing), en waterstof 

als brandstof (scenarioõs Europese- en Internationale Sturing). Beide hebben uiteraard 

verschillende impacts op het systeem. Het laden van de elektrische autoõs gebeurt  thuis of 

op kantoor met een belasting op het laagspanningsnet, of bij snelladers of laadpleinen die 

rechtstreeks  op het middenspanningsnet aansluiten. Het laden geeft de mogelijkheid om 

dat slim in te zetten zodat de impact op het elektriciteits netwerk zo gering mogelijk is.  

Zoals in Figuur 22 af te lezen valt is de impact van mobiliteit op de totale energievraag in 

Zuid-Holland beperkt  ten opzichte van die van gebou wde omgeving en industrie . Lokaal kan 

dat echter wel een dominant effect hebben.  

Voor de scenarioõs waarin waterstof wordt getankt geldt dat die waterstof er wel moet zijn. 

Het bevoorraden van de tankstations kan zowel per tankauto of via waterstofleidinge n.  

De praktijk is dat tussen beide mogelijkheden gekozen wordt op basis van een businesscase, 

die afhankelijk is van de omvang van de vraag. De tankauto heeft een relatief lage inves -

tering maar hoge operationele kosten, bij de leidingen is dat net anders om. 

 

Voor goederenvervoer over de weg wordt sterker ingezet op waterstof in de twee elek -

triciteitsrijke scenarioõs terwijl in Europese en Internationale Sturing in toenemende mate 

wordt ingezet op biobrandstoffen. Voor binnenvaart speelt bioLNG als energi edrager een 

grote rol, met name in het scenario Internationale Sturing. Zeescheepvaart zal in de 

scenarioõs vooral gebruikmaken van synthetische (vloeibare) brandstoffen. 

 

5.1.3  Industrie  

De omvang van de industrie is gevarieerd van krimp van 1% per jaar naar groei van 1% per 

jaar. Verder is uitgegaan van 1% per jaar efficiëntie verbetering.  

Voor de elektriciteitsrijke scenarioõs Regionale en Nationale Sturing wordt sterk ingezet op 

elektrificatie en  waterstof voor energiegebruik. Dit leidt tot toename van de capa citeits -

vraag aan de elektriciteitsnetten in de industrieregioõs, en tot de behoefte aan waterstof-

infrastructuur , al richting 2030 . De industrie biedt ook flexmogelijkheden, met bijvoorbeeld 

power-to-heat-conversie. In de scenarioõs Europese Sturing en Intern ationale Sturing is meer 

ruimte voor biomassa en groengas in energiegebruik; het groengas vergt (continuering van) 

methaannetten . Ook is toepassing van CCS (Carbon Capture en Storage) in die scenarioõs 
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aangenomen in 2050, met continuering van grondstof stromen op basis van 

aardolieproducten.  Voor CCS is CO2-transportinfrastructuur nodig.  

5.1.4  Glastuinbouw  

Zuid-Holland kent een omvangrijke glastuinbouwsector. Die wordt gekenmerkt door een 

vraag naar warmte, licht (elektriciteit) en CO 2, die nu typisch lokaal w orden geproduceerd 

met wkkõs uit aardgas. Ook zijn er veel gasketels voor de warmtevoorziening. In de toe-

komst zal dit veranderen, door modernisering en besparing, de opkomst van geothermie, 

warmtenetten uit restwarmte en andere technieken zoals warmtepom p met wko. De 

warmtevraag zal 1,6% per jaar dalen en de elektriciteitsvraag met 0,5% per jaar stijgen. 

Voorwaarde voor een systeemtransitie naar een glastuinbouw zonder aardgas c.q. groengas 

is de aanvoer van CO2 naar de kassen. 

5.1.5  Systeemimpacts in drie voor beeldgebieden  

Om de samengestelde effecten van de scenariokeuzes op het systeem te zien kijken we 

naar drie voorbeeldgebieden, elk met een eigen signatuur qua energiebehoefte:  

ñ hoogstedelijk gebied (koppelpunt Rotterdam Centrum) ; 

ñ landelijk (er)  gebied (koppelpunt Gouda); 

ñ industrieel gebied (koppelpunt Botlek) .  

Tot slot tonen we de impact van decentrale opwek.  Veel systeemimpacts laten zich het 

makkelijkst tonen aan de hand van de verschillen tussen scenarioõs in hun effecten op de 

elektriciteitsinfrastructure n. 

 

De scenarioõs met flex zijn getekend door de manier waarop flex is gemodelleerd.  

Hier kijken we waar mogelijk door heen en zien de volgende systeemeffecten : 

ñ In de steden is de elektriciteitsvraag van gebouwde omgeving zeer dominant en 

verantwoordelijk voor het ontstaan van knelpunten op alle niveaus van laagspanning tot 

de koppelstations. Dit is te zien in de volgende figuur waarin de piekbelasting van de 

koppelpunten Rotterdam Centrum opgesplitst is per sector voor elk scenario 21. Wat 

opvalt is dat de i nvloed van elektrische mobiliteit op de piekbelasting zeer beperkt is.  

________________________________ 
21  Het gaat hier om de verdeling van de belasting op het moment in het jaar met de hoogste belasting. Dit geeft 

dus niet de gemiddelde verhouding tussen de sectoren weer.  



 

  

 

56 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Figuur 23 ð Opsplitsing piekbelasting k oppelstation Rotterdam Centrum (hoogstedelijk gebied)  

 
 

 

ñ In andere hoogstedelijke gebieden zoals  Den Haag en in de noordzijde van Rotterdam 

zijn wel knelpunten vanwege toenemende vraag, maar deze blijven relatief beperkt 

vanwege de inzet van warmtenetten. De bovenstaande figuur laat dat zien. De belasting 

op het koppelpunt van Rotterdam Centrum - waarin veel warmtelevering  wordt toe -

gepast in alle scenarioõs - neemt relatief weinig toe ten opzichte van die bij andere 

koppelpunten.  

ñ In minder verstedelijkte gebieden is de vraag van de gebouwde omgeving minder 

dominant. De volgende figuur toont de opsplitsing van de piekbelas ting van koppelpunt 

Gouda.  
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Figuur 24 - Opsplitsing pie kbelasting koppelstation Gouda (landelijk gebied)  

 

 

 

ñ In minder hoogstedelijke  gebieden is elektrificatie in de gebouwde omgeving een meer 

vooraanstaande optie dan warmtenette n, maar hierdoor ontstaan daar zware knel -

punten. Het is te zien in de opsplitsing van koppelpunt Gouda dat de belasting van de 

gebouwde omgeving tot twee  keer zo hoog wordt als huidig.  

ñ Wat ook opvalt is dat de piekbelasting in scenario Nationale Sturing het hoogst is. Dat is 

het scenario met de grootste inzet van elektrische warmtepompen. De andere drie 

scenarioõs hebben een beduidend lagere piekbelasting, elk door andere systeemkeuzes 

die in die scenarioõs zijn gemaakt. Vergelijken we bijvoorbeeld scenario Nationale 

Sturing met Regionale Sturing dan is het effect zichtbaar van de systeemkeuze voor 

warmtenetten ten opzichte van elektrische warmtepompen.  

 

Elektrificatie in de industrie  kan leiden tot knelpunten in de industriegebieden op midden -

spanningsniveau en hoger. De verschillen in deze gebieden zijn relatief groot. De knel -

punten in industriegebieden zijn bij de regionale netten minder sterk dan de knelpunten in 

stedelijke gebieden. De volgende figuur geeft de piekbelasting van koppelpunt Botlek, waar 

alleen in scenario Europese Sturing sprake is van een knelpunt.  
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Figuur 25 - Opsplitsing piekbelasting koppelstation Botlek (industrieel gebied)  

 

Impact van decentrale opwek  

Maximale benutting van de potentie van decentrale opwek , zoals gebeurt in scenario 

Regionale Sturing, leidt overal tot aanbodknelpunten als geen flex wordt toegepast. Hierop 

zijn enkele uitzonderingen. Op koppelstations in de regio Den Haag, Zoetermeer, Westland, 

Delft, Oostland en Schiedam, is ook in dit scen ario enkel sprake van vraagknelpunten.  

ñ In een aantal gebieden kunnen op MS-LS-trafoõs knelpunten ontstaan bij grote groei van 

zon-pv op dak, oftewel in scenario Regionale Sturing. Zelfs wanneer flexopties, zoals 

curtailment, worden toegepast. Het gaat om D en Haag, en gebieden ten noorden en ten 

oosten van Rotterdam (Pijnacker, Berkel en Rodenrijs, Nieuwerkerk, Ridderkerk).  

 

Figuur 26 toont de aard van de knelpunten bij de MS -LS-trafoõs, per TS-station voedings-

gebied voor het scenario Regionale Sturing met flex. In landelijk gebied overheersen de 

aanbod-knelpunten (ODN) op dat spanningsniveau, in stedelijke en industriële gebieden de 

vraagknelpunten (LDN). 
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Figuur 26 ð Visualisatie overbelasting MS -LS-trafoõs scenario 2050 Regionale Sturing met flex 22 

 

5.2  Huidige (energie)infrastructuren  

5.2.1  Elektriciteitsnet  

Het elektriciteitsnet kent onderscheid tussen hoog -, midden - en laagspanning. Het hoog-

spanningsnet met spanningsniveaus in Zuid-Holland van 380 en 150 kV is vooral bedoeld voor 

elekt riciteits transport. Er zijn centrales op aangesloten,  grootschalige duurzame opwek 

(wind op zee en grootschalige wind op land en zonneparken), grote industri e en het is 

gekoppeld aan het middenspanningsnet via koppelpunten . Het midd enspanningsnet zet de 

stap van hoogspanning naar distributie , ook het middenspanningsnet kent verschillende 

spanningsniveaus, vaak wordt het hogere middenspanningsniveau aangeduid als ôTussens-

panningõ. Hier t akken veel industrie,  glastuinbouw,  wind- en zonneparken op aan. Ook 

snellaadstations voor mobiliteit , en zogenaamde ôlaadpleinenõ, worden bijvoorbeeld 

vanwege hun grote vermogens aangesloten op middenspanning. Het laagspanningsnet is de 

laatste stap van distributie, met fijnmazige kabelcircuits in de gebouwde omgeving en - 

dientengevolge - de grootste netlengte . Daar vinden we de belasting van woningen en 

utiliteitsbouw voor kracht en licht en van aanbod van  zon-pv op daken, en van individuele 

laadpalen van elektrische autoõs. Grotere utiliteitgebouwen en glastuinbouwbedrijven  

hebben vaak een eigen middenspanningsruimte.  

________________________________ 
22  Van Liander waren voor deze studie wel  aantallen knelpunten per voedingsgebied bekend, maar niet de drivers 

van elk station.  
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Figuur 27 - Elektriciteitsnet in Zuid-Holland   

 
Bron: Netbeheer Nederland, Li ander, Westland Infra en Stedin.  

Hoogspanningsnet (TenneT)  

Het elektriciteitsnet in Zuid-Holland is als volgt opgebouwd, zie ook Figuur 27. Te beginnen 

bij het hoogspanningsnet  dat wordt  beheerd door TenneT, zie Figuur 28. Het 380 kV-net, 

ook ôlandelijk koppelnetõ genoemd, verbindt alle gebieden in Nederland met elkaar en met 

het buitenland.  Er zijn  380 kV-tracés vanaf de Maasvlakte richting Dordrecht  en Krimpen, en 

richting Wateringen en Bleiswijk. Bleiswijk en Krimpen zijn ook verbonden met een 380 kV -

tracé. Zuid -Holland is verbonden via 380 kV-tracés vanuit Krimpen over Gouda richting 

Diemen, en vanuit Krimpen richting Geertruidenberg . Recentelijk is een nieuw  tracé van 

Bleiswijk over Leiden richting Schiphol (Vijfhuizen) en Beverwijk in gebruik genomen. Op de 

Maasvlakte komt ook de BritNed-kabel aan land, die het Nederlandse net verbindt met het 

Britse.  
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HS 150 kV

station

Liander
TS

MS
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TS

MS
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Figuur 28 ð Weergave van het 380 kV -net en 150 kV -net  (blauw)  in Zuid -Holland  

 
 

 

Er zijn 150 kV-tracés door heel Zuid-Holland, met verbindingen naar  Rotterdam en het 

havengebied, naar Goeree-Overflakkee, Gouda en Alphen a/d Rijn, Delft, Den Haag en 

Leiden. 

Regionale elektriciteits netten  

De regionale netbeheerders beheren de lagere netvlakken . Eerst wordt er een tussenstap 

gezet naar 23 tot  66 kV (tussenspanning), daarna 10-20 kV (middenspanning) en ten slotte  

laagspanning (400 V). Grof gezegd valt Holland Rijnland onder  beheer van Liander, het 

Westland en Midden-Delfland onder Westland Infra en de rest onder Stedin.  We stippen hier 

enkele knelpunten aan die zij reeds verwachten en plannen waar ze aan werken; voor een 

volledig overzicht verwijzen we naar hun Investeringsplannen.  

ñ Liander voorziet in zijn Investeringsplan verzwaring van de onderstations Alphen West, 

Zoeterwoude, Leiden Zuidwest, Leiden Rijksuniversi teit, Leiderdorp, Noordwijk en 

Leimuiden, waarvoor in de komende jaren eerst de benodigde ruimte moet worden 

gevonden. Tevens wordt gewerkt aan een nieuw onderstation bij Boskoop en nieuwe 

invoedingspunten vanuit TenneT in Zuidplaspolder en Leiden Oost.  

ñ Westland Infra noteert momenteel geen knelpunten.  

ñ Stedin voorziet in zijn Investeringsplan  en in de interne elektriciteits masterplannen een 

aantal knelpunten, met name Middelharnis (Goeree -Overflakkee), Geervliet (Voorne -

Putten) , Dordrecht Zuid  en diverse plekken bij Rotterdam en het havengebied  

Rotterdam. 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal elektriciteitsstations, opgesplitst per 

netvlak.  Om een indruk van de grote omvang van het elektriciteitsnet te geven: alleen al de 

MS- en LS-kabels van Stedin in Zuid-Holland hebben een lengte die bijna net zo groot is als 

de omtrek van de gehele aarde (i.e. 35.500 km netwerk t.o.v. 40.000 km omtrek van de 

aarde (aan de evenaar)).  
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Tabel 10 ð Overzicht aantallen  huidige elektricite itsstations van de  regionale netbeheerders Zuid-Holland   

 Stedin Liander  Westland 

Infra  

Totaal  Eenheid 

Koppelpunten met TenneT 2423 3 2 29 # 

TS-MS-stations 101 16 26 143 # 

MS-MS-stations   8 8 # 

MS-LS-stations 11.411 3.215 1.242 15.868 # 

 

5.2.2  Gasnet 

Door heel de provincie zijn er buisleidingen, voor verschillende gassen. Allereerst voor 

transport en distributie van aardgas . Verder zijn er (private) buisleidingen voor  uitwisseling 

van industriële gassen (waaronder CO2 en waterstof)  en vloeistoffen.  

 

Het Nederlandse publieke gastransportnet wordt beheerd door GTS. Op basis van druk is het 

onder te verdelen in het hoofdtransportleidingnet (HTL) en een regionaal transportleiding -

net (RTL). Het HTL en RTL is weer te verdelen in  transport van  laagcalorisch gas (G-gas), 

zoals uit het Groningen -gasveld, en hoogcalorisch gas (H-gas), zoals uit kleine gasvelden, 

import  over land en over zee (via LNG-tankers). Het laagcalorische gas wordt in Nederland 

gebruikt in onder andere de gebouwde omgeving. Het hoogcalorische gas wordt geleverd 

aan elektriciteitscentrales, raffinaderijen en hoogovens, en het wordt ook met stikstof 

gemengd tot de kwaliteit van laagcalorisch gas.   

 

________________________________ 
23  Dit aantal is inclusief koppelpunt Tinte (in Stedin -gebied). Dit station is niet goed meegenomen in de 

berekeningen, en daarom niet meegenomen in de resultaten.  
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Figuur 29 ð Huidige aardgastransportnetten in Zuid -Holland  

 
Bron: risicokaa rt.nl  

 

 

De regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de distributie van laagcalorisch 

aardgas naar individuele gebruikers. De distributienetten zijn via gasontv angststations 

(GOS) verbonden met het transportnet.  Er zijn geen knelpunten momenteel.  Er zit al 

flexibiliteit in de gasnetten doordat de druk en de dichtheid gefluctueerd kan worden.  

5.2.3  Warmtenetten  

Op diverse plekken in Zuid-Holland is de gebouwde omgeving aangesloten op een warmte-

net. Het gaat bijvoorbeeld om delen van  Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht.  In de 

provincie wordt  bovendien gewerkt aan uitbreiding en het koppelen  van warmtenetten.  

De hoofdstructuur voor warmte voorziet  om te beginnen in een warmtenet rond om 

Rotterdam. Vandaar zijn aan de westelijke kant een leiding door d e Rotterdamse haven en 

een leiding van de noordkant van Rotterdam via Delft en Rijswijk naar Den Haag  voorzien. 

De mogelijkheid om het Westland aan te takken op de leiding van Rotterdam naar Den Haag 

wordt onderzocht , alsook het aftakken  van de leiding tussen Rotterdam-Den Haag ter 

hoogte van Rijswijk, die dan via Voorschoten naar  Leiden gaat. Ook wordt voor de regio 

Drechtsteden gewerkt aan de doorontwikkeling van een regionaal warmtenet.  
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Figuur 30 - Warmtenetten  (bron: provincie  Zuid-Holland) . NB: De in studie zijnde warmtetransportleidingen 

naar Leiden zijn nog niet opgenomen in deze figuur  

 
 

5.2.4  CO2-netten  

CO2-netten zijn een relatief nieuw fenomeen. In Zuid -Holland ligt de OCAP-leiding, het is 

een leiding in privaat eigendom die CO2 transporteert dat afkomstig is van enkele indus -

triële bronnen in het Rotterdams havengebied, naar momenteel circa 600 tuinders , groten -

deels in Zuid-Holland en daarnaast in het zuidelijk deel van Noord-Holland, die de CO2 

gebruiken als grondstof bij h un teelt.  

Daarnaast wordt in het havengebied Rotterdam gewerkt aan het Porthos -project, dat 

afgevangen CO2 zal gaan transporteren naar lege aardgasvelden onder de Noordzee.   

De volgende figuur geeft de huidige en geplande CO 2-infrastructuur in Zuid -Holland weer.  
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Figuur 31 ð Overzicht huidige en geplande CO 2-infrastructuur Zuid -Holland  

 
Bron: www.volke rwessels.com/nl/nieuws/minister -huizinga-geeft -startsein-voor-aanleg-co2-netwerk -in-

zuidplaspolder  

 

 

Er is in deze systeemstudie niet gerekend aan de benodigde capaciteiten van CO 2-infra -

structuur.  Wel is in de scenarioõs gekeken naar potentiële vraag in de glastuinbouw naar 

CO2 en potentieel aanbod vanuit de industrie. Die cijfers staan in Tabel 11. 

 

Tabel 11 - Overzicht vraag een aanbod van CO2 in alle scenarioõs 

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat 2050 EU 2050 Int  

Vraag CO2 glastuinbouw  N.a.  3,6 1,7 1,7 1,7 2,3 

Aanbod CO2 uit industrie   0,1   1,7   2,9   3,1   2,9   2,3  

5.3  Impact op het h oogspanningsnet  

TenneT heeft de impact van alle scenarioõs op het hoogspanningsnet doorgerekend. Voor 

TenneT zijn met name de scenarioõs inclusief flex van belang. Bijvoorbeeld een scenario 

met groot aanbod vanuit  wind op zee zonder bestemming (dat is:  zonder elektrolyser ), zou 

zeker tot grote onbalans in het elektriciteitssysteem  leiden en daarmee niet doorreke nbaar 

zijn .  

 

https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/minister-huizinga-geeft-startsein-voor-aanleg-co2-netwerk-in-zuidplaspolder
https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/minister-huizinga-geeft-startsein-voor-aanleg-co2-netwerk-in-zuidplaspolder
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Knelpunten elektriciteit snetten : N-0 en N-1 

De netbeheerders van de elektriciteitsnetten houden er rekening mee dat een netonderdeel in onderhoud of in 

storing kan zijn. De situatie waarin het net volledig in bedrijf is heet de N-0-situatie. I n dat geval kan er worden 

omgeschakeld om een storings- of onderhoudssituatie op te vangen. Een situatie waarin één netonderdeel uit 

bedrijf is, heet een N -1-situatie. Het kan zijn dat bij de doorrekeningen van de scenarioõs blijkt dat er geen 

knelpunten o ntstaan in de N-0-situatie, maar wel in de N -1-situatie.  

Disclaimer scenarioõs met flex 

Er past een disclaimer bij de resultaten van de scenarioõs met flex. Bij de analyse van de 

resultaten bleek dat twee flexopties de knelpunten verergeren in plaats van verminderen. 

Ten eerste de systeembatterijen (systeemflex). Deze zijn geplaatst bij de koppelstations 

met als bedoeling om  kortdurende  schommelingen in de residuele belasting achter het 

station op te vangen in plaats van die schommelingen naar het hoogspanningsnet door te 

geven. Het profiel van de systeembatterijen  in het rekenmodel  is echter afgestemd op 

landelijke residuele belasting, en dit blijkt vaak niet goed aan te sluiten op het profiel van 

de vraag en het aanbod achter een specifiek koppelstation , met als gevolg dat pieken groter 

worden in plaats van kleiner . Ten tweede de verschuiving van hybride systemen naar 

elektrische verwarming op momenten van overschot van aanbod in Zuid -Holland (plaats -

gebonden flex). Een vergissing heeft geleid tot te grote  extra elektriciteitsvraag in de 

dataset die door de netbeheerders is doorgerekend 24. De resultaten van TenneT zijn mede 

door deze twee factoren  bepaald. Deze fouten zijn kwalitatief meegewogen bij de analyse 

van de resultaten. De grote lijnen van de uitkom sten van de doorrekeningen veranderen 

niet door de bovenstaande punten.  Het bovenstaande is alleen van toepassing op de 

doorrekeningen voor 2050, voor 2030 is geen flex meegenomen. 

Resultaten  

De volgende figuur toont de knelpunten van het hoogspanningsnet voor 2030 en voor het 

scenario Nationale Sturing in 2050, het scenario met de grootste hoeveelheid wind op zee. 

Het beeld van de overige 2050-scenarioõs is ongeveer gelijk aan het beeld van het Nationale 

scenario zij het met minder zware knelpunten . De resultaten van deze scenarioõs zijn te 

vinden in Bijlage I.1.  

________________________________ 
24  Deze vergissing leidt tot overschatting van de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving. Het effect is het 

grootst in het scenario Internationale Sturing. Hier leidt het in Zuid -Holland gemiddeld tot een overschatting van 

de elektriciteitsvraag van de G ebouwde Omgeving met 15% en een overschatting van de totale elektriciteits -

vraag met 2%. In het scenario ôNationale Sturingõ is het effect nul, omdat daar geen hybride warmtepompen in 

opgenomen zijn in de gebouwde omgeving.  
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Figuur 32 ð Visualisatie belasting hoogspanningsnet scenarioõs 2030 Klimaatakkoord en 2050 Nationale Sturing 

 
 

 

In 2030 zijn op het 380 kV-net nog geen knelpunten te zien. Op het 150 kV-net kunnen wel 

knelpunten ontstaan: wanneer het net volledig in bedrijf is dan kunnen alle (gevraagde) 

transporten worden gefaciliteerd, maar kan niet meer worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve. Een storing (of onderhoud) zou dus niet altijd opgevangen kunnen worden. 

In technische termen heet dit dat bij N -0 geen knelpunten ontstaan, maar bij N -1 wel.  

Dit is het geval op een aantal plekken bij de Rotterdamse haven (Geervliet, Merseyweg, 

Theemsweg, Europoort, Maasvlakte). Het speelt ook bij Den Haag (Den Haag, Rijswijk, 

Voorburg, Wateringen) en aan de noordoostzijde van Rotterdam ( Krimpen a/d IJssel , 

Ommoord). Dit zijn de oranje tracés in bovenstaande figuur.  

 

In alle scenarioõs voor 2050 nemen de knelpunten toe in aantal en in mate van capaciteits -

overschrijding. Op het 380 kV-net zien we vooral relatief grote transporten vanaf het 380  

kV-station  Maasvlakte, met invoeding vanuit centrales en bovenal grote aanlanding van wind 

op zee, naar vraag in de rest van Nederland en mogelijk ook België en Duitsland. In scenario 

Nationale Sturing is verondersteld dat er 24 GW wind op zee aanlandt op de Maasvlakte, 

met daartegenover 19  GWe aan elektrolysers op die locatie . Dan is er nog altijd 5 GW voor 

transport e n dat overschrijdt de beschikbare capaciteit. Met name op het tracé Maasvlakte 

ð Simonshaven ð Crayestein ð Krimpen a/d IJssel worden knelpunten voorzien  (tot maximaal 

281% van de huidige capaciteit bij N -1), en in mindere mate ook de tracés Maasvlakte ð 

Westerlee ð Wateringen ð Bleiswijk. In de andere scenarioõs zijn de overschrijdingen minder 

groot  maar wel aanwezig. Er is dan minder aanlanding van vermogen wind op zee, maar ook 

minder elektrolyse capaciteit aangenomen. 

Relevant hierbij is dat in de doorre keningen van Gasunie blijkt dat óók het waterstof -

transportnetwerk van de Maasvlakte naar de landelijke ôgasrotondeõ knelpunten vertoond in 

2050 in de scenarioõs Nationaal en Internationaal, door de grote hoeveelheden waterstof die 

in die scenarioõs moeten worden getransporteerd . Zie ook de analyse van de knelpunten op 

de gasnetten, bij Paragraaf 5.5. 

 

Op het 150 kV-net worden de knelpunten rond de Rotterdamse haven heviger  tussen 2030 

en 2050. Elektrificatie van de industrie lei dt tot grote toename van de elektriciteitsvraag en 

het 150 kV-net in huidige vorm is daar niet op berekend. Ter illustratie: Botlek ðTheemsweg 

zou in scenario 2050 Nationale Sturing tot  maximaal 378% belast worden bij N-0, en tot 

maximaal 595% bij N-1. 
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Verder zijn er in 2050 knelpunten rond de stedelijke gebieden: Den Haag, Rotterdam en 

Gouda, en in mindere mate Zoetermeer en Leiden. Ook dit zijn knelpunten door toename 

van de vraag. Elektrificatie van vervoer en van verwarming, ondanks dat een groot deel 

door warmtenetten wordt voorzien in sommige scenarioõs, leidt tot knelpunten op het 150 

kV-net.  

 

Bij Zoetermeer  en Rotterdam (Spaanse Polder en Waalhaven-Zuid) is in de scenarioõs 

Nationale en Internationale Sturing de komst van hyperscale datacenters  (>100 MW) 

verondersteld . Dit werkt door op het 150 kV -net bij Zoetermeer en op station Bleiswijk , en 

op het 150 kV-net rondom stations Marconistraat en Waalhaven . Bij Zoetermeer kan dit op 

zichzelf leiden tot een knelpunt, bij Rotterdam worden knelpunten erger d oor de komst van 

datacenters.  

 

Ten slotte kunnen in 2050 enkele knelpunten  ontstaan door toename van aanbod. Op 

Goeree-Overflakkee, bij Alblasserdam en Arkel, en bij Sassenheim kunnen overschotten 

vanuit zonneparken en wind op land  leiden tot grote transpo rten op het 150 kV -net, die de 

huidige capaciteit overschrijden.  Dit zijn gebieden in Zuid -Holland met relatief veel 

potentie voor zulke decentrale opwek , bovendien betreft het drie uitlopers van het 150 kV -

net, oftewel drie gebieden die elk door één enkele 150 kV-verbinding (bestaande uit twee 

150 kV-circuits) zijn aangesloten.  Deze knelpunten zijn er nog niet in 2030. Bij Goeree -

Overflakkee vervalt het knelpunt wanneer het aanbod wordt verminderd, op de andere 

twee locaties kunnen zich echter ook vraagkne lpunten voordoen.  

 

Figuur 33 - Gemiddelde piekbelasting op hoogspanningsnet (% van huidige capaciteit)  
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Figuur 34 ð Gemiddeld  aantal uren belasting hoogspanningsnet groter dan 100%  (u/jr ,  1 jaar=  8.760 u ur)  

 

5.4  Impact op regionale elektriciteitsnetten  

Liander, Westland Infra en Stedin hebben de impact van de scenarioõs op de regionale 

elektriciteitsnetten doorgerekend. Het gaat om de koppelstations (HS/TS of HS/MS), 

substations (TS-MS), middenspanningstations (MS/MS) en eventueel ook de distributie -

stations (MS-LS). Er zijn 28 koppelstations 25, daarvan presenteren we de resultaten uit -

gesplitst en geprojecteerd op de kaart. Voor de onderliggende niveaus zijn de aantallen te 

groot en zijn de uitkomsten geaggr egeerd tot de verzorgingsgebieden van substations. 

 

We maken onderscheid tussen knelpunten vanwege te grote vraag (LDN, ôlevering door 

netbeheerderõ) en knelpunten vanwege te groot aanbod (ODN, ôopname door netbeheer-

derõ). De netbeheerders hebben alle dri e alle scenarioõs met flex doorgerekend; de 

scenarioõs zonder flex zijn gedeeltelijk doorgerekend. 

Disclaimer scenarioõs met flex 

Hier past een disclaimer bij de resultaten van de scenarioõs met flex, zoals eerder geplaatst 

bij de impact op het hoogspannin gsnet. De systeembatterijen en inzet van het  elektrische 

deel van hybride systemen vertekenen de resultaten 26.  De systeembatterijen zijn in de 

doorrekeningen geplaatst bij de koppelstations, en werken daardoor niet door op lagere 

spanningsniveaus in de regionale elektriciteitsnetten. De hybride systemen werken door op 

alle niveaus.   

 

Voor de koppelpunten zijn we uitgegaan van de resultaten van doorrekeningen zonder flex 

voor de vraagknelpunten (LDN) vanwege de problemen met hybride systemen en systeem-

batte rijen. Bij de aanbodsknelpunten  (ODN) is gebruik gemaakt van de doorrekeningen met 

________________________________ 
25  Eigenlijk 29, maar station Ti nte in Stedin -gebied is niet meegenomen in de berekeningen.  
26  De vergissing met de hybride warmtepompsystemen leidt tot een overschatting van de elektriciteitsvraag van de 

Gebouwde Omgeving. Het effect is het grootst in het scenario Internationaal. Hier leidt het in Zuid -Holland 

gemiddeld tot een overschatting van de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving met 15% en een over -

schatting van de totale elektriciteitsvraag met 2%. Lokaal op specifieke MS -LS-stations kan het effect echter 

groter zijn.  
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flex, aangezien de flexoplossingen (met name curtailment) daar wel het beoogde effect op 

de resultaten hebben. Bij de doorrekeningen van Liander waren niet voor alle scenari oõs 

doorrekening zonder flex beschikbaar, daarom zijn hier de resultaten van de doorreke -

ningen met flex gebruikt.  Het bovenstaande is alleen van toepassing op de doorrekeningen 

voor 2050, voor 2030 is geen flex meegenomen. 

Koppelstations  

In 2030 is bij ti en van de 28 koppelstations (36%) sprake van een knelpunt, gedefinieerd a ls 

belasting groter dan 100% van de huidige capaciteit . Bij  het merendeel gaat het om een 

vraagknelpunt. Daarnaast zitten enkele stations tegen de 100% aan. Decentrale opwek, 

zoals voorzien in de RESõen en meegenomen in deze studie, lijkt dus niet leidend voor 

netverzwaring op het niveau van de koppelstations. Bij één station is er in 2030 sprake van 

een aanbodknelpunt, namelijk station Europoort.  

Relevant om te beseffen is dat netbeh eerders al in actie komen wan neer de netbelasting 

lager is dan die 100% maar wel die richting uitgaat. Immers, het uitbreiden van net -

capaciteit kent lange doorlooptijden van soms wel tien  jaar of langer.  

 

In 2050 is bij het overgrote gedeelte van de stati ons sprake van een knelpunt, variërend 

tussen de scenarioõs van 19 tot 24 van de 28 koppelstations. We zien hier terug dat de vraag 

in Zuid-Holland maatgevend is: veelal zijn de vraagknelpunten groter dan de aanbodknel -

punten. Hierin is Zuid-Holland echt a nders dan de andere provincies, waar de ervaring uit 

de provinciale  systeemstudies is dat aanbodknelpunten dominant zijn.  

 

De uitzondering op die regel  is scenario Regionale Sturing. Dit is het scenario met de 

meeste decentrale opwek en dit leidt op acht koppelstations tot aanbodknelpunten groter 

dan de vraagknelpunten. Echter, wanneer flex wordt meegenomen en met name curtail -

ment, dan worden ook op een deel van deze stations de vraagknelpunten dominant. Station 

Middelharnis op Goeree-Overflakkee, station  Europoort en station Dordrecht Zuid zijn  een 

uitzondering  daarop. Middelharnis is het enige station waarbij ook in 2050 geen vraag-

knelpunt ontstaat en enkel aanbod tot een overschrijding van de beschikbare capaciteit kan 

leiden.  In het scenario Internati onale Sturing is op dit station geen sprake van een knelpunt 

doordat een afname van het opgesteld vermogen aan wind op land ten opzichte van 2030 is 

aangenomen.  

 

Uitleg weergave van de belastingen op de koppelstations  

In Figuur 35 en verdere figuren is van alle koppelstations de piekbelasting 

weergegeven, voor zowel vraagpieken (LDN) en aanbodpieken (ODN). Zie het 

voorbeeld in dit tekstkader. De waardes zijn weergegeven als percentage van 

de maximale belastbaarheid. De maximale be lastbaarheid in MW van een 

koppelstation voor LDN en ODN is niet gelijk, en de capaciteit verschilt 

bovendien per koppelstation. Om die reden hebben we de maximale belast -

baarheid uitgedrukt als 100%, zichtbaar gemaakt als grijze horizontale balk , 

waarbij de waarde in MW dus verschilt voor LDN en ODN. Omhoog staat de 

vraagbelasting, in blauw. Omlaag de aanbodbelasting, in geel. De balken geven 

de maximale belasting in een scenario, voor zowel LDN als ODN. Van links naar 

rechts staat uit het 2030-scenario (KA, van Klimaatakkoord), en vervolgens 

voor 2050 respectievelijk de scenarioõs Regionale, Nationale, Europese en 

Internationale Sturing. Alle figuren hebben dezelfde schaal, uitgedrukt in percentage van de maximale 

belastbaarheid. Als de door gerekende piekbelasting groter is dan de schaal van de figuur is dat aangeduid met 

een dikke zwarte pijl naar omhoog respectievelijk omlaag.  Zie de figuur hiernaast.  NB: in de geografische 

overzichtsfiguur is elk ôbelastingfiguurõ met een dunne zwarte aanhaallijn gekoppeld aan een punt op de kaart.  
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Figuur 35 - Piekbelasting op de koppelstations 27 * 

 
*  Omhoog/blauw is vraagbelasting, omlaag/geel is aanbodbelasting . Buiten het grijs uit betekent  meer dan 100% 

van de capaciteit. Dikke zwarte pijle n in de deelfiguren  wijzen op belasting groter dan 300%. Van links naar 

rechts zijn steeds weergegeven voor elk koppelstation : 2030 (Klimaatakkoord)  2050 Regionale, Nationale, 

Europese CO2- en Internationale Sturing.  

 

 

De koppelstations bedienen een geografisch gebied, het zogenaamde voedingsgebied.  

In Figuur 36 staat de piekbelasting van de koppelpunten weergegeven op het voedings -

gebied, voor de vier 2050 -scenarioõs met flex. In Bijlage I zijn d ie kaarten voor alle 

scenarioõs gegeven.  

 

________________________________ 
27  Bij de doorrekeningen zijn geen buurten toegewezen aan het koppelpunt Tinte bij Brielle (in Stedin -gebied), 

terwijl hier in de praktijk wel belasting is. Een deel van de buurten die toegewezen zijn aan de nabijgelegen 

koppelpunten Geervliet en Middelharni s worden in werkelijkheid gevoed door Tinte. Dit betekent dat de 

belasting op Geervliet en Middelharnis iets overschat wordt.  
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Figuur 36 - Piekbelasting op de koppelstations  in 2050 , weergegeven op de voorzieningsgebieden 28 

 
 

 

Figuur 36 illustreert nogmaals dat op koppelstationniveau in 2050 is bij het overgrote 

gedeelte van de stations sprake van een knelpunt. De figuur laat ook in één oogopslag zien 

dat het merendeel van de knelpunten een belasting van meer dan 160% vertoont, waarbij 

100% de maximale belastbaarheid is. De knelpunten op koppelpuntniveau zijn er zowel bij 

de stedelijke, industriële als landelijke gebieden in de provincie.  

Lagere spanningsniveaus 

De toename van de vraag en het aanbod van elektriciteit leidt niet alleen tot knelpunten op 

de koppelpunten van de regionale netbeheerder s met het hoogspanningsnet, maar ook op 

lagere netvlakken ontstaan knelpunten. Er zijn doorrekening en gemaakt van tussen-

spanningsstations (TS-stations) en van de transformator en tussen het midden- en laag-

spanningsnet (MS-LS-trafoõs)29.  

TS-stations 

Het tussenspanningsnet is het hoogste netvlak van de regionale netbeheerders. Het span-

ningsniveau van het tussenspanningsnet ligt, afhankelijk van de netbeheerder, tussen de 23 

en 66 kV. Het tussenspanningsnet is verbonden met het middenspanningsnet met TS-

stati ons. In totaal zijn er 143 TS -stations in Zuid -Holland.  

 

In 2030 treedt bij ongeveer 45% van de TS-stations overbelasting op. Daarvan wordt circa 

35% veroorzaakt door stijging van de vraag (vraagknelpunt)  en 10% door stijging van de 

________________________________ 
28  Dit is een Voronoi-diagram, waarbij gebieden worden toegewezen aan het dichtstbijzijnde koppelpunt. In de 

praktijk worden afne mers niet per definitie aangesloten op het dichtstbijzijnde koppelpunt. Dit betekent dat 

deze geografische gebieden kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorzieningsgebieden.  
29  NB: Westland Infra heeft ook berekeningen aan de MS-MS-stations gedaan, deze zijn hier niet opgenomen.  
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hernieuwbare productie  (aanbodknelpunt) . Afhankelijk van het scenario stijgt het aantal 

TS-stations met een knelpunt richting 2050 naar 65 tot 7 5%. Bij het grootste gedeelte van 

stations is er in 2050 dus sprake van een knelpunt en het gaat daarbij  voornamelijk om 

vraagknelpunten (LDN).  

 

Bij scenarioõs Regionale Sturing en Nationale Sturing is bovendien zichtbaar dat toevoegen 

van flex weliswaar het aantal aanbodknelpunten vermindert, maar dat het totaal aantal TS -

stations met een knelpunt daar niet of nauwelijks door wordt beï nvloed. De verklaring is da t 

er dan een ander knelpunt optreedt  (een vraagknelpunt), en hoogstwaarschijnlijk op een 

ander moment in het jaar.  Dit is te zien in de volgende figuur, waar het aantal knelpunten 

is weergegeven voor het scenario Nationale Sturin g met en zonder flex.  

 

Figuur 37 ð Aantal TS-stations met knelpunten in scenario Regionale Sturing met en zonder flex,  als % van het 

totale aantal  stations 30 , 31 , 32 

 

 

MS-LS-trafoõs 

De MS-LS-trafoõs zijn de transformators tussen het midden- en laagspanningsnet. Dit zijn de 

transformatorkasten die zichtbaar zijn in de wijken. In totaal zijn er ruim 15.000 MS -LS-

trafoõs in Zuid-Holland. De belasting op deze transformators wordt bepaald door de vraag 

en het aanbod van huishoudens en kleine bedrijven, aangezien grotere bedrijven en 

productielocaties direct aangesloten worden op hogere netvlakken. Dit betekent dat bij de 

vraagzijde alleen de gebouwde omgeving en mobiliteit  (uitgezonderd snelladers en ôlaad-

pleinenõ) invloed hebben op de be lasting, en bij de aanbodzijde alleen zon op daken.  

________________________________ 
30  Voor sommige gebieden is niet voor elk scenario met en zonder flex gerekend door de netbeheerders. In deze 

gevallen is aangenomen dat het aantal knelpunten zonder flex gelijk is aan het aantal knelpunten met flex.  
31  Hierbij z ijn alleen de grootste pieken in het jaar meegenomen. Het is mogelijk dat op een station zowel een 

ODN- als een LDN-knelpunt plaatsvindt. In deze gevallen is het zwaarste knelpunt meegenomen.  
32  NB: in de grafiek staat het aantal  overbelaste stations uitge drukt, als percentage van het totale aantal. De 

grafiek zegt dus niets over de mate van overbelasting . 
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In 2030 is bij ongeveer 10% van de MS-LS-trafoõs sprake van overbelasting. Het overgrote 

deel hiervan wordt veroorzaakt door stijging van de vraag. In 2050 stijgt het aantal over -

belaste MS-LS-trafoõs naar 30-40%, afhankelijk van het scenario. In elk scenario zijn 

vraagknelpunten dominant.  

 

Figuur 38 geeft het aantal overbelaste MS -LS-trafoõs voor de scenarioõs Regionale Sturing en 

Nationale Sturing weer, inclusief opdeling naar vraagknelpunten (LDN) en aanbodknelpunten 

(ODN). Flex is meegenomen in deze resultaten.  Het scenario Regionale Sturing heeft het 

grootste aanbod aan elektriciteit op dit netvlak en het scenario Nationale Sturing de 

grootste vraag op dit netvlak. Dit zijn d us de extremen, in de andere scenarioõs is het 

aantal knelpunten lager . De figuur  toont  dat er in het scenario Regionale Sturing meer 

aanbodknelpunten zijn en in het scenario Nationale Sturing meer vraagknelpunten, zoals 

verwacht.  

 

Figuur 38 - Aantal MS-LS-trafoõs met knelpunten in verschillende scenarioõs als % van het totale aantal33 , 34 , 35 

 
 

Daarnaast valt het op dat het relatieve  aantal knelpunten bij de MS -LS-trafoõs een stuk 

lager ligt dan bij hogere netvlakken  (koppelpunten re spectievelijk tussenspanningsstations). 

Bij de koppelpunten is 70 -85% van de stations overbelast in 2050 en bij de TS-stations 65-

75%. Bij de MS-LS-trafoõs is in 2050 slechts 30-40% overbelast. Het lijkt er dus op dat er bij 

lagere netvlakken relatief mind er knelpunten plaatsvinden. Het aantal stations/trafoõs is op 

lagere netvlakken echter wel een stuk groter, dus het totaal aantal trafoõs dat op het MS-

LS-net vervangen moet worden is alsnog erg groot.  Deze observatie geldt voor de gebieden 

van alle drie d e netbeheerders.   

________________________________ 
33  NB: in de grafiek staat het aantal  overbelaste trafoõs uitgedrukt, als percentage van het totale aantal.  

De grafiek zegt dus niets over de mate van overbelasting . 
34  Hierbij zijn alleen de grootste pieken in het jaar meegenomen. Het is mogelijk dat op een trafo zowel een  

ODN- als een LDN-knelpunt plaatsvindt. In deze gevallen is het zwaarste knelpunt meegenomen.  
35  Bij deze grafiek moet de kanttekenin g geplaatst worden dat er aanzienlijke onzekerheden zitten in de 

resultaten. In het algemeen geldt hoe lager we in het net komen hoe onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder de 

resultaten worden.  



 

  

 

75 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

Het relatief lagere aantal overbelastingen op lagere netvlakken kan  verschillende oorzaken 

hebben: 

ñ Op lagere netvlakken is meer reservecapaciteit doordat MS -LS-trafoõs eenheidsblokken 

zijn en  vrijwel altijd over gedimensioneerd ten opzicht e van de werkelijke vraag. 

Daardoor leidt een toename in de belasting niet direct tot een knelpunt. Bij hogere 

netvlakken wordt meer maatwerk toegepast waardoor hier minder ruimte over is.  

ñ Een lager percentage van de MS-LS-trafoõs is overbelast, maar de overbelasting op deze 

trafoõs is extreem groot. Dit gebeurt doordat de belasting niet bij al le trafoõs evenveel 

groeit.  De trafoõs met extreme overbelasting zorgen ervoor dat de bovenliggende TS-

stations en koppelpunten bijna allemaal overbelast raken.  

ñ Grote gebruikers en producenten zitten direct aangesloten op hogere netvlakken. 

Hierdoor zorgt de groei van de vraag van deze gebruikers en producenten niet tot een 

hogere belasting op de MS-LS-trafoõs. Dit versterkt de druk op de hogere netvlakken. 

 

De bovenstaande analyse gaat in op het algemene beeld voor de provincie. Er zijn echter 

ook verschillen per regio. De volgende figuur geeft de overbelastingen van MS-LS-trafoõs per 

voorzieningsgebied36 van een TS-station weer  voor het scenario Nationale Sturing met f lex. 

In dit scenario is het relatieve aantal overbelastingen van MS -LS-trafoõs het grootst in de 

buurt van Alphen aan de Rijn, bij Sassenheim en in de regio  Den Haag. 

 

Figuur 39 - Aantal MS-LS-trafoõs met knelpunten in scenario Nationale  Sturing met flex  per voorzieningsgebied 

TS-station 37 , 38 , 39  

 

________________________________ 
36  Dit is een Voronoi-diagram, waarbij gebieden worden toegewezen aan het dichtstbijzijnde TS -station. In de 

praktijk worden afnemers niet per definitie aangesloten op het dichtstbijzijnde station. Dit betekent dat deze 

gebieden kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorzieningsgebieden.  
37  Voor het gebied van Westland Infra zijn de resultaten gegeven voor hun complete voorzieningsgebied, aangezien 

er geen verdere opsplitsing mogelijk was.  
38  NB: de figuur geeft het aantal overbelaste trafoõs, uitgedrukt als percentage van het totaal. De figuur zegt niet 

over de mate van overbelasting.  
39  Bij deze grafiek moet de kanttekening geplaatst worden dat er aanzienlijke onzekerheden zitten in de 

resultaten. In het algemeen geldt hoe lager we in het net komen hoe onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder d e 

resultaten worden.  
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5.5  Impact op de  gasnetten  (methaan, waterstof en CO 2) 

Hoofdtransportleidingnet  methaan/waterstof  

Gasunie heeft van de scenarioõs voor 2050 doorgerekend wat de impact is op het nationale 

en regionale transportleidingnet. Hierbij is verondersteld dat er methaan  (in 2050: groen-

gas) getransporteerd blijft worden door de buizen die nu voor het laagcalorische aardgas 

gebruikt worden, en dat er in 2050 waterstof getransporteerd zal worden door de bu izen 

die nu voor het hoogcalorische aardgas gebruikt worden.  Alleen de scenarioõs m®t systeem-

flex zijn doorgerekend, en alleen 2050.  

 

Voor methaantransport  zijn geen knelpunten vastgesteld  in de scenarioõs Regionale, 

Nationale en Internationale Sturing . De hoeveelheid afgenomen methaan zal dan ook in alle 

scenarioõs lager liggen dan de nu afgenomen hoeveelheden laagcalorisch aardgas, vooral 

vanwege de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.  In het scenario Europese Sturing is 

bij de doorrekening aangenome n dat er op grote schaal (groen) LNG wordt geïmporteerd via 

de Rotterdamse haven om aan de vraag in Nederland als geheel te voldoen, wat tot een 

knelpunt in de doorrekeningen leidt aangezien alleen het huidige laagcalorisch transportnet 

daarvoor beschikbaar is in de doorgerekende situatie in 2050. Het toekomstbeeld in het 

scenario Europese Sturing is dat er grote hoeveelheden (groen) methaan worden geïm -

porteerd, over land en wellicht ook via tankers over zee. De doorrekening laat zien dat 

grootschalige import via LNG in Rotterdam in die situatie tot een knelpunt leidt. Import  via 

leidingen over land naar verwachting niet.  

 

Voor het waterstof net (het huidige hoogcalorisch transportnetwerk)  zijn er wel knelpunten  

in de doorvoer van de Maasvlakte naar de landelijke gasrotonde, te weten in de scenarioõs 

Nationale en Internationale Sturing.  Er vindt elektrolyse plaats op de Maasvlakte waar veel 

elektriciteit uit wind op zee aanlandt en daarnaast vindt in de haven import met waterstof -

tankers plaats. De elektroly se vindt plaats op momenten dat er nationaal een overschot is 

aan elektriciteit (zie Paragrafen 4.2 en 4.4); de import is continu verondersteld  (vlak 

profiel) . Een deel van de waterstof kan direct wor den gebruikt door de industrie in het 

havengebied, maar deels moet de waterstof door het havengebied getransporteerd worden 

naar de landelijke waterstofbackbone bij het koppelpunt ôWijngaardenõ, en vandaar naar 

vraag elders in het land of naar opslag in Gr oningen.  

 

Tabel 12 ð Piek waterstoftransport en overschrijving in  het  doorgaande gastransport systeem  

  Reg Nat Eur Int  

Elektrolyse  GWH2 6,9 12,5 5,5 5,4 

Import  per tanker  GWH2 1,1 1,5 2,7 18,3 

Totaal GWH2 8,0 14,0 8,2 23,7 

Overschrijding  % 0% 10-30% 0% 60-80 

 

 

De aannames met betrekking tot waterstoftransport in deze systeemstudie verschillen van 

de aannames in II3050. Daarom zijn er verschillen met betrekking tot de piek van het 

waterstoftransport tussen deze studies. Deze v erschillen zijn echter beperkt.  

Bij scenario Nationale Sturing is de belangrijkste oorzaak van dat knelpunt de omvang aan 

elektrolysecapaciteit (19 GWe) op de Maasvlakte.  Interessant is dat het resterend 5 GW 

vermogen van aanlanding Wind op Zee, dat via het 380 kV-net naar de rest van Nederland 

getransporteerd moet worden, leidt tot knelpunten in het 380  kV-netwerk (zie analyse in 

Paragraaf 5.3). Er is in dat geval dus bij die omvang aan aanlanding van wind op zee en die 
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omvang aan elektrolysers zowel een knelpunt in het 380 kV-net als in het waterstofnet. 

Anders gezegd: er landt in dat scenario zoveel energie aan op de Maasvlakte, dat de huidige 

gecombineerde elektriciteits - en gastransportnetten dat niet kunnen afvoeren.  

In de Structuurvisie Buisleidingen (2012) is een ruimtelijke corridor gereserveerd voor een 

waterstofleiding van de 2de Maasvlakte naar het landelijke gasrotondeknooppunt bij 

Wijngaarden. Het verdient aanbeveling ten eerste de vinger aan de pols te houden bij de 

ontwikkelingen van aanlanding wind op zee en bij de omzettingen naar waterstof daar met 

elektrolysers . Uit de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de afvoer 

problematisch wordt als de piek van het waterstoftransport boven de 9 -13 GW komt.  

Ten tweede is het belangrijk om te borgen dat die ruimtelijke reservering in stand blijft ,  in 

ieder geval totdat er meer zekerheid is over die ontwikkelingen.  Daarnaast moet vermeld 

worden dat deze afvoerbeperking mogelijk in 2050 al lang is opgelost vanwege de noodzaak 

om al voor 2030 waterstoftransport in deze regio te realiseren.  

 

Ook lokaal in het Rotterdamse havengebied bleken bij de doorrekeningen van het water -

stofnet (i.e. huidige hoogcalorisch transportnetten) in 2050 een viertal knelpunten in de 

scenarioõs Regionale, Nationale en Internationale Sturing (immers: in scenario Europese 

Sturing is de rol van waterstof opgevangen door groen methaan). 

 

Nadere analyse leerde dat de knelpunten werden veroorzaakt door aannames in de II3050 -

scenarioõs of de systeemflexopties, met name de flexibele vraaggestuurde kleine elek -

triciteitscentrales  die in de genoemde drie scenarioõs geacht worden om waterstof als 

brandstof te gebruiken. Het gaat om circa 2 -4 GW aan te transporteren waterstofvermogen 

naar elk van de genoemde locaties. Dit lijkt op het eerste gezicht een artefact van de 

aannames die voor de systeemflex zijn gedaan. De relevantie voor deze systeemstudie is 

echter dat die aannames zijn gedaan om mogelijke knelpunten in het hoogspanningssysteem 

te voorkomen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er vele GW aan lokaal in te zetten flexibel 

elektriciteitsvermogen (gas -to-power) op die locaties wordt gebouwd, zeker niet in de 

situatie dat er onvoldoende gas als brandstof naar de centrales kan worden vervoerd. Maar 

als die centrales er niet komen ontstaan er extra knelpunten in de TenneT -netten. Dit 

behoeft nader onderzoek.  

Gastransitie  gastransportnetten  

De doorrekening door Gasunie is uitgevoerd voor de 2050-scenarioõs, met systeemflex. 

Het beeld is dat de transportn etten, die nu hoogcalorisch en laagcalorisch aardgas 

transporteren, in 2050 respectievelijk waterstof en (groen) methaan transporteren. In de 

tussentijd is er echter al sprake van waterstoftransport, zodat er dan drie soorten gassen 

moeten worden getransporteerd. Plus nog CO2 (Porthos-project).  Om die gastransitie 

mogelijk te maken zijn naar verwachting extra transportleidingen nodig. Op dit moment 

rekent Gasunie aan een extra waterstofleiding door het havengebied. Voor sommige 2050-

scenarioõs is deze extra leiding ook noodzakelijk omdat de huidige afvoercapaciteit te klein 

is. Uitkomsten van de berekeningen van Gasunie voor de extra waterstofleiding  worden 

tegen eind 2020 verwacht.  

Gasdistributienetten  

De regionale netbeheerders noteren geen knelpunten in d e gasnetten, noch voor de te 

leveren gassen noch voor regionale invoeding van groengas. Wel zou een deel van het 

huidige gasnet in onbruik kunnen raken, waarna dit mogelijk geamoveerd dient te worden. 

En waar de gebouwde omgeving naar waterstof overschakel t, is ombouw nodig om het 

gasnet daarvoor geschikt te maken.  
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Tabel 13 geeft de maximale opgave voor amoveren van het gasnet weer. Hierbij is geen 

overigens rekening gehouden met de kwestie van clusters, zoals besproken in Paragraaf  4.1. 

 

Tabel 13 - Maximale opgave voor amoveren van gas distributie net  

  2030 Reg Nat Eur Int  

Liander km n.a.  1.010 1.493 479 742 

% n.a.  41% 61% 20% 30% 

Westland Infra km  44   392   622   323   178  

% 3% 27% 43% 22% 12% 

Stedin km  1.434   8.500   9.800   4.380   6.100  

% 12% 70% 81% 36% 50% 

5.6  Impact op warmtenetten  

Voor de warmtenetten maken we onderscheid in lokale distributienetten en het grotere 

warmtetransportnet , waarbij bovenregionaal warmtet ransport over grotere afstanden 

plaatsvindt .  

 

Aan lokale warmte distributienetten is binnen deze systeemstudie niet gerekend  aan net-

capaciteiten . Een integrale doorrekening van de warmtenetten zou in de zomer van 2020 

gereedkomen en mede als input hebben gediend voor deze rapportage maar is vertraagd. 

Begin 2021 zal een Integraal Ontwerp Warmtetransportnet beschikbaar komen.  

 

Op een aantal plaatsen in Zuid -Holland wordt er al verwarmd met een warmtenet of is dat 

in ontwikkeling . Op alle andere plaatsen waar  een warmtenet is verondersteld zou een 

distributienet en/of transportnet nog aangelegd moeten worden. In de scenariodata is op 

buurtniveau aangegeven waar de gebouwen - binnen de aannames voor elk scenario  op 

een warmtenet worden aangesloten, zie Figuur 40. 
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Figuur 40 ð Geografische weergave van de buurten in de 2050 -scenarioõs met warmtelevering (de buurten met 

oranje kleurcode). Bovenste figuur: scenario Regionale Sturing  (met de meeste warmtelevering),  daaronder 

het scenario Internationale Sturing  (met de minste warmtelevering ) 
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WarmtelinQ heeft een analyse gedaan voor het warmtetransportnet. Op basis van de 

warmte vraag, de geografische locatie daarvan en de toegewezen bronnen is het vermogen 

aan basislast berekend. Verondersteld is dat het warmtetransportnet de basislast verzorgd 

en dat lokaal piekvoorzieningen zijn opgesteld.  

 

Twee scenarioõs hebben een focus op warmtenetten, te weten Regionale Sturing met 

voornamelijk geothermie en Nationale Stu ring met voornamelijk restwarmte. Voor deze 

twee scenarioõs is een inschatting gemaakt van benodigde buisleidingen, transport -

vermogen, warmteonderstations (WOS) en bijbehorende investeringen. Dit is gedaan door 

deze scenarioõs te vergelijken met een reeks conceptontwerpen voor warmtetransport -

netten die WarmtelinQ reeds had uitgewerkt. De resultaten staan opgenomen in Tabel 14. 

 

Tabel 14 ð Resultaten warmtetransportnet  

   2030 Reg Nat Eur Int  

Basislastvermogen Lokale bronnen incl. geothermie  MW 308 2.530 448 420 204 

Restwarmte via warmterotonde  MW 1.222 1.122 2.105 1.751 1.469 

Tracélengte  km  ca. 250 ca. 300   

Pompenergie  MWe  30-42 64-71   

Investeringen Leidingen incl. pompen  û  1,1-1,3 mld 1,4-1,7 mld   

WOS û  130-170 mln 250-320 mln   
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6 Oplossingen voor 

capaciteits knelpunten   

In dit hoofdstuk gaan we verder in op mogelijke oplossingen voor capaciteits knelpunten die 

kunnen ontstaan in de energie -infrastructuur . De eerste twee delen van dit  hoofdstuk zijn  

nadrukkelijk  generiek van aard. We inventariseren een breed scala aan mogelijke oplos-

singen  een deel hiervan is overigens reeds opgenomen in de aanvulling van de scenarioõs 

met flexibiliteit , zoals besproken in Paragraaf 4.4. Na de oplossingen gaan in we op moge-

lijke belemmeringen. Ten slotte bekijken we welke oplossingen het meest geschikt zijn 

specifiek bij de knelpunten die naar voren zijn gekomen voor Zuid-Holland. 

 

Voor de goede orde herhalen we dat wat hier ôknelpuntenõ wordt genoemd, de effecten zijn 

van energieaanbod en ðvraag in de toekomst (2030 en 2050), dat wordt doorgerekend met 

de huidige  netwerken. Het is een knelpunt genoemd als de belasting op een punt meer dan 

100% van de maximale belastbaarheid is.  Reeds genomen investeringsbeslissingen zijn al 

meegenomen in de doorrekeningen.  

6.1  Inventarisatie van oplossing srichtingen  

Netaanleg en net verzwaring  

De gangbare oplossing voor knelpunten in het energiesysteem is investeren in verzwar ing 

(c.q. uitbreiding) van de infrastructuur. Dit geldt voor alle infrastructuren. De netbeheerder 

c.q. eigenaar van het betreffende onderdeel van het netwerk is verantwoordelijk voor het 

net en voor de benodigde investeringen.  Voor de gereguleerde netten (gas en elektriciteit)  

geldt dat  de netbeheerders eens in de twee jaar aan de toezicht houder, de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM), een Investeringsplan afgeven (voorheen Kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument). De netbeheerders inventariseren in het Investe ringsplan de 

knelpunten en oplossingsrichtingen voorzien voor de komende tien jaar en geven  in hun 

investeringsplannen welke vervanging en uitbreiding van hun netten zij voorzien in de 

komende drie jaar.  

Aan de vraag voldoen met een andere energiedrager  

Vraag hoeft niet altijd met dezelfde energiedrager te worden ingevuld. In bepaalde geval -

len is het ook mogelijk om in de achterliggende behoefte te voorzien met een andere 

energiedrager vanuit een ander netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door een woonwijk niet uit te 

rusten met elektrische warmtepompen maar met een warmtenet, of door elektrische 

mobiliteit of transport op te lossen met een brandstofcel op waterstof.  

 

De effecten van het invullen vraag met andere energiedragers zijn voor Zuid-Holland 

onderzocht door gebruik te maken van verschillende 2050 -scenarioõs. Hieruit volgt bij-

voorbeeld dat het invullen van de vraag met andere energiedragers dan elektriciteit 

weliswaar leidt tot minder zware vraagknelpunten, maar dat de meeste vraagknelpunten 

blijven best aan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verschillen tussen de verschillende 

scenarioõs in de zwaarte van de capaciteits knelpunten op de koppelstations . Er zijn 
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effecten zichtbaar van de verschillende invulling van de warmtevraag in de scenarioõs, het 

is echter niet zo dat in de scenarioõs met meer warmtelevering die knelpunten verdwijnen, 

ze zijn alleen minder zwaar.  

 

Er zijn belem meringen in de huidige regelgeving voor de netbeheerders om aan te sturen op 

het gebruiken van andere energiedragers. Voor mark tpartijen zijn er binnen  de huidige 

regelgeving en tariefstructuur geen  incentive s om een andere energiedrager af te nemen. 

Verandering van die situatie vergt ingrijpen door de overheid.  

Aansluiten met lagere zekerheid (N -0) 

Netbeheerders moeten zorgen voor voldoende zekerheid voor het transport, ook in situaties 

van onderhoud en storing van onderdelen van het net.  

Dat betekent dat de netwerken bij normale bedrijfssituaties (geen onderhoud, geen storing) 

altijd een mate van overdimensionering hebben. Een a lternatief voor netverzwaring in het 

geval van elektriciteitsnetten  kan zijn om elektriciteitsproductie -installaties, zoals zon -pv 

en windenergie, aan te sluiten met lagere zekerheid, een zogenaamde ôN-0õ-aansluiting.   

Dit is een mogelijke oplossing bij aa nbodknelpunten waar sprake is van lichte over -

schrijdingen van de beschikbare capaciteit. De consequentie is dat het aanbod niet altijd 

kan worden gedistribueerd/getransporteerd door  het net als er storingen zijn of onderhoud 

gepleegd wordt, hetgeen de bus inesscase van de aanbieder negatief kan beïnvloeden. 

 

In de doorrekeningen van de netbeheerders  is aangenomen dat zij in de toekomst wind - en 

zonneparken N-0 mogen aansluiten. De netbeheerders zijn  momenteel echter wettelijk 

verplicht om aangeslotenen ôN-1õ-zekerheid te bieden.  Dit betekent dat verandering van de 

landelijke wetgeving noodzakelijk is om dit mogelijk te maken .  

Aansluiten met lagere capaciteit  (curtailment , batterijen , cable pooling ) 

In situaties waarin gedurende een gering aantal uren per ja ar veel transportvermogen wordt 

gevraagd, kan aansluiten met een lagere capaciteit  een alternatief zijn voor netverzwaring.  

Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld.  Hieronder staan deze uitgewerkt voor 

elektriciteitsnetten.  

 

Een eerste optie is curtailment, waarbij de pieken niet geheel worden teruggeleverd en die 

opwek deels verloren gaat. Een tweede is de inzet van batterijen om die aanbodpieken op 

te slaan en op een later moment terug te leveren. Een derde is cable pooling, waarbij 

bijvoorbeeld  zon en wind gezamenlijk worden aangesloten  op één kabel met curtailment . 

Omdat ze zelden tegelijk pieken, kan met een gedeelde maar kleinere aansluiting toch alle 

aanbod worden verwerkt.  

 

Deze opties zijn met name interessant op stations waar knelpunten v eroorzaakt worden 

door het  aanbod van wind en zon, bijvoorbeeld bij het koppelpunt Middelharnis op Goeree -

Overflakkee.  

 

De aansluittarieven van netbeheerders vormen een incentive voor dergelijke kleinere aan-

sluitingen; d e netbeheerder mag het echter niet  afdwingen.  Er zijn afspraken nodig tussen 

de initiatiefnemers van zonne - en windparken en netbeheerders om dit mogelijk te maken.  



 

  

 

83 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

NB: recent (november 2020) is een convenant gesloten tussen branchevereniging Holland 

Solar en Netbeheer Nederland om grote zon-pv-aansluitingen in de toekomst op 70% van het 

piekvermogen aan te sluiten 40.  

Naar ander netvlak brengen  

Waar het transport van elektriciteit of gas tot knelpunten leidt, kan het al voordeel hebben 

wanneer een afnemer/producent aangesloten wordt op een  ander netvlak . Een lokale ver-

gister of vergasser die groengas produceert kan worden aangesloten op netvlak met hogere 

druk en hogere capaciteit. Een alternatief is een zogenaamd boosterstation toevoegen in 

het net.  Bij elektriciteit  kan een groot windpar k bijvoorbeeld direct aangesloten worden op 

het hoogspanningsnet in plaats van het middenspanningsnet. Dit kan interessant zijn indien 

er op het MS-net geen ruimte meer is, maar op het HS -net nog wel.  Dit zal in de prak t ijk 

met name gebeuren bij grote wind - of zonneparken, bijvoorbeeld op Goeree -Overflakkee.  

 

Momenteel is het grotendeels wettelijk bepaald welke vermogens op welke netvlakken 

aangesloten worden. Dit betekent dat aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is om dit 

mogelijk te maken.  

Conversie tussen energiedragers  

Wanneer in een bepaald gebied een vraagknelpunt in het elektriciteitsnetwerk ontstaat, is 

een mogelijke oplossing om de elektriciteit niet naar het gebied toe te voeren, maar om die 

ter plekke te produceren. Dat kan bijvoorbeeld met een gasmotor of gasturbine, gevoed 

met methaan (aardgas, groengas) of waterstof, of met een brandstofcel gevoed met 

waterstof.  

Als er sprake is van een aanbodknelpunt in een gebied, dan is een mogelijke oplossing om 

het overschot aan elektriciteit met een elektrolyser om te zetten in waterstofgas en dat af 

te voeren via een waterstofgasnet (of ter plekke op te slaan voor later gebruik). Een ander 

voorbeeld is omzetting van overschotten aan elektriciteit naar warmte, voor industriële 

processen of voor de gebouwde omgeving (power-to-heat).  Op dit gebied moet in het 

ontwerp van toekomstige netten rekening gehouden worden om de logische koppeling 

tussen netten mogelijk te maken.  

 

In Zuid-Holland is er veel potentie voor conversie tussen energiedragers, gezien de  grote 

aanwezigheid van industrie. Doordat de industrie relatief makkelijk kan schakelen tussen 

energiedragers (bijvoorbeeld met hybride boilers)  kan onbalans tussen vraag en aanbod van 

een bepaalde energiedrager opgevangen worden.  

 

Elektriciteits product ie, power-to-H2 en power-to-heat zijn onder de huidige (Europese en 

Nederlandse) regelgeving een marktactiviteit. Er zijn belem meringen in de huidige regel -

geving voor de netbeheerders om hierop aan te sturen . Voor marktpartijen zijn er binnen  de 

huidige regelgeving en tariefstructuur onvoldoende incentive s om een andere energiedrager 

af te nemen.  De prijzen van de energiedragers kunnen wel dienen als incentive voor markt -

partijen. Zo is elektriciteit goedkoper wanneer er sprake is van overschotten . Stimul erings-

beleid vanuit de nationale overheid kan deze incentives versterken.  

________________________________ 
40  https://solarmagazine.nl/nieuws -zonne-energie/i22923/convenant -netbeheerders-en-zonne-energiesector-

zonnepanelen-aangesloten-op-70-procent -

piekvermogen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8748285  

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22923/convenant-netbeheerders-en-zonne-energiesector-zonnepanelen-aangesloten-op-70-procent-piekvermogen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8748285
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22923/convenant-netbeheerders-en-zonne-energiesector-zonnepanelen-aangesloten-op-70-procent-piekvermogen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8748285
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22923/convenant-netbeheerders-en-zonne-energiesector-zonnepanelen-aangesloten-op-70-procent-piekvermogen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8748285
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22923/convenant-netbeheerders-en-zonne-energiesector-zonnepanelen-aangesloten-op-70-procent-piekvermogen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8748285
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Flexibiliteit industrie  

Industrie biedt een relatief gunstig potentieel voor levering van flexibiliteit. Industrie heeft 

een grote warmtebehoefte die deels kan worden ingevuld met e-boilers, maar ook met 

bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkkõs). In het eerste geval wordt elek-

triciteit betrokken, terwijl in het tweede geval juist elektriciteit kan worden geleverd.  

De combinatie van de beide technieken, in hybride setup, kan zeer flexibel ingezet worden 

(CE Delft, 2015a). Gegeven de ruim 5 GW aan opgesteld industrieel wkk-vermogen in 

Nederland gaat het hier om een aanzienlijk technisch potentieel. Bijkomend voordeel is dat 

veel van dit potent ieel ook staat opgesteld in de directe nabijheid van de aanlandings -

plaatsen van wind op de Noordzee, zodat de flexibiliteitsoptie ook de fysieke transport -

behoefte vanuit Noordzee wind naar het achterland kan beperken. Bij de industrie in de 

provincie Zui d-Holland staat momenteel ongeveer 1.250 MW aan wkk-vermogen opgesteld, 

dat deels wordt inzet voor eigen gebruik en deels op het net wordt ingevoed. Indien een 

vergelijkbaar vermogen aan e -boilers zou worden geplaatst kan daarmee tot 1.250 MW aan 

elektrici teit worden geabsorbee rd bij grote invoeding van Noordzeewind.  

Overige f lex ibiliteit  

Flexibiliteit vangt de mismatch op tussen energievraag en -aanbod in plaats en tijd  en kan 

ingezet worden om netcongestie te voorkomen . Inzet van flexibiliteit kan gericht  zijn op 

netbalancering, maar kan ook congestie op het net helpen voorkomen. Echter, de verschil -

lende doelen kunnen elkaar doork ruisen. Inzet voor netbalancering kan juist congestie 

veroorzaken en erdoor worden gestuit. Flexvoorzieningen zijn onder de huidige (Europese 

en Nederlandse) regelgeving een marktactiviteit. Er bestaan markten, of deze zijn in 

ontwik keling, waar de vraag naar flexibiliteit vanuit netbeheerders en het aanbod ervan 

door marktpartijen elkaar kunnen vinden: de onbalansmarkt van Tenne T en GOPACS voor 

congestiemanagement. 

 

In deze systeemstudie zijn de scenarioõs aangevuld met flexvoorzieningen en enkele aan-

names over hun inzet, om zo de potentie van flex in beeld te krijgen. De systeemflex is 

gericht op de nationale netbalans. De plaa tsgebonden flex is gericht op het verminderen 

van netcongestie binnen Zuid-Holland. Zie hiervoor ook Paragraaf 4.4. 

Oplossingen vanuit de ruimtelijke ordening  

Knelpunten komen voort uit ontwikkelingen in vraag of aanbod waardoor  een (te) grote 

transportvraag ontstaat. Door de ontwikkelingen op een andere locatie te realiseren, kan de 

noodzaak voor netverzwaring weggenomen worden.  

 

Een mogelijke  optie in Zuid -Holland zou zijn om productielocaties dichter bij vraaglocaties 

te pla atsen, bijvoorbeeld door windparken of zonneparken dichtbij steden of datacenters te 

plaatsen. De potentie voor het oplossen van knelpunten vanuit de ruimtelijke ordening is in 

Zuid-Holland echter beperkt aangezien in 2050 bijna overal knelpunten plaatsvin den en 

deze knelpunten voornamelijk gedreven worden door groei in de vraag.  

 

In het licht van de uitdagingen van de  energietransitie  dienen overwegingen over de 

energie-infrastructuur een rol te krijgen  in de besluitvorming van ruimtelijke ordening . 

Hierin is onder meer een rol weggelegd voor de RES-regioõs, bijvoorbeeld door de zoek-

gebieden voor wind- en zonneparken te laten aansluiten bij bestaande netcapaciteit en 

door het transport te minimaliseren door het combineren van de energievraag en het 

aanbod.  



 

  

 

85 200140 - Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid -Holland  - Januari 2021 

6.2  Inventarisatie van belemmeringen  

Oplossingsrichtingen kennen op hun beurt weer belemmeringen om ze te kunnen realiseren. 

In deze paragraaf inventariseren we deze belemmeringen.  

Geen fysieke ruimte of milieuruimte beschikbaar  

Netaanleg of netverzwaring (o f een andere oplossing vanuit een andere energie -infra -

structuur) is soms niet mogelijk wegens het ontbreken van fysieke ruimte of milieuruimte. 

Voor ruimtelijke aanpassingen is bovendien lokaal draagvlak essentieel. Dit kan ertoe leiden 

dat, ingeval van n etverzwaring, een complexere oplossing moet worden gevonden, waar -

door de oplossing moeilijker te realiseren is en mogelijk meer tijd kost. Dit is bijzonder 

relevant voor Zuid -Holland aangezien de beschikbare ruimte zeer beperkt is. In Hoofdstuk 7 

gaan we nader in op de ruimtelijke impact.  

Geen uitvoeringscapaciteit  

De benodigde uitvoeringscapaciteit voor een oplossing is mogelijk niet tijdig voorhanden, 

wat ertoe kan leiden dat de benodigde werkzaamheden om een knelpunt op te lo ssen niet 

kunnen worden uitgevoerd in het maatschappelijk gewenste tempo. Een bekend en belang -

rijk probleem is dat er momenteel te weinig technisch opgeleid personeel is. Dit punt kan 

spelen bij alle infrastructuren.  

Lange doorlooptijden voor netaanleg en  netverzwaring  

Het overgrote deel van de doorlo optijd van netaanleg en  netverzwaring zit in de praktijk in 

de doorlooptijd van de planologische procedures en vergunningsprocedures, bijvoorbeeld 

voor een wijziging van een bestemmingsplan. De doorlooptijd k an leiden tot vertraging van 

projecten of zelfs dat deze in het geheel niet van de grond komen. Daarnaast kunnen er 

regionale verschillen zijn in de vergunningverlening. De nieuwe Omgevingswet kan dit in de 

hand werken, en verschillen in kennisniveau, bijv oorbeeld ten aanzien van nieuwe energie -

dragers zoals waterstof, kan zorgen voor verschillen in interpretatie bij vergunning -

verlening.  

Ouderdom van installaties  

Soms is netuitbreiding niet meer mogelijk wegens een verouderde stationsinstallatie.  

Daardoor kan het nodig zijn om een nieuw (en groter) station te bouwen inclusief verbin -

dingen, bij voorkeur nabij het bestaande station. Het bestaande station moet gedurende die 

tijd in bedrijf blijven, waardoor de oplossing moeilijker te realiseren is en mogelij k meer 

tijd kost.  

Kosten en split incentives  

Het komt voor dat ruimte voor netuitbreiding wel fysiek beschikbaar is, maar (te) kostbaar. 

Een andere financiële belemmering kan gevormd worden door split incentives . Voor markt -

partijen is er geen businesscase, hoewel de oplossing wel tot de laagste kosten voor de 

maatschappij leidt. De uitgespaarde kosten van een investering in netverzwaring mogen 

onder de huidige regelgeving niet worden aangewend om een andere aanpak te financieren 

om het netknelpunt structur eel op te lossen.  
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Netkosten voor gecontracteerde capaciteit  

In de huidige tariefstructuur  elektriciteit  betaalt industrie een nettarief met gecontrac -

teerde capaciteit als tariefdrager. Dit zet de industrie aan tot afvlakking van het afname -

profiel, maar d aarmee worden netkosten voor sporadische hoge afnamepieken relatief 

hoog, tot 30 euro per MWh. De businesscase voor flexibel afnamevermogen is echter juist op 

lage elektriciteitsprijzen gestoeld. Zo wordt inzet van een industriële e -boiler in hybride 

setup interessant bij elektriciteitsprijzen die lager liggen dan de gasprijzen (in de afgelopen 

jaren ook circa 30 euro per MWh). Dus de kostenbesparing ten gevolge van sporadisch lage 

elektriciteitsprijzen valt samen met een evenredige kostenstijging voor de n etkosten. Deze 

tariefstructuur staat elektrificatie en met name hybridisatie in de weg.  

Speculatief gedrag  

Speculatief gedrag van marktpartijen kan voorkomen bij zowel grondverwerving (bij 

investeringen in de energie -infrastructuren  (kan spelen bij alle in frastructuren )) als bij 

capaciteitsclaims (bijvoorbeeld aan vragen voor aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk). 

Dit kan ertoe leiden dat knel punten zich eerder voordoen en/of ernstiger worden, of 

oplossingen duurder, dan strikt nood zakelijk.  

6.3  Oplossingen bij de gevonden knelpunten  

Hierboven is een inventarisatie g egeven van mogelijke oplossingsrichtingen en belem-

meringen daarbij. Welke oplossingen zijn nu van toepassing op de gevonden knelpunten , 

zoals beschreven in Hoofdstuk 5? We gaan eerst in op enkele meer algemene knelpunten, en 

vervolgens op twee soorten gebieden: stedelijk en landelijk.  

Aanleg en uitbreiding warmtenetten  

In alle scenarioõs in deze systeemstudie neemt de omvang aan warmtenetten in Zuid-

Holland fors to e. Die netten moeten nog worden aangelegd en bestaande netten worden 

uitgebreid. Dat vergt realisatie van de Transitievisies Warmte. Dat vergt ook het oplossen 

van financiële, ruimtelijke, en eventuele vergunningstechnische en organisatorische 

belemmeringen. 

380 kV en de waterstofbackbone  

In 2050 zien we overbelasting op het 380 kV-net, met name door aanlanding van wind op 

zee op de Maasvlakte. Flexvoorzieningen, met name elektrolysers, kunnen deze in ieder 

geval deels wegnemen. Bij 24 GW aanlanding van wind op zee en 19 GW elektrolyse rs, zoals 

in scenario Nationale Sturing, ontstaan nog steeds knelpunten  in het 380 kV-net . Bovendien 

zien we dat extra buiscapaciteit nodig is voor transport van  de geproduceerde waterstof 

naar de landelijke waterstof backbone. Er lijkt dus zowel verzwaring van 380 kV-net nodig 

als aanvullende buiscapaciteit  in dit scenario . 

 

Een mogelijk alternatief zou zijn om de aanlanding van  wind op zee op de Maasvlakte te 

verkleinen. Dan moet uiteraard wel worden gezorgd dat het probleem ni et naar elders 

verschuift. Wind op zee zou  met aansluitingen dieper landinwaarts  direct op de ring van het 

380 kV-net, wat we onderstaand verder toelichten . Dit vraagstuk overstijgt Zuid-Holland, 

het is een nationaal of zelfs internationaal vraagstuk : word t daar om elektriciteit gevraagd 

of eerder om waterstof? Wat zullen de marktprijzen zijn en wat zijn de maatschappelijke 
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kosten en baten wanneer ook de benodigde infrastructuur wordt verdisconteerd? Dit vraag t  

om visie, waarvoor II3050 een verkenning vormt , en uiteindelijk om keuzes, zoals in het 

Programma Energie Hoofdstructuur.  

Diepe aanlanding wind op zee 

In alle 2050-scenarioõs ontstaan knelpunten op het 380 kV-net van TenneT doordat grote 

hoeveelheden energie van windparken op zee getransporteerd moet worden van Zuid-

Holland naar de rest van het land  en over de landsgrenzen (zie ook Bijlage I.1). Dit komt 

doordat tussen de 13,4 en 23,6 GW wind op zee aanlandt bij de Maasvlakte. Elektrolysers 

vangen de pieken van de productie van deze windparken grotendeels op. Maar zelfs met 

een groot vermogen aan elektrolysers (die verondersteld is tot 19 GW e), kan het hoog -

spanningsnet de windstroom niet afvoeren  (en bovendien kan het huidige gastransportnet 

door het havengebied Rotterdam di e hoeveelheden waterstof niet aan) . Dit roept de vraag 

op of het überhaupt realistisch is om dusdanig grote hoeveelheden windstroom te laten 

aanlanden bij de Maasvlakte. De hoeveelheid energie die in de scenarioõs aanlandt bij de 

Maasvlakte is zo groot omdat het aantal geschikte aanlandingslocaties aan de kust beperkt 

is.  

 

Een mogelijke  oplossing hiervoor is zogenaamde diepe aanlanding van wind op zee, waarbij 

de windstroom direct getransporteerd wordt naar een station verder landinwaarts met een 

HVDC-kabel41. Hierdoor hoeft niet alle windstroom via het hoogspanningsnet van TenneT 

van de kust naar de rest van het land getransporteerd te worden  en wordt de aanlanding 

van de windstroom beter uitgespreid . Met diepe aanlanding kan de windstroom  bijvoorbeeld  

direct aangesloten worden op de ring van het 380 kV-net. Een andere optie die onderzocht 

wordt, is een directe verbinding van windparken op de Nederlandse Noordzee naar het 

Ruhrgebied in Duitsland (DNV GL, 2020). Diepe aanlanding is een vorm van netverzwaring  en 

hiervoor is alsnog ruimte nodig , aangezien een nieuwe kabel aangelegd moet worden.  Het 

loopt echter niet via het HS -net van TenneT. 

 

Indien de opwekcapaciteit van windparken op zee groeit naar tientallen GW in 2050, zal 

alleen diepe aanlanding niet voldoende zijn om knelpunten te voorkomen, aangezien de 

druk op het 380 kV-net alleen verplaatst wordt. In deze gevallen is alsnog verdere conversie 

naar waterstof en/ of grootschalige verzwaring van het 380  kV-net noodzakelijk. Di epe 

aanlanding kan echter wel leiden tot vermindering van de knelpunten.  

Loadpockets in het h avengebied  

Al in 2030 doen zich knelpunten voor op het 150 kV -net in het havengebied van Rotterdam. 

TenneT heeft al de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ (Havenbedrijf Rotterdam, TenneT 

en Stedin, 2019), waarin de inrichting van zogenaamde ôpocketsõ wordt voorzien. Dit 

betekent dat het 150  kV-net op meer punten aan het 380 kV -net wordt gekoppeld, zodat de 

vraag vanuit een hoger netvl ak wordt betrokken (geleverd). Het gaat om drie loadpockets: 

van oost naar west Simonshaven, Europoort en Maasvlakte. Botlek, Geervliet en Geervliet 

Noorddijk en Oudeland zullen onderdeel worden van de loadpocket Simonshaven. Hiervoor 

moet het 380  kV-stati on Simonshaven worden uitgebreid, met ook extra ruimtebeslag . De 

150 kV-verbinding tussen de 150 kV-stations Simonshaven, Geervliet (Noorddijk) en Botlek 

moeten worden verzwaard. Hiervoor moet het 150 kV -gebouw op de stationslocatie 

Geervliet Noorddijk wor den uitgebreid en moet er op de stationslocatie Botlek een nieuw 

________________________________ 
41  Hoogspanningsgelijkstroom kabel. Met deze kabel kan elektriciteit over lange afstanden getransporteerd worden 

met relatief weinig ve rliezen.  
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150 kV-gebouw worden gerealiseerd. Het 150 kV-station Theemsweg zal onderdeel worden 

van de loadpocket Europoort. Om de loadpocket Europoort te kunnen realiseren moet er 

een nieuw 380 kV-stat ion worden gebouwd en het bestaande 150 kV-station Europoort moet 

worden vervangen. De 150 kV-verbinding Europoort -Theemsweg moet worden verzwaard.  

 

Figuur 41 - Loadpockets in het havengebied  

 
Bron: ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Stedelijke gebieden  

De aanleg en uitbreiding van warmtenetten speelt met name (maar niet alleen) in stedelijk 

gebied waar het warmtedistributienetten betreft, en is al eerder in dit hoofdstuk benoemd.  

 

Als gevolg van de toename van de elektriciteitsvraag  in de stedelijke gebieden, vanuit de 

gebouwde omgeving en de mobiliteit, gaan vraagknelpunten in de huidige elektriciteits -

netten van de regionale netbeheerders ontstaan in en bij de stedelijke gebieden. Die groei 

leidt ook tot knelpunten op het 150 kV -net van TenneT.   

 

Mogelijke oplossingen voor dergelijke knelpunten zijn verzwaring, de energievraag voorzien 

vanuit een andere drager (transport van moleculen in plaats van elektronen) en andere 

vormen van flexibiliteit, zoals vraagverschuiving,  lokale batte rijen en vehicle-to -grid .  

Moleculen in plaats van elektronen  

Wat betreft het tweede is de differentiatie tussen de scenarioõs relevant. Als gevolg van de 

omvang van de vraag naar kracht, en de toename daarvan in de tijd, zijn de verschillen in 

elektricitei tsgebruik tussen de scenarioõs kleiner dan de totale groei van het elektriciteits-

gebruik tussen 2020 en 2050. De verschillen tussen de scenarioõs zijn er wel degelijk, maar 

dus relatief klein ten opzichte van die ôoffsetõ door vraag naar kracht en licht. Dat effect 

zien we terug in de verschillen in de knelpunten tussen de scenarioõs. De piekbelasting 

elektriciteit  vanuit de gebouwde omgeving is duidelijk minder  (i.e. 700 MW) als er sprake is 

van meer warmtelevering in plaats van meer elektrische warmtepom pen. Dat maakt dat 

knelpunten minder zwaar worden in dat gev al, echter niet verdwijnen. D e scenarioõs met 
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meer hybride warmtepompen met groengas of waterstof in plaats van elektrische warmte -

pompen laten ook een lagere piekbelasting vanuit de gebouwde omge ving zien, echter wel 

iets hoger dan in het scenario Regionale Sturing met veel warmtelevering.  

 

In de net-doorrekeningen zijn aanwijzingen te vinden  dat inderdaad knel punten voorkómen 

kunnen worden c.q. minder zwaar worden door de warmtevoorziening niet te elektrifi -

ceren. Het is lastig om het effect van het gebruik van warmte of gas in plaats van all -

electric verwarming in de gebouwde omgeving direct terug te zien op hogere netvlakken, 

zoals de koppelpunten , omdat niet alleen de gebruikte warmtetechnieke n variëren tussen 

de scenarioõs maar ook het energieverbruik van andere sectoren verandert.  

 

Maar bij sommige stations is het effect van warmtenetten wel zichtbaar op het niveau van 

het koppelpunt, bijvoorbeeld bij het koppelpunt Arkel. Daar is de netbelasting van de 

sector gebouwde omgeving in het scenario Regionale Sturing een stuk lager dan in het 

scenario Nationale Sturing. Dit komt doordat er in het scenario Regionale Sturing meer 

gebruik wordt gemaakt van warmtenetten in Gorinchem, de belangrijkste p laats in het 

voorzieningsgebied van dit koppelpunt.  

 

Figuur 42 ð Vergelijking belasting koppelpunt Arkel scenario Regionale Sturing en Nationale Sturing  

(zonder flex)  

 
 

 

Een ander voorbeeld waarbij het effect van warmtenetten zi chtbaar is op koppelpuntniveau 

is Rotterdam Centrum. Hier is de rol van warmtenetten groot in alle 2050 -scenarioõs.  

Dit leidt tot een relatief kleine toename van de belasting op het koppelpunt door de 

gebouwde omgeving.  
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Figuur 43 ð Belasting station Rotterdam Centrum in alle scenarioõs (zonder flex), opgesplitst naar sector 

 
 

 

Het effect van warmtenetten op de belasting van de lagere netvlakken is  in sommige 

gevallen goed zichtbaar, namelijk in buurten waar in het ene scenario g ebruik gemaakt 

wordt van all -electric verwarming en in een ander scenario van een warmtenet. Een 

voorbeeld hiervan is de regio Scheveningen, waar in scenario Regionale Sturing gebruik 

gemaakt wordt van een LT-warmtenet en in het scenario Nationale Sturing van all -electric 

verwarming. Bij de LS-MS-trafoõs ligt het aantal vraagknelpunten in dit gebied 42 in het 

scenario Regionale Sturing 65% lager dan in het scenario Nationale Sturing. Het is niet 

mogelijk om het exacte effect van het gebruik van warmte in plaa ts van elektriciteit te 

bepalen aangezien de scenarioõs ook op andere punten verschillen, en de netbelasting het 

totale samengestelde effect toont . Daarnaast is er bij een LT-warmtenet alsnog elektrische 

bijverwarming noodzakelijk, wat het verschil tussen de scenarioõs verkleint. Maar deze 

casus geeft wel een indicatie dat het gebruik van warmte het aantal knelpunten op lagere 

netvlakken vermindert.  

 

________________________________ 
42  Dit gebied bestaat uit de voorzieningsgebieden van stations Appelstraat, Cartesiusstraat, Houtrust, van 

Diepenburchstraat en Vijzelstraat.  
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Gasnetten moeten geamoveerd of omgebouwd 

De gasnetten zullen, indien in onbruik, op de nominatie komen om t e amoveren. Indien ze 

voor waterstofdistributie ingezet zullen worden, zal ombouw nodig zijn, opdat ze de hogere 

druk of grotere snelheden kunnen faciliteren die nodig zijn voor waterstof in vergelijking 

met aardgas of groengas. Verwarming met groengas vergt de minste aanpassingen aan de 

energie-infrastructuren, maar hier vormt beschikbaarheid (en daarmee prijs) een voorname 

onzekerheid.  

Flexibiliteit biedt niet zonder meer een oplossing voor lagere netten  

Om terug te komen op de elektriciteitsnetten: i n hoeverre andere vormen van flexibiliteit, 

zoals vraagverschuiving, lokale batterijen en vehicle-to -grid , kunnen bijdragen aan voor -

koming of vermindering van knelpunten, is in deze studie niet onderzocht. We merken op 

dat flexvoorzieningen kunnen inspelen op  drie niveaus. Naast het voorkomen van lokale 

congestie kan het  ook bijdragen aan sluitende programmaõs op de groothandelsmarkt voor 

elektriciteit en het bijdragen aan de netbalans op de onbalansmarkt . Het inzetten van flex 

op de nationale markten kan tegen het lokale congestiemanagement inwerken. Flex-

voorzieningen zullen niet zonder meer knelpunten  voorkomen of verminderen.  

Datacenters 

In twee scenarioõs zijn hyperscale datacenters (>100 MW) verondersteld , bij Zoetermeer en 

Rotterdam. Dat leidt tot (verer gering van) knelpunten. Mogelijke oplossingen zijn ver -

zwaring of dergelijke hyperscale datacenters enkel toestaan daar waar ook netcapaciteit is. 

Bij Zoetermeer lijkt het meer kritisch dan bij Rotterdam, maar we zien op beide plaatsen 

sowieso knelpunten ontstaan vanwege toenemende vraag in de gebouwde omgeving of de 

industrie. Wanneer dergelijke ontwikkeling van datacenters zich aandient, dan is meer 

specifiek onderzoek naar de impact op de netten aanbevolen. 

Landelijke gebieden met aanbodknelpunten  

In met  name drie gebieden kunnen knelpunten in de elektriciteitsinfrastructuur  ontstaan 

door groot overschot van aanbod, oftewel productie van zon en wind op land . Het gaat om 

Goeree-Overflakkee, het gebied ten zuiden van Dordrecht  en nabij Alphen aan de Rijn. 

Oplossingen kunnen zijn: curtail ment, inzet van batterijen, power-to-heat in combinatie 

met warmteopslag, verzwaring van de netten of minder vermogen aan decentrale opwek 

opstellen. Curtailment is in deze studie doorgerekend  als flexoptie , namelijk leverin g 

gemaximeerd op 67% van het opgesteld vermogen, en het blijkt dat dit in de genoemde 

gebieden een sterke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de knelpunten . 

Niettemin blijft een aantal  aanbodknelpunten bestaan, bovendien resteert op een aantal 

plekken alsnog een vraagknelpunt. Systeembatterijen en power-to-heat zijn ook door -

gerekend en leiden nog altijd tot transport tussen het  aanbod en deze flexibele installaties.  

Ze ontzien wel het hoogspanningsnet, maar niet het regionale net (MS, TS).  

 

In Figuur 44 en Figuur 45 is het effect van flex op de knelpunten te zien in het scenario 

Regionale Sturing, het scenario met de grootste hoeveelheid zon en wind. In deze figuur 

worden drie uitgelichte koppelpun ten waarbij het aanbod dominant is in dit scenario. Het is 

te zien dat aanbodflexibiliteit, met name curtailment, leidt tot een flinke afname van de 

belasting op deze koppelpunten. Maar ook met aanbodflexibiliteit is er nog sprake van een 

knelpunt aangezien de piekbelasting groter is dan de capaciteit.   
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Figuur 44 ð Vergelijking knelpunten drie koppelpunten scenario 2050-Regionale Sturing met en zonder flex  

 
 

 

Figuur 45 toont het effect van flexibiliteit op  alle knelpunten in het scenario Regionale 

Sturing. Zonder flex is in veel gevallen sprake van aanbodknelpunten. Het toepassen van 

flex leidt tot vermindering van de aanbodknelpunten. Dit leidt bij drie  koppelpunten 

(Maasvlakte, Arkel en Merwedehaven) tot oplossing van het knelpunt. In drie  gevallen is er 

naast een aanbodknelpunt ook nog sprake van een vraagknelpunt (LDN), welke niet opgelost 

wordt door de flex. In deze gevallen verandert het aanbodknelpunt dus in een vraagknel -

punt. De ernst van het knelpu nt wordt wel verminder d, zoals te zien is in de afbeeldingen 

met de maximale belasting in het jaar . Daarnaast zijn er nog enkele koppelpunten waarbij 

het aanbod van wind en zon in dit scenario zo groot is dat er ook met curtailment sprake is 

van aanbodknelpunten. Ook bij deze koppelpunten wordt de ernst van het knelpunt wel 

verminderd door de toepassing van flex.  
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Figuur 45 ð Vergelijking knelpunten koppelpunten scenario Regionale Sturing met en zonder flex 43 

 

 
 

 

Bij lagere netv lakken is hetzelfde patroon te zien, zoals geïllustreerd in de volgende figuur 

waarin de knelpunten op tussenspanningsstations weergegeven zijn. Door de toe passing van 

flex wordt een gedeelte van de aanbodknelpunten opgelost, maar het totaal aantal knel -

punten neemt nauwelijks af doordat er bij de meeste stations ook nog sprake is van een 

vraagknelpunt.  

 

________________________________ 
43  Bij figuren is voor de resultaten met flex alleen de flex op de aanbodknelpunten (ODN) mee genomen. Voor de 

vraagknelpunten (LDN) is flex in beide gevallen niet meegenomen. Dit geldt niet voor de resultaten in het 

voorzieningsgebied van Liander, aangezien hier niet voor alle scenarioõs doorrekeningen zijn gemaakt zonder 

flex. Daarom is hier ook bij de vr aagknelpunten (LDN) flex meegenomen. Zie de disclaimer in Paragraaf 5.4 voor 

meer informatie hierover.  
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Figuur 46 ð Vergelijking knelpunten TS -stations scenarioõs 2050-Nationale Sturing, met en zonder flex  

 

Landelijke gebieden met v raagknelpunten  

In Zuid-Holland zijn twee grote glastuinbouwgebieden, namelijk het Westland en het 

Oostland. Dit zijn landelijke gebieden waar voornamelijk vraagknelpunten  op gaan treden in 

de elektriciteitsnetten . In deze gebieden ontstaan in alle scenario õs knelpunten op de 

koppelpunten door toename van de elekt riciteitsvraag van de glastuinbouw .  

 

De knelpunten zijn het grootst in het Nationale scenario, aangezien in dit scenario een 

aanzienlijk gedeelte van de warmtevraag ingevuld wordt met warmtepompen . In andere 

scenarioõs wordt gebruik gemaakt van andere bronnen, zoals geothermie, restwarmte en 

groengas. Dit verlaagt de belasting op het elektriciteitsnet.  

 

In het scenario Regionale Sturing wordt geen gebruik gemaakt van elektriciteit voor 

verwarming in de glastuinbouw. Maar alsnog ontstaan er vraagknelpunten in dit scenario. 

Dit komt door toename van de verlichting in de glastuinbouw. Voor deze knelpunten is 

verzwaring noodzakelijk.  
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7 Ruimtelijke impact  en kosten  

De energietransitie vraagt andere, nieuwe en/ of uitgebreider  infrastructuren . Dat legt een 

claim op de ruimte  en vraagt om investeringen . In deze studie is een eerste en nog onvol-

ledige verkenning gedaan van de ruimtelijke im pact en de investeringskosten van 

infrastructuur . De resultaten besp reken we in dit hoofdstuk.   

 

In de uitwerking van de energie transitie zal de ruimtelijke inpassing van de extra energie -

infrastructuur een belang rijke rol spelen. Dat geldt niet alleen de zon - en windparken of de 

elektriciteits stations, maar ook de war mtenetten, gasnetten, elektriciteitskabels, en de 

flexmiddelen.  

7.1  Ruimtelijke impact  

In Zuid-Holland wordt veel beslag gelegd op de ruimte door de hoge bevolkingsdichtheid en 

de aanwezigheid van het grote industriecluster in het havengebied van Rotterdam . 

Zonneparken en windparken op land brengen een ruimtebeslag met zich mee, net als 

centrales en andere installaties zoals systeembatterijen, elektrolysers en power-to-heat. 

Verzwaring van de elektriciteitsnetten betekent meer ruimte voor hoogspanningstracés en  

stations bovengronds en voor kabels ondergronds. Aanleg van warmtenetten betekent 

nieuwe buisleidingen ondergronds, en nieuwe warmteoverdrachtstations en pompstations 

(veelal bovengronds).  Gasnetten kunnen indien nodig worden ôgeamoveerdõ (verwijderd), 

maar er zullen ook nieuwe buizen voor waterstoftransport nodig zijn.  Hieronder is, als 

eerste en nog onvolledige verkenning van deze materie,  het ruimtebeslag van zon en wind, 

van stations in het elektriciteitsnet en van systeemflex uitgewerkt.  

 

De locaties van zonneparken en wind op land worden onder andere in de uitwerking van de 

RESõen bepaald. De locaties van de extra infrastructuur zal in lijn moeten zijn met aard en 

locatie van het betreffende knelpunt dat er mee wordt opgelost. Voor de locaties van de 

systeemflex is aangenomen dat de batterijen bij de koppelstations worden geplaatst, en de 

elektrolysers op het aanlandingspunt van wind op zee op de Maasvlakte. Het grootschalig 

flexibel productievermogen is aangenomen op de locaties van de huidige elektri citeits -

centrales. Het kleinschalig flexibel productievermogen is aangenomen te worden ingezet op 

de locatie van de vraag (vaak industrielocaties).  

Zon en wind  

Voor zon en wind hanteren we de vermogens zoals besproken in Paragraaf 4.2 (en Bijlage 

H.1) en daarbij de kentallen van 1 MW per hectare voor zonneparken en 0,15 MW per hec -

tare voor windparken op land  (NP RES, 2019).  Voor windparken geldt dat dit ruimtebeslag 

niet b etekent dat de ruimte niet nog voor andere doeleinden gebruikt kan worden, wel dat 

er beperkingen gelden voor het verdere ruimtegebruik. De grootste vermogens zijn ver -

ondersteld in scenario Regionale Sturing. Het ruimtebeslag is daar dan ook het grootst.  

 

Tabel 15 - Ruimtebeslag zonneparken  per RES-regio  (ha; extra ten opzichte van 2020)  

RES-regio  2030 Reg Nat Eur Int  

Alblasserwaard  50   238   199   94   94  

Drechtsteden  120   172   161   132   132  
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RES-regio  2030 Reg Nat Eur Int  

Hoeksche Waard  15   332   266   88   88  

Goeree-Overflakkee  79   576   472   193   193  

Holland Rijnland  405   722   655   478   478  

Midden-Holland  105   350   299   162   162  

Rotterdam Den-Haag  457   752   690   525   525  

 

Tabel 16 - Ruimtebeslag  windparken op land  per RES-regio  (ha; extra ten opzichte van 2020)  

RES-regio  2030 Reg Nat Eur Int  

Alblasserwaard  552   1.049   561   552   250  

Drechtsteden  483   797   489   483   214  

Hoeksche Waard  614   1.264   626   614   284  

Goeree-Overflakkee  1.053   1.712   1.065   1.053   277  

Holland Rijnland  286   1.257   305   286   66  

Midden-Holland  123   899   137   123   20  

Rotterdam Den-Haag  2.661   4.291   2.691   2.661   700  

 

Figuur 47 - Ruimtebeslag zon en wind  per RES-regio (extra ten opzichte van 2020) . Het oppervlak aan zon 

(geel) en wind (blauw) is op dezelfde schaalgrootte getoond als de schaal van de kaart van Zuid -Holland  
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Elektriciteitsnet  en systeemflex  

Een vergelijkbare analyse is gedaan voor de benodigde station s op het elektriciteitsnet en  

voor de systeemflex. Met daarbij de kanttekening dat het ontwerpen van de benodigde 

nieuwe infrastructuur buiten scope van deze systeemstudie valt. In plaats daarvan is de 

extra belasting met behulp van  kentallen vertaald naar ruimtebeslag. De daarvoor gehan-

teerde k entallen komen uit  het  Basisdocument over energie-infrastructuur van Netbeheer 

Nederland; Liander heeft voor haar infrastructuur een eigen inschatting gemaakt  binnen 

deze systeemstudie. Eventueel extra  ruimtebeslag voor hoogspanningstracés is buiten 

beschouwing, hetzelfde geldt voor het ruimtebeslag van kabels in de regionale netten.  

 

Wat opvalt, is dat het ruimtebeslag ten opzichte van die voor de centrale opwek met zon en 

wind een ordegrootte lager lig t. Bij zon - en windparken gaat het vooral om landelijk gebied  

met bij wind de mogelijkheid tot meervoudig ruimtegebruik (met beperkingen). Bij de 

infra structuur gaat het veelal om stedelijk gebied en industriegebied. Binnen de categorie 

verdeelstations, z oals elektrische onder - en trafostations is ook een onderscheid te mak en. 

Hoe lager de spanning (bijvoorbeeld  MS en LS), hoe kleiner de stations in oppervlakte.  

Het gaat hier wel om een veelvoud van stations die in dichtbebouwd gebied moeten worden 

ingepast. Samen met de benodigde flex/opslagmiddelen gaat er een nog onduidelijke, maar 

waarschijnlijk zeer forse, ruimtevraag schuil achter het accommoderen van het energie -

systeem in 2050. In combinatie met de verdichting van verstedelijkt gebied voor woning -

bouw en bedrijvigheid, leidend tot een verdichte energievraag, is ruimte voor het energie -

systeem een belangrijke zorg voor stedelijke ontwikkeling.  

 

Tabel 17 - Ruimtebeslag elektriciteitsnet (ha; extra ten opzichte van 2020)  

  2030 Reg Nat Eur Int  

TenneT 380/150 kV n.a.  13 24 23 31 

Liander Koppelstations en TS-MS 1 15 10 15 16 

MS-LS 0 3 3 3 3 

Westland Infra Koppelstations 0 6 13 11 6 

TS-MS 0 2 7 6 2 

MS-MS 0 2 2 2 1 

MS-LS 0 1 1 0 0 

Stedin Koppelstations 4 29 29 21 18 

TS-MS 7 19 19 13 10 

MS-LS 1 3 3 3 3 

Systeemflex Centrales - 11 17 20 20 

Elektrolysers44 - 40 66 29 28 

Systeembatterij  - 71 96 62 63 

 

________________________________ 
44 NB: het ruimtebeslag van zeer grootschalige elektrolysers is nog onzeker.  
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Figuur 48 - Ruimtebeslag elektriciteits -infrastructuur en systeemflex (extra ten opzichte van 2020) . De schaal 

van het benodigd ruimtegebruik is gelijk gehouden aan de schaal van de kaart van Zuid -Holland  

 
NB: excl. ruimte voor extra kabels . 

7.2  (Maatschappelijke) kosten  

Aan extra energie-infrastructuur zijn uiteraard ook kosten verbonden. Investerin gen van 

netbeheerders worden onder toezicht van ACM gesocialiseerd, oftewel verdisconteerd in de 

tarieven die ze rekenen aan klanten. Netbeheerders moeten doorlopend in hun assets 

investeren om deze up-to-date te houden; de vraag hier is hoeveel extra capa citeit aan-

gelegd zou moeten worden in de  scenarioõs en hoeveel investeringen daarmee gepaard 

gaan. Hiervan hebben we een inschatting gemaakt.  

 

Kosten aan energie-infrastructuur zijn niet de enige kosten die horen bij de energietransitie 

zoals voorgesteld in de verschillende scenarioõs. Investeringen in de gebouwde omgeving, 

mobiliteit, industrie en land - en tuinbouw maken daar ook deel van uit . Het is voorstelbaar 

dat hogere kosten aan infrastructuren juist kosten in de sectoren zelf uitsparen, zodat de 

totale maatschappelijke kosten toch lager zijn.  

 

Liander en Stedin hebben zelf een inschatting gemaakt van de kosten. Bij Liander hebben 

wij die zelf aangevuld met MS-LS en voor Westland Infra hebben wij de gehele inschatting 

gemaakt. Dit hebben we gedaan op basis van kentallen uit het Basisdocument over energie-

infrastructuur van Netbeheer Nederland. De inschatting voor het warmtenet komt van 

WarmtelinQ.  

 

Een aantal posten hebben we niet gekwantificeerd, maar noemen we wel in Tabel 18, 

samen met, indien beschikbaar, een maat die de verhoudingen tussen de scenarioõs 
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uitdrukt. Voor een kosteninschatting van het hoogspanningsnet zou een nieuw ontwerp van 

tracés nodig zijn en dat valt buiten de scope van dit project.  

 

NB: voor de goede orde: het overgrote deel van de capaciteitsknelpunten in de elek -

triciteitsinfrastructuur in Zuid -Holland betreft vraagknelpunten, en niet aanbodknelpunten.  

 

Tabel 18 ð Inschatting investeringen  energie -infrastructuren  (û x miljoen) 

  2030 Reg Nat Eur Int  

Elektriciteitsnet  TenneT (gemiddelde piek-

belasting N-1) 

Ja  

 (98%) 

Ja  

(192%) 

Ja  

(240%) 

Ja  

(225%) 

Ja  

(255%) 

Liander 10 430 450 420 500 

Westland Infra 20 180 370 280 160 

Stedin 330 2.720 1.680 1.270 990 

Gasnet Amoveren distributienet  (%) Ja (11%) Ja (66%) Ja (77%) Ja 

(35%) 

Ja (46%) 

Aanvulling waterstofbackbone  Nee Nee Ja Nee Ja 

Warmtenet  (regionale 

transportnet, excl. 

distributienetten)  

Leidingen incl. pompen  Ja 1.100 tot 

1.300 

1.400 tot 

1.700 

Ja Ja 

Warmtenetonderstatio ns 

(WOS) 

Ja 130 tot 

170 

250 tot 

320 

Ja Ja 

Systeemflex Vermogen PtG, GtP en 

batterijen  

Onbekend Ja (35 

GW) 

Ja (49 

GW) 

Ja (31 

GW) 

Ja (31 

GW) 

 

 

De tabel is nog niet compleet genoeg om zinvolle conclusies aan te verbinden. Daarvoor zou 

een complete analyse van kosten en baten voor de maatschappij nodig zijn.  
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8 Governance 

De uitkomsten  van deze studie laten zien hoe de energietransitie van de sectoren  Industrie, 

Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Elektriciteit en Landbouw , de vijf ôwereldenõ van het 

Klimaatakkoord, gezamenlijk  de benodigde infrastructuur bepalen. Op weg naar een vol-

ledig duurzame energievoorziening in 2050 gaan sectorale keuzes impact hebben op het 

gehele energiesysteem, en vic e versa zal het energiesysteem impact hebben op sectorale 

keuzes. De scenarioõs geven inzicht in de gevolgen van keuzes voor bronnen, dragers, 

distributie en opslag die de omvang en balans van dit systeem bepalen.  

Er zullen fundamentele veranderingen plaatsvinden bijvoorbeeld met betrekking tot  

flexibiliteit , waarbij balancere n, uitwisselen en het omgaan met pieken een belangrijke rol 

zullen spelen. 

 

De sectorale keuzes bepalen de betaalbaarheid, efficiëntie en inpassing van het energie -

systeem en zijn daarom van groot belang voor de energietransitie. Het ontbreekt op dit 

moment aan een georganiseerde samenwerking waarin de sectoren op een logisch schaal-

niveau samenkomen. Deze governance is nodig om vanuit een integrale benadering wel -

overwogen sectorale keuzes te faciliteren. Dit hoofdstuk omschrijft de aanbevelingen voor 

de governance van een systeembenadering van de energietransitie in Zuid -Holland.  

Aanleiding en behoefte  

Figuur 49 geeft de veelheid weer van sectorale beleidstrajecten en samenwerkingen die uit 

het Klimaatakkoord ontstaan zijn. Het a antal en de opbouw is een logisch gevolg van de 

complexiteit van de energietransitie per sector  en de vele (bestuurlijke) schaalniveaus waar 

deze plaatsvindt. Het maakt duidelijk dat de governance voor systeembenadering gericht 

moet zijn op het samenbrenge n van wat er al is. Dit moet als doel hebben om sectorale en 

systemische afwegingen met elkaar te verrijken. Om het concreet te maken een aantal 

voorbeelden:  

ñ De ontwikkeling van laadinfrastructuur voor logistiek zoekt locaties binnen de 

ruimtelijk -economische structuren van deze sector, maar deze heeft grote impact op 

het energiesysteem. Hoe verhoudt dit zich tot andere sectoren en hoe beïnvloeden ze 

elkaar? 

ñ Verstedelijking leidt tot een toenemende energievraag binnen bestaand stedelijk 

gebied. Kan deze tij dig gefaciliteerd worden, welke energiedragers zijn (kosten)  

efficiënt beschikbaar en wat betekent dit voor het energiesysteem en andere functies ? 

ñ De tijdige realisatie van infrastructuur van een (kosten)ef ficiënt energiesysteem is 

gebaat bij concreetheid en zekerheid van ontwikkelingen in energiegebruik en opwek. 

Hoe en in welke mate kan dit gerealiseerd worden?  

ñ Deze studie gaat uit van innovaties in flexmiddelen die momenteel niet mogelijk zijn , of 

door wet - en regelgeving worden belemmerd. Daar loopt ied ere sector op verschillende 

schaalniveaus tegenaan: hoe organiseren we een gedragen en gerichte lobby voor aan-

gepaste wet- en regelgeving? 
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Figuur 49 - Sectorale samenwerkingen en beleidstrajecten  (niet uitputtend)  

 

Aanbevelingen  

Het lijkt logisch om op een passend schaalniveau verschillende trajecten en belangen bij 

elkaar te brengen , mogeli jk op provinciale schaal, waar met  een strategische visie op het 

energiesysteem systeemkeuzes worden gewogen.  

 

ñ Samenwerking  

Start een samenw erkingsplatform waarin samengewerkt wordt aan de tijdige realisatie 

van het integrale energiesysteem. Dit platform verenigt sectorale trajecten  op 

strategisch niveau en heeft de volgende doelen:  

a Het delen en samenbrengen van grote ontwikkelingen die bepale nd zijn voor het 

energiesysteem. 

b Bijdragen aan de planning, prioritering en efficiënte inzet van schaarse middelen 

(tijd, geld, uitvoeringscapaciteit en ruimte ), vanuit een duidelijke rolverdeling en 

bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijken  

c Ruimteli jke en maatschappelijke factoren onderdeel maken van infrastructuur -

ontwikkelingen.  

d Het faciliteren van systeemkeuzes (bijv. de plaats en vorm van energievraag en  

-aanbod) met als doel de impact van de energietransitie op het energiesysteem te 

beperken en systeemefficiëntie onderdeel van de afwegingen te maken. Het samen -

brengen van sectorale ontwikkelingen is input, de systeemkeuzes en -advies zijn 

output.  

e De aanbeveling is dit platform, op het juiste schaalniv eau, met de daarbij relevante 

deelnemers, doel, rollen en verantwoordelijkheden , verder uit te werken en op te 

zetten.  
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ñ Blijvend en gedeeld inzicht  

Zorg voor een blijvend en gedeeld inzicht in de ontwikkeling van energiesysteem van 

Zuid-Holland: 

a Faciliteer een koppeling tussen de regio  en het landeli jke II3050-traject om 

regionale kennis en input in dit landelijke traject  te borgen. Organiseer deze 

regionale verbinding met II3050 gezamenlijk met andere provincies. II3050 gaat uit 

van een update eens in de twee jaar.  

 

ñ Organiseer regelgeving en  experime nteer ruimte  

Organiseer en experimenteer mitigerende maatregelen. De innovaties waar deze studie 

vanuit is gegaan, en die waar we nog geen weet van hebben, zijn van groot belang om 

de impact op het systeem te beperken of te voorkomen. De realisatie van deze  inno-

vaties zal echter wel georganiseerd moeten worden.  

a Maak volgend uit het samenwerkingsplatform en inzichten van infrastructuur -

verkenningen een innovatiestrategie waarmee  gericht wordt  ingezet op het ont -

wikkelen van innovaties, zoveel mogelijk gebru ik makend van bestaande innovatie -

platforms . Bijvoorbeeld door nieuwe flexmiddelen die nog niet gereed zijn voor de 

markt  te ondersteunen in één of meerdere proeftuinen.  

b Een gezamenlijke lobby opzetten voor aanpassing van wet- en regelgeving, gericht 

op praktijksituaties uit de sectoren die in het samenwerkingsplatform worden 

geagendeerd. Bijvoorbeeld de behoefte aan ondersteunende regelgeving nodig voor 

het uitvoeren van de Transitievisie Warmte.  

 

ñ Vertaal naar ruimtelijke implicaties  

Vertaal de strategisch e samenwerking op het energiesysteem voor urgente situaties naar 

(boven- en ondergronds) ruimtelijk beleid en actie .  

a Zet ruimtelijke onderzoeks - en beleidsinstrumenten in voor gebieden waar de in -

passing van het energiesysteem lastig is, om ruimtelijke kwa liteit te waarborgen 

en/of  het zoekproces voor infrastructuurlocaties te versnellen.  

b Streef naar meervoudig ruimtegebruik door de ruimtelijke ontwikkeling van het 

energiesysteem met die van andere maatschappelijke opgaven te verbinden.  
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9 Conclusies en aanbevelingen  

9.1  Conclusies vraag en aanbod van energie  

Het uitgangspunt in deze systeemstudie is een transitie naar klimaatneutraal in 2050, met 

een tussenpunt in 2030. Voor 2050 zijn vier scenarioõs opgesteld die de hoeken van het 

realistisch voorstelbare spee lveld opspannen. De conclusies uit de ontwikke lingen van vraag 

en aanbod hebben we opgedeeld. Eerst enkele algemene conclusies, daarna inzoomend op 

sectoren.  

ñ De totale vraag naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei 

ten opzicht e van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen 

op. 

ñ De inzet op CO2-emissiereductie leidt tot afname in aardgasvraag, die wordt vervangen 

door andere energiedragers 

ñ De vraag naar elektrici teit neemt ondanks de inzet op besparing  sterk toe, in alle 

scenarioõs, met in totaal een factor 2 tot 3. Er is een afnemende trend door efficiëntie -

verbetering, die ruimschoots wordt gecompenseerd door groei van het aantal gebouwen 

en het aantal apparaten, en door elektrificatie in de mobilitei t, de industrie en van een 

deel van de ruimteverwarming . De mate van elektrificatie verschilt per scenario.  

ñ De vraag naar warmtelevering neemt eveneens sterk toe, met name in de gebouwde 

omgeving en de glastuinbouw, en ondanks de efficiëntie verbetering (is olatie) van 

gebouwen. 

ñ Ook de vraag naar waterstof neemt sterk toe, afhankelijk van het scenario.  

ñ De productie van elektriciteit verandert ingrijpend, met aanlanding van grote 

vermogens vanuit wind op zee op de Maasvlakte en met de  groeiende inzet van zon-pv 

en van wind op land.  

Gebouwde omgeving  

De energievraag van de gebouwde omgeving omvat (ruimte)verwarming en kracht en licht. 

In de behoefte aan kracht en licht wordt voorzien met elektriciteit. Ondanks efficiëntie -

verbetering neemt die behoefte geleidel ijk in omvang toe. De vereiste energie voor ruimte -

verwarming neemt geleidelijk af door verbeterde isolatie. In 2030 is minimaal schillabel D 

aangehouden, in 2050 minimaal schillabel C, afhankelijk van de warmtetechniek . 

Ruimteverwarming is nu nog vooral gebaseerd op aardgas, en in de steden ook op warmte -

netten. De inzet van aardgas neemt af, met een geleidelijke over gang naar groengas in 2050 

(echter wel met veel lagere volumes dan het huidige niveau).  

De inzet van warmtelevering neemt toe, met restwarm te en geothermie als voornaamste 

warmtebronnen. In de piekwarmtevraag aan de warmtenetten wordt voorzien met methaan 

of waterstof. Ook de inzet van elektriciteit en waterstof neemt toe, in all -electric warmte -

pompen of hybride warmtepompen. De mix aan ener giedragers, en daarmee de impact op 

het systeem, verschilt per scenario. Binnen de elektriciteitsvraag van de gebouwde om -

geving beslaat het aandeel ôkracht en lichtõ 74 tot 84% in 2050. 

Mobiliteit  

Bij personenmobiliteit is gerekend met een krimp van passa gierskilometers van -0,75% in 

Regionale Sturing, een groei van 0,25% per jaar in Nationale Sturing, en van 1,25% per jaar 

in Europese en Internationale Sturing.  
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Voor vrachtvervoer wordt uitgegaan van gemiddeld -1% groei in Regionale Sturing, 0% in 

Nationale Sturing, en 1% in Europese en Internationale Sturing. Verder is uitgegaan van een 

rendementsverbetering van 0,2% per jaar voor elektrische voertuigen en 0,4% per jaar voor 

overige voertuigen. Voor de elektriciteitsrijke scenarioõs Regionale en National e Sturing 

wordt sterk ingezet op elektrificatie in personenvervoer, terwijl in de overige scenarioõs in 

toenemende mate wordt ingezet op waterstof. Voor goederenvervoer over de weg wordt 

sterker ingezet op waterstof in de twee elektriciteitsrijke scenarioõs terwijl in Europese en 

Internationale Sturing in toenemende mate wordt ingezet op biobrandstoffen. Voor binnen -

vaart speelt bioLNG als energiedrager een grote rol, met name in het scenario Inter -

nationale Sturing. Zeescheepvaart zal in de scenarioõs vooral gebruikmaken van 

synthetische (vloeibare) brandstoffen.  

Industrie  

Voor industrie is uitgegaan van een krimp van 1% in Regionale Sturing, 0% per jaar in 

Nationale Sturing, en groei van 1% per jaar in Europese CO2-sturing en Internationale 

Sturing. Verder wordt uitgegaan van  een algemene 1% efficiëntie verbetering op jaarbasis. 

Voor de elektriciteitsrijke scenarioõs Regionale en Nationale Sturing wordt sterk ingezet op 

een systeemverschuiving van nu vooral aardgas, naar elektrificatie en waterstof voor 

energiegebruik. De grondstoffenbehoefte wordt in deze scenarioõs ingevuld met pyrolyseolie 

in plaats van het h uidige gebruik van aardolieproducten . In de scenarioõs Europese Sturing 

en Inter nationale Sturing is de transitie - naast elektrificatie  - meer richting biomassa en 

groengas in energiegebruik. Ook is toepassing van CCS (Carbon Capture en Storage) in deze 

scenarioõs aangenomen in 2050, met continuering van grondstofstromen op basis van aard-

olieproducten.  

Glastuinbouw  

Zuid-Holland kent een omvangrijke glastuinbouwsector. Die wordt gekenmerkt door een 

vraag naar warmte, licht (elektriciteit) en CO 2, die nu typisch lokaal worden geproduceerd 

met wkkõs uit aardgas. Ook zijn er veel gasketels voor de warmtevoorziening. In de toe-

komst zal dit veranderen, do or modernisering en besparing, de opkomst van geothermie, 

warmtenetten uit restwarmte en andere technieken zoals warmtepomp met wko.  

De warmtevraag zal 1,6% per jaar dalen en de elektriciteitsvraag met 0,5% per jaar stijgen. 

Voorwaarde voor een systeemtransitie naar een glastuinbouw zonder aardgas c.q. groengas 

is de aanvoer van CO2 naar de kassen. 

Productie elektriciteit  

Zon-pv op daken, en (aanlanding van) Wind op zee zijn de belangrijkste hernieuwbare 

elektriciteitsbronnen in Zuid -Holland. De aanlanding van windstroom wordt voor een 

belangrijk deel omgezet in waterstof met elektrolysers. De elektriciteit en de waterstof 

wordt deels via het 380 kV -net en de landelijke waterstof backbone naar andere delen van 

Nederland en naar Duitsland en België getransporteerd.  

Omdat fluctuerende energiebronnen als zon en wind niet altijd beschikbaar zijn, zullen 

voldoende regelbare elektriciteitscentrales en/of opslagsystemen beschikbaar moeten 

komen. In de 2050-scenarioõs zijn - in navolging van de II3050-studie - door de netbeheer -

ders voor dergelijke systeemflex grote vermogens aangenomen. Die vermogens zijn nodig 

voor de balans in het elektriciteitssysteem, maar vormen nog wel een stevige uitdaging om 

te realiseren.  
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Overzichtstabellen vraag en aanbod  

Tabel 19 - Overzicht gebruik van energiedragers per sector  in alle scenarioõs (PJ/jr) 45 * 

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 EU 2050 Int  

 

Totaal  

Methaan, groengas  278  198  27 12 38  27  

Elektriciteit   75  110   175  207 164 161 

Waterstof   14   41**  53   109   178  212 

Warmte  15  40  82 57 56 42 

 

 

Gebouwde omgeving  

Methaan, groengas  89  71   16   6   20   -  

Elektriciteit   40  50   65 74 65 66 

Waterstof   -   -   1   9   13   40  

Warmte  8 19 48 37 27 22 

 

 

Mobiliteit  

Methaan, groengas 0 0 1 - 7 - 

Elektriciteit  2 6 21 23 23 19 

Waterstof  0 2 1 6 13 16 

Biobenzine,-diesel 6 6 0 4 6 19 

Benzine, diesel 70 46 - - - - 

 

Industrie  

Methaan, groengas 133 97 - - 1 10 

Elektriciteit  14 36 69 84 50 53 

Waterstof  14 40** 51 94 152 150 

Biomassa (vast) 39 39 - - 0 2 

Warmte 4 7 11 8 10 8 

 

Land-/glastuin bouw 

Methaan, groengas  56   30   9   6   9   18  

Elektriciteit   19   18   20   26   26   24  

Waterstof   -   -   -   -   -   5  

Warmte  3   14   23   12   18   12  

Biomassa (vast)  1   1   4   4   5   4  

CO2  n.a.  1,7 2,9 3,1 2,9 2,3 

 

 

*  Bij warmte zijn in deze tabel het energiegebruik van piekketels geteld bij methaan c.q. waterstof, en het 

gebruik van bronpompen bij elektriciteit. De cijfers zijn exclusief ruwe o lie en andere grondstofstromen.  

De cijfers zijn ook exclusief de vraag naar brandstoffen van elektriciteits centrales.  

** De hier gepresenteerde waterstofvraag in de industrie in 2030 is het totaal na  de door H-Vision geproduceerde 

waterstof (42 PJ) af te trekken van waterstofvraag van  de industrie , omdat die direct voor industriële 

doeleinden wordt verbruikt  en de energie-infrastructuur niet  verder raakt . 

 

________________________________ 
45 NB: door afrondingen kunnen kleine afwijkingen onts taan in de totalen.  
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Tabel 20 - Overzicht aanbod in alle scenarioõs (energievolume  per drager , en opgesteld elektrisch vermogen)  

 2020 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

 

Totaal  (PJ) 

Groengas 0 23 23 11 66 42 

Decentrale opwek 

(elektriciteit)  

19 35 73 56 38 34 

Waterstof  - - 63 118 26 23 

Restwarmte * 113 32 30 53 46 30 

Geothermie 2 8 52 4 10 13 

CO2   n.a.  3,6 1,7 1,7 1,7  2,3  

 

 

Decentrale opwek (GWe)  

Zonnepark 0 1,2 3,1 2,7 1,7 1,7 

Zon op dak  0,3 2,5 10,9 9,2 4,9 4,0 

Wind op land  0,3 1,2 2,0 1,2 1,2 0,6 

Wkk  1,4 0,9 - - 0,1 0,7 

 

 

Elektrolyse (GWe)  

Power-to-gas - - 11,6 19,2 8,4 8,1 

 

Centrale opwek (GWe)  

Wind op zee 0,1 3,5 14,1 23,6 13,4 13,7 

Methaan (STEG) 2,3 2,1 - - - - 

Gas-to-power (H2) - - 6,0 7,2 7,7 7,7 

Biomassa - 0,7 - - - - 

Kolen 1,8 - - - - - 

Systeembatterij  - - 16,9 23,0 14,8 15,1 

* Er is in 2020 in totaal circa 113 PJ aan potentieel  voor restwarmte  (106 PJ hoge temperatuur, 7 PJ lage 

temperatuur) . Bij de andere scenarioõs is opgegeven hoeveel er geleverd zou moeten worden. 

9.2  Conclusies en aanbevelingen over  impact  

Impact op de infrastructuren  

Wijzig ingen in het gebruik en productie van energie hebben hun weerslag op de benodigde 

capaciteit van de infrastructuur. De netbeheerders van de gas - en elektriciteitsnetwerken in 

Zuid-Holland hebben de effecten van de scenarioõs doorgerekend voor hun huidige  net -

werken, inclusief reeds goedgekeurde investeringen. Waar sprake is van flinke groei van 

gebruik of aanbod worden capaciteitsknelpunten zichtbaar, steeds kortweg ôknelpuntõ 

genoemd. Dat wil zeggen punten waar de huidige infrastructuur niet toereikend is om in de 

toekomstige belasting te voorzien. Een knelpunt in deze context is niet auto matisch een 

ôprobleemõ, de netbeheerders zijn immers dagelijks bezig met het doen van investeringen 

om infrastructuur aan te passen aan de ontwikkelingen . Naast capacitei tsknelpunten kunnen 

er ook andere knelpunten optreden, zoals ruimtelijke, financiële en organisatorische.  

Bij warmtenetten is de situatie anders dan bij gas en elektriciteit. De rol van warmte -

levering in het energiesysteem neemt toe, met de grootste toena me in het scenario 

Regionale Sturing. De bijbehorende lokale en regionale warmtenetten zijn er nog niet, en 

konden dus ook niet worden doorgerekend op knelpunten op basis van de toe komstige 

vraag, zoals bij de elektriciteits - en methaannetten. Tegelijkert ijd kan het ontbreken van 

een warmtenet op plekken waar deze wel in het scenario voorzien is, beschouwd worden als 

een knelpunt op z ich. De uitdaging bij de warmte netten ligt in invulling van de randvoor -

waarden in het kader van het Klimaatakkoord en in de tijdige realisatie. Hoe dat precies zal 
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gaan is het onderwerp van de Transitievisies Warmte, en het Integraal Ontwerp 

Warmtetransportnet dat begin 2021 gereed is.  

 

De conclusies over de impact van de transitie op de energie -infrastructuren zijn :  

ñ In Zuid-Holland is in de meeste gebieden de impact op de elektriciteitsnetten van 

toenemende elektriciteits vraag groter dan de impa ct van toenemend elektriciteits -

aanbod vanuit zonnecellen en wind op land.  

ñ In alle scenarioõs is er een stijging van de elektriciteitsvraag, ondanks de inzet op 

besparing. Deze toename van de elektriciteitsvraag kan niet worden opgevangen met de 

huidige infrastructuur plus de reeds geplande investe ringen. Dat effect is al  zichtbaar 

richting 2030 (dit betreft een aantal specifieke locatie s), en wordt aa nzienlijk groter 

richting 2050 . In de elektriciteitsnetten heeft  in 2030 36% van de koppelstations een 

belasting van 100% of meer (en een aantal van bijna 100%), 45% van de tussenspanning-

stations en 10% van de MS-LS-stations.  

ñ In gebieden waar veel aanbod van elektriciteit uit zonnecellen is kan ôcurtailmentõ in de 

meeste situaties benodigde netverzwaring flink beperken.  Het afkappen van het piek -

vermogen met 33% leidt tot 4% verlies van de jaarlijks geproduceerde elektriciteit.  

ñ De aanlanding van ôwind op zeeõ op de Maasvlakte zoals aangenomen richting 2050 

(2030: 3,5 GW; 2050: 13,4 tot 23,6 GW) kan niet worden opgevangen met de bestaande 

hoogspanningsinfrastructuur. Ook niet wanneer rekening wordt gehouden met de aang -

enomen omvang van flexibel in te zetten elektrificatie bij de industrie.  

ñ De mogelijke oplossing om grootschalige conversie naar waterstof in te zetten overstijgt 

de capaciteit van de bestaande gastransportinfrastructuur en vergt realisatie van water -

stofinfrastructuur.  

ñ De inzet van warmtelevering in plaats van verwarming met elektrische warmtepompen 

vermindert de overbelasting van het elektriciteitsnet. De daarvoor benodigde warmte -

infrastructuur moet nog grotendeels worden aangelegd  en besluitvorming zal in samen -

hang bezien moeten worden. Dit moet worden meegenomen bij integrale afweging van 

investeringskosten voor elektriciteit, gasnetten (waaronder waterstof) en warmte . Dit 

speelt al richting 2030.  

ñ Aanvullende CO2-infrastructuur is nodig in de glastuinbouw om warmtelevering aan  de 

glastuinbouw mogelijk te maken.  

ñ Voor gasnetten is gedurende de transitieperiode richting 2050 het leveren van zowel 

waterstof als methaan een uitdaging , en vraagt om keuzes welke bestaande gasinfra-

structuur voor we lk gas geschikt wordt gemaakt.  De uitdaging bestaat eruit  dat 

gedurende de transitieperiode beide soorten gas geleverd zullen moeten worden in 

gebieden. Voor de industrie speelt dit al richting 2030, voor de gebouwde omgeving is 

dit pas na 2030 aangenomen. 

 

In Tabel 21 zijn de uitdagingen (ôknelpuntenõ) in de energie-infrastructuur samengevat en 

de mogelijke oplossingsrichtingen  daarbij  vermeld. Hierbij moet worden bedacht dat een 

oplossing ook weer nieuwe uitdagingen opwerpt, zoals de ruimtelijke inpassing, beno digde 

wet - en regelgeving, financiering, opzetten van de benodigde vraag-aanbodketens bij 

waterstof, etc.  Aan het eind van dit hoofdstuk vertalen we dit naar aanbevelingen voor de 

kortere termijn.  
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Tabel 21 ð Uitdagingen (ôknelpunten) en oplossingsrichtingen  in de diverse energie -infrastructuren  

Uitdagingen (ôknelpunten ) Mogelijke oplossingsrichtingen  

Elektriciteit  

Onvoldoende capaciteit op 380 kV-netwerk voor de 

aanlanding van wind op zee op de Maasvlakte (vooral 

in scenario Nationale Sturing).  

Treedt op na 2030, maar is gevolg van besluitvorming 

eerder in de tijd, over aanlanding wind op zee.  

ñ Zorgen dat de eveneens aangenomen elektrolysers 

er komen (in afstemming met Gasunie).  

ñ Zorgen dat de aangenomen elektrificatie in de 

industrie t ot stand komt.  

ñ Verzwaren 380 kV-infrastructuur vanaf Maasvlakte  

ñ Overwegen aanlanding Wind op Zee op stations-

locaties dieper landinwaarts en/of aanlanding in de 

vorm van waterstof (in afstemming met de 

capaciteit van de gastransportnetten).  

Onvoldoende capaciteit om aan de vraag in de 

industrie te voldoen.  

Treedt op richting 2030.  

- Verzwaren infrastructuur hoogspanning en tussen -

spanning. 

- Regelbare CO2-vrije centrales  vlakbij industrie (NB: 

dit is al onderdeel van de systeem flexvarianten van 

de scenarioõs). 

Onvoldoende capaciteit voor levering aan gebouwde 

omgeving (woningen, overige gebouwen, ook 

laadpunten mobiliteit  in de gebouwde omgeving). 

Treedt op richting 2030.  

- Voorkómen elektrificatie van de warmtevraag door 

realisatie van o.a. warmtenetten.  

- Verzwaren MS-LS-net  en bovenliggende netten  

- Aanleg slimme laadinfrastructuur  + slim stuur-

signaal dat rekening houdt met infra capaciteit.  

Onvoldoende capaciteit voor invoeding op het net van 

zonneparken en wind op land.  

Treedt vooral op na 2030. 

- Aansluiten met lagere zekerheid  dan ôN-1õ. 

- Aansluiten op 50-70% van het opgesteld vermogen 

(curtailment) 46.  

- Gecombineerd aansluiten (Cable pooling). 

Behouden systeembalans elektriciteit nodig.  

Treedt op richting 2030 . 

 

- Bouwen batterijen  en elektrolysers.  

- Bouwen regelbare CO2-vrije centrales . 

- Organiseren dat er voor de inzet van flex een 

stuursignaal komt dat rekening houdt met de 

(lokale) infrastructuurcapaciteit.  

Gasnetten  

Gasnet is nog niet geschikt voor waterstof, en in 

transitiefase moeten meerdere gassen worden 

getransporteerd en gedistribueerd.  

Treedt op na 2030 en bij de industrie al richting 2030 . 

- Organiseer een gestructureerde ombouw met gas-

transitie plan per wijk/buurt/gasvoedings gebied en 

met genoeg/passend aanbod vanuit regio of lande -

lijk netwerk.  

Transport waterstof vanaf Maasvlakte naar knooppunt 

met landelijke gasrotonde (t.g.v. elek trolysers en 

import per tanker) overstijgt huidige netcapaciteit.  

Treedt op richting 2050 . 

- Aanleg waterstofleiding door havengebied 

Rotterdam vanaf Maasvlakte; dit vergt ee n 

ruimtelijke reservering en ôvinger aan de polsõ 

houden m.b.t. lopende ontwikkelingen.  

Warmtenetten  

Onvoldoende transportnetten van industrie naar 

warmteleveringsgebieden. 

Treedt op richting 2030 . 

- Aanleg warmtetransportnet  in Zuid-Holland. 

 

Onvoldoende distributienetten voor warmtelevering 

gebouwde omgeving. 

Treedt op richting 2030 . 

- Aanleg warmtedistributienetten  + bronnen. 

CO2-netten  

Transportinfra  CO2 ontbreekt nog grotendeels 

(uitgezonderd OCAP-leiding).  

Treedt op richting 2030 . 

- Aanleg CO2-infrastr uctuur t.b.v. CCS op zee, en 

levering aan de glastuinbouw.  

- Versterking koppeling havengebied ð glastuinbouw.  

________________________________ 
46 NB: hierover is recent (november 2020) een convenant gesloten.  
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Impact op ruimte  

Binnen deze systeemstudie is een eerste en nog onvolledige inventarisatie uitgevoerd van 

de ruimtelijke impacts van de energietra nsitie. Het geeft per scenario een inschatting van 

het ruimtebeslag van wind op land en zonneparken, evenals het ruimtebeslag van extra 

elektriciteitsstations en van flexmiddelen. De energietransitie vergt ook ruimte voor 

warmte -infrastructuur en warmtebro nnen, voor waterstofleidingen, voor elektriciteits -

kabels et cetera die nu nog niet bepaald konden worden. Ook zijn de verschillende soorten 

ruimtebeslag niet zomaar met elkaar te vergelijken, onder andere vanwege de verschil -

lende in meervoudig ruimtegebr uik. We trekken om die redenen in deze systeemstudie geen 

conclusies over de impact op ruimte. De studie maakt echter wel duidelijk dat de veran -

derende energievraag tot uitbreiding en aanleg van elektriciteits - en warmtenetten gaat 

leiden. Deze vraag vindt met name plaats in bestaand bebouwd gebied en zal ruimtelijk 

concurreren met bijvoorbeeld de verstedelijkingsopgave.  

9.3  Aanbevelingen m.b.t.  governance van de energie transitie  

Gezien de veelheid aan oplossingen die nodig zijn in alle energienetten en de keuzes die 

voorliggen in verschillende sectoren, adviseren we een strategische sam enwerking aan te 

gaan tussen de direct betrokken partijen. De sectorale keuzes bepalen de betaalbaarheid, 

efficiëntie en inpassing van het energiesysteem en impact buiten het en ergiedomein (zoals 

ruimtelijke effecten) en zijn daarom van groot belang voor de energietransitie. Ook zal vic e 

versa het energiesysteem keuzes voor sectoren kunnen bepalen. Enerzijds betreft het 

hoofdinfrastructuur, anderzijds gaat het om het meer lokale/ regionale energiesysteem 

(elektriciteit, distributie waterstof, warmtenetten).  

 

We zien vier belangrijke randvoorwaarden om de noodzakelijke aanpassingen van de 

energie-infrastructuur zoals die in deze systeemstudie zijn beschreven, goed te laten 

verlopen:  

1. Samenwerking: start een samenwerkingsplatform waarin gewerkt wordt aan een 

gezamenlijke visie voor de tijdige realisatie v an het integrale energiesysteem.  

2. Blijvend en gedeeld inzicht: het advies is een koppeling te maken tussen de regionale 

partners en data en het landelijke II3050 -trajec t 47 voor integ rale infrastructuur -

verkenningen. 

3. Regelgeving en experimenteerruimte: Organiseer en experimenteer met mitigerende 

maatregelen incl. flex , en zet waar nodig een gezamenlijke lobby op voor aanpassing 

van wet- en regelgeving. 

4. Maak een vertaling naar ruimtelijke implicaties.  

________________________________ 
47 Binnen II3050 wordt uitgegaan van een update eens in de twee jaar.  
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9.4  Aanbevelingen voor de kortere termijn  

Deze studie geeft inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het energiesysteem en in de 

knelpunten die daarbij in de infrastructuur kunnen ontstaan. Daarbij  worden ook mogelijke 

oplossingen gegeven. Die zijn niet allemaal even urgent. Voor de kortere termijn adviseren 

we om in ieder geval  in te zetten op:  

ñ Oplossen van de urgente infrastructuurknelpunten 48 voor 2030, die grotendeels ontstaan 

door toenemende vraag. 

ñ Organiseren van de governance zoals in dit rapport beschreven, startend met een 

samenwerking op de systeembenadering als vervolg van deze systeemstudie. 

ñ Aanpak opstellen voor het omgaan met de doorvoerbehoeften van elektriciteit en 

waterstof tussen twe ede Maasvlakte en de landelijke ôrotondesõ elektriciteit en gas; dit 

speelt weliswaar pas ná 2030, maar is dan een gevolg van eerdere besluitvorming over 

wind op zee. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, dit vergt nader onderzoek in 

landelijk verban d49.  

ñ Nader uitwerken van het ruimtelijk ontwerp voor de energietransitie, met focus voor de 

kortere termijn op dichtbebouwde omgeving waar zowel ruimte schaars is als extra 

infrastructuur nodig is, door combinatie van functies/slim ruimtegebruik.  

ñ Transitievisies Warmte en de RESõen: inzetten op tijdige besluitvorming voor tijdige 

realisatie van benodigde infrastructuur en rekening houden met de inzichten van deze 

systeemstudie, zoals het beperken van de piekbelasting van elektriciteitsnetten door 

alternatiev e energiedragers en warmtetechnieken. Voorbereiden (aanpak uitwerken) van 

de ôgastransitieõ in de gasinfrastructuren, in samenhang met de Transitievisies Warmte 

(TVW). 

ñ Uitwerken van de netimpact warmte. Deze netimpact heeft betrekking op het warmte -

transportsysteem (integraal ontwerp warmtetransportnet) én de lokale warmte -infra -

structuur (RSW & TVW). 

ñ Experimenteren met innovaties, bijvoorbeeld in proeftuin organiseren van een stuur -

signaal voor inzet van flexmiddelen (zoals slim laden) dat rekening houdt me t de 

(lokale) capaciteit van de infrastructuur.  

ñ Het opstellen van een aanpak, in landelijk verband, voor de benodigde flex en systeem -

balancering.  

 

________________________________ 
48  NB: reeds genomen investeringsbeslissingen zijn al verwerkt in de capaciteitsdoorrekeningen en word en al 

uitgevoerd.  
49  Relevant hierbij is het recent gestarte VAWOZ -traject (Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee).  
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A Overzicht bestaande studies  

Bij het uitwerken van de scenarioõs in deze systeemstudie is gebruikt gemaakt van een 

groot aantal studies, waarvan de belangrijkste zijn opgenomen in Tabel 22.  

Nadere bibliografische  verwijzi ngen staan opgenomen in het Literatuuroverzicht.  

Daarnaast is steeds afgestemd met het parallel lopende landelijke energieonderzoek II3050.  

 

Tabel 22 ð Overzicht bestaande (energie)studies waarvan gebruik is gemaakt  

Titel  jaar  GO MOB IND LTB M/H2 E W CO2 

Klimaatakkoord 2019         

Delta Grid 2050 2019         

Rotterdams Klimaatakkoord  contouren 2019         

Via Parijs 2019         

Regionale Energiestrategieën  loopt          

Transitievisies Warmte loopt          

Openingsbod Stedin 2020         

Energieperspectief 2050 MRDH 2019         

Verkenning regionale visie warmte Holland  Rijnland 2019         

Warmtevraag en -aanbod in Zuid-Holland 2017         

Nationale Agenda Laadinfrastructuur  2020         

Regionale Mobiliteitsplannen  loopt          

Energie-infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied  2019         

Een haven vol nieuwe energie 2019         

In drie stappen naar een duurzaam energiecluster: 

Rotterdam-Moerdijk 2050 

2018         

H-Vision 2019         

Energiemix loopt          

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie  2020         

Kompas op 2030 Westland 2018         

Oostlandse glastuinbouw zet koers naar 2030 2019         

Waterstofvisie en strategie provincie Zuid -Holland 2020         

GO = gebouwde omgeving, MOB = mobiliteit, IND = industrie, LTB = landbouw (incl. glastuinbouw),  

M/H2 = methaan- en/of waterstofgas, E = elektriciteit, W = warmte, CO 2 = CO2. 
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C Begrippen lijst  

Maattermen  

kilo  Duizend, 1.000 (103) 

Mega Miljoen, 1.000.000 (106) 

Giga Miljard, 1.000.000.000 (109) 

Tera Biljoen, 1.000.000.000.000 (1012) 

Peta Biljard, 1.000.000.000.000.000 (1015) 

bcm Billion cubic meters :  miljard kubieke me ter  

ha Hectare, oppervlak van 100 x 100 meter  

  

Vermogen 

W Watt: maat voor vermogen om energie te leveren  

kW Kilowatt: 10 3 Watt aan vermogen 

MW Megawatt: 10 6 Watt aan vermogen 

GW Gigawatt: 10 9 Watt aan vermogen 

MWe, GWe Megawatt of gigawatt vermogen  aan de elektrische zijde van een installatie, 

bijvoorbeeld het outputvermogen van een centrale of het inputvermogen van een 

elektrolyser  

  

Energie 

J Joule: maat voor energie, 1 J = 1 W vermogen gedurende 1 seconde 

GJ Gigajoule: 10 9 Joule aan energie 

TJ Terajoule: 10 12 Joule aan energie 

PJ Petajoule: 10 15 Joule aan energie 

Wh Wattuur: maat voor energie, 1 Wh = 1 W vermogen gedurende 1 uur = 3.600 J 

MWh Megawattuur: 10 6 Wh aan energie 

GWh Gigawattuur: 10 9 Wh aan energie 

TWh Terawattuur: 10 12 Wh aan energie 

 

Categorieën  

GO Gebouwde omgeving 

MOB Mobiliteit  

IND Industrie  

LTB Land- en tuinbouw  

E Elektriciteit  

M Methaan 

H2 Waterstof  

WoZ Wind op zee 

WoL Wind op land 

Z Zon-pv 

W Warmte 

B Biomassa 
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Technische termen  en afkortingen  

Steg Stoom- en gasturbine: voor elektriciteitsproductie . 

Wkk Warmtekrachtkoppeling: bij het maken van warmte ook elektriciteit maken, 

bijvoorbeeld door met de hete stoom een turbine aan te drijven . 

COP Coefficient Of Performance : maat voor efficiëntie, hoeveel nuttig e energie er 

geproduceerd wordt per deel aangeleverde energie als input. Bijvoorbeeld een 

warmtepomp heeft een COP groter dan 1, want die haalt meer warmte uit de omgeving 

dan die daarvoor aan elektriciteit nodig heeft.  

Residual load Vraag min niet regelb aar aanbod, bijvoorbeeld uit zon en wind. De residual load kan 

zowel positief zijn (meer vraag dan aanbod) als negatief (meer aanbod dan vraag). Een 

positieve residual load vraagt om tekortflexibiliteit, met name van centrales. Een 

negatieve residual load vraag om overschotflexibiliteit, bijvoorbeeld power-to-gas, 

power-to-heat of batterijen.  

Power-to-heat (P2H) Conversie van elektriciteit in warmte. Dit kan wenselijk zijn om het elektriciteitsnet te 

ontlasten , om in warmtevraag te voorzien  of voor seizoensopslag, aangezien warmte 

goed is op te slaan. 

Power-to-gas (P2G) Conversie van elektriciteit naar een gas, met name waterstof. Dit kan wenselijk zijn om 

het elektriciteitsnet te ontlasten, om in waterstofvraag te voorzien of voor seizoens-

opslag van de energie, aangezien een gas goed is op te slaan. 

CCS Carbon Capture and Storage: afvang en opslag van CO2. 

CCU Carbon Capture and Usage: afvang en hergebruik van CO2. 

Methaan Aardgas bestaat voor circa 90% uit methaan. Biogas is een mengsel van methaan en 

koolstofdioxide uit vergisting van biogene bronnen. Groengas is biogas wat op dezelfde 

kwaliteit is gebracht als aardgas. Netbeheerders mogen geen biogas transporteren.  

LHV Lower Heating Value: onderwaarde, de energie die vrijkomt bij verbranding zonder de 

energie die daarbij nog gehaald kan worden uit condensatie van restproducten .  

Voor aardgas is de onderwaarde 31,65 MJ/m3. 

HHV Higher Heating Value : bovenwaarde, de energie die vrijkomt bij verbranding inclusief de 

energie uit condensatie van restprodu cten. Voor aardgas is de bovenwaarde 

35,17 MJ/m3. 

Grijze waterstof  Waterstof geproduceerd uit fossiele energie . 

Blauwe waterstof  Waterstof geproduceerd uit fossiele energie  met CCS. 

Groene waterstof  Waterstof geproduceerd uit duurzame energie, dus zonder enige CO2. 

Elektrolyse  Productie van water stof uit water en elektriciteit . 

SMR Stoommet haanreform: productie van waterstof uit stoom en methaan . 

RES Regionale Energiestrategie. 

Weq Woningequivalent: 1 weq is gedefinieerd als 1 woning of 150 m 2 utilit eitsbouw. 

N-0 Het net volledig in bedrijf om vraag en aanbod te verwerken . 

N-1 Het net minus enkelvoudige storingsreserve.  

LT Lage temperatuur . 

MT Middentemperatuur . 

HT Hoge temperatuur . 

LDN Levering door netbeheerder: vraag te leveren via het net, b ijvoorbeeld 

elektriciteitsvraag van warmtepompen in huishoudens . 

ODN Ontvangst door netbeheerder: aanbod op te nemen op het net, bijvoorbeeld van zon -pv. 
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D Gebouwde omgeving  

D.1 Uitgangspunten  

Tabel 23 geeft de uitgangspunten weer voo r deze systeemstudie en vergelijkt deze met 

II3050. De bovenste rij geeft de randvoorwaarden weer die zijn meegegeven aan het 

rekenmodel CEGOIA. Deze zijn tot stand gekomen in consultatie van project - en expert -

groep. De aantallen nieuwbouw en sloop van gebouwen zijn overgenomen van de provincie 

Zuid-Holland, en zijn niet gevarieerd in de 2050 -scenarioõs. 

 

In CEGOIA worden eerst voor alle buurten alle warmtetechnieken doorgerekend, waarna 

binnen de gestelde randvoorwaarden aan elke buurt een warmtetechniek wordt toegekend 

zodanig dat de maatschappelijke kosten minimaal zijn.  

 

Tabel 23 - Uitgangspunten gebouwde omgeving  (excl. datacenters)  

 2030 Reg Nat Eur Int  

Focus Beperkte beschik-

baarheid geothermie, 

ruim restwarmte . 

20% van de woningen 

aardgasvrij. 

Focus op geothermie, 

lokale netten, aan -

gevuld met warmte-

rotonde 

Focus op warmte-

rotonde met rest -

warmte. Daarbuiten 

focus op all-electric . 

Focus op gas: veel 

hybride met groen -

gas. Ruime beschik-

baarheid van rest-

warmte niet 

gebruikt . 

Focus op waterstof. 

Ruime beschik-

baarheid niet gebruikt . 

Input 

CEGOIA 

Ò 80% methaan 

Ò 20% warmtenet 

Ò 5% all-electric  

Minimaal schillabel D 

Ò 65% warmtenet 

Ò 26% all-electric  

Ò 14% methaan 

Minimaal schillabel C 

Ò 44% warmtenet 

Ò 44% all-electric  

Ò 17% methaan 

Minimaal schillabel B 

Ò 42% methaan 

Ò 25% warmtenet 

Ò 24% all-electric  

Ò 14% waterstof 

Minimaal schillabel C 

Ò 57% waterstof 

Ò 25% warmtenet 

Ò 23% all-electric  

Minimaal schillabel C 

II3050 voor 

Zuid-

Holland 

N.v.t.  76% geothermie 

17% all-electric  

8% methaan 

54% warmtenet 

33% all-electric  

13% methaan 

29% warmtenet 

33% all-electric  

13% methaan 

31% waterstof 

29% warmtenet 

22% all-electric  

49% waterstof 

Elektriciteitsgebruik apparaten  

Voor de groei van het reguliere elektriciteitsverbruik  van gebouwen (voor kracht, licht en 

koeling) wordt aangesloten bij II3050. De groei wordt voor alle scenarioõs gelijk veronder-

steld, namelijk:  

ñ 1% per jaar  groei van het aantal apparaten en 0,3% per jaar  energiebesparing op 

apparaten, dus netto groei van 0,7% per jaar.  

Isolatie (ôschillabelõ) 

In II3050 is uitgegaan van energielabel A of B in  alle scenarioõs. Omdat er in de provincie 

Zuid-Holland veel potentieel is voor hoge- en middentemperatuurwarmtenetten, is ver -

gaande isolatie geen noodzaak. Daarnaast rekent het CEGOIA-model, dat wordt ingezet om 

de scenarioõs door te rekenen, met een schillabel i n plaats van energielabel . Met het schil -

label bedoelen we het isolatieniveau van de woning, dus exclusief de invloed van instal -

laties en zon-pv op het energielabel. Hierom is gekozen voor lagere labelniveaus in alle 
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scenarioõs dan in II3050. Concreet: minimaal schillabel D in 2030 en minimaal schillabel C in 

2050. In het scenario 2050 Nationale Sturing is het minimale schillabel scherper gesteld 

(namelijk op schillabel B) dan in de andere drie  scenarioõs, in lijn met de focus in dat 

scenario die deels ligt op all -electric.  

Warmtenetten  

In de provincie Zuid -Holland is de potentie voor warmtenetten zeer hoog , zowel vanuit 

restwarmte als met geothermie.  Het aandeel warmtenetten in Zuid-Holland zal dan ook 

hoger uitkomen dan het nationale aandeel. Grootschalige inzet van restwarmte in geheel 

Zuid-Holland vergt een warmterotonde en dus centrale  sturing. Dit is het uitgangspunt voor 

scenario 2050 Nationale Sturing. Grootschalige inzet van geothermie kan ook decentraal , 

daarom is dit het uitgangspunt voor  2050 Regionale Sturing. 

 

Lagetemperatuurnetten vergen hoge investeringen in de gehele keten : zowel  in het 

warmte net, als in de installatie ( warmtepomp en lagetemperatuurwarmteafgiftesysteem) , 

als in schilisolatie . In de  kostenoptimalisatie  van CEGOIA komen deze daarom nauwelijks 

naar voren als vooraanstaande optie.  

D.2 Resultaten  

Figuur 50 - Warmtetechnieken 2030  
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Figuur 51 - Warmtetechnieken 2050 Regionale Sturing  

 
 

Figuur 52 - Warmtetechnieken 2050 Nationale Sturing  
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Figuur 53 - Warmtetechnieken 2050 Europese CO 2-Sturing  

 
 

Figuur 54 - Warmtetechnieken 2050 Internationale Sturing  
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D.3 Seizoensopslag van warmte  ð technische mogelij kheden  

De flexscenarioõs maken gebruik van seizoensopslag van warmte. Hierbij worden (tijdelijke) 

overschotten van warmte in de zomer opgeslagen zodat dit gebruikt kan worden in de 

winter. Gevolg hiervan is dat warmtebronnen en warmtenetten efficiënter ben ut en 

gedimensioneerd kunnen worden. Ook maakt dit het mogelijk om bijvoorbeeld restwarmte, 

geothermie, zonthermie en power -to-heat in te zetten in warmtenetten.  

 

In de scenarioõs leidt dit tot de volgende opslagbehoefte op jaarbasis: 

ñ Regionale Sturing: 3 .500 GWh; 

ñ Nationale Sturing: 2 .500 GWh; 

ñ Europese CO2-sturing: 2 .200 GWh; 

ñ Internationale Sturing: 1 .500 GWh. 

 

Een concreet voorbeeld van hogetemperatuuropslag (HTO) wordt gerealiseerd bij ECW in 

Middenmeer (https://iftechnology.nl/kennisbank/hto -een-sleutelrol -in-de-

energietransitie/ , https://www.heatstore.eu/national -project -netherlands.html ) (IF 

Technology, 2020; HEATSTORE, lopend). Deze opslag is ongeveer 10-20 GWh groot. Als we 

aannemen dat een opslag typisch 15 GWh groot is zullen dus 100-250 van dergelijke HTOõs 

nodig zijn om de behoefte van de flexscenarioõs te voorzien. Zeer grote opslagsystemen van 

~100 GWh worden ook niet uitgesloten voor de toekomst, maar concrete ervaring met dit 

formaat projecten ontbreekt.  

 

Het totale opslagpotentieel voor Zuid -Holland is nog niet gekwantificeerd.  Maar er zijn wel 

recente onderzoeken die richting geven : 

ñ HEATSTORE onderzoeksprogramma, ECW demonstratieproject, 

https://www.heatstore.eu/national -project -netherlands.html , (HEATSTORE, lopend);  

ñ Potentieel geothermie in Zuid -Holland, IF Technology, 2016. https://www.zuid -

holland.nl/publish/pages/17660/potentieelgeothermieinzh.pdf  (IF Technology, 2016). 

ñ Statenbrief òResultaat studie Potentie Geothermie Zuid -Holland, 2016ó. 

https://staten.zuid -

holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ont

wikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmtepa rticipatiefo

nds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr

_581212025.org 

ñ Toekomstperspectief bodemenergie Zuid -Holland (GS Zuid-Holland, 2016), CE Delft, 

Tauw, 2017, https://staatvan.zuid -holland.nl/wp -content/uploads/2017 -06-

23_DEF_rapport_Toekomstperspectief_bodemenergie_ZH_Tauw_CEDelft.pdf) (Tauw; CE 

Delft, 2017) .  

 

In Figuur 54 is bijvoorbeeld een resultaat van het WINDOW- (TNO, 2020) Geological model, 

shallow subsurface temperature model and potential maps for HT -ATES in the Netherlands. 

WINDOW-research programme. WINDOW - WarmingUp) getoond waar de potentie van de 

ondergrond voor hogetemperatuurwarmteopslag is onderzocht. Deze kaart laat mogelijk 

interessante en geschikte ondergrond zien waarbij de groene gebieden het meest interes -

sant lijken. Voor de gele en rode gebieden zijn een of meerdere barrières gevonden die 

nader onderzoek vergen. Een voorbeeld hiervan zou een proefboring kunnen zijn om de 

ondergrond beter te kunnen karakteriseren.  

 

Ook hebben TNO en IF Technology in 2018 (Hoge temperatuur opslag warmtenet Zuid -

Holland, IF Technology, TNO, 2018) (IF Technology; TNO, 2018) voor Zuid-Holland gerekend 

aan mogelijkheden van HTO. In deze studie zijn verschillende locaties en varianten uit -

gezocht ten behoeve van een mogelijk warmtenet in Zuid -Holland. Deze en eerdere studies 

https://iftechnology.nl/kennisbank/hto-een-sleutelrol-in-de-energietransitie/
https://iftechnology.nl/kennisbank/hto-een-sleutelrol-in-de-energietransitie/
https://www.heatstore.eu/national-project-netherlands.html
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/17660/potentieelgeothermieinzh.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/17660/potentieelgeothermieinzh.pdf
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmteparticipatiefonds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr_581212025.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmteparticipatiefonds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr_581212025.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmteparticipatiefonds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr_581212025.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmteparticipatiefonds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr_581212025.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017/Bespreekstukken/Investeringsstrategie_Warmteparticipatiefonds_en_subsidieregeling_lokale_initiatieven_energietransitie_Zuid_Holland_2017/Stuknr_581212025.org
https://staatvan.zuid-holland.nl/wp-content/uploads/2017-06-23_DEF_rapport_Toekomstperspectief_bodemenergie_ZH_Tauw_CEDelft.pdf
https://staatvan.zuid-holland.nl/wp-content/uploads/2017-06-23_DEF_rapport_Toekomstperspectief_bodemenergie_ZH_Tauw_CEDelft.pdf
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hebben aangetoond dat de ondergrond in Zuid -Holland in veel gebieden mogelijkheden 

biedt  om HTO te realiseren.  

De grootte van de ondergrondse warmtebel om de HTO geeft inzicht in de rui mtelijke 

implicaties ondergronds van de opslagbehoefte. Op basis van ondergrondmodellering in 

eerdergenoemde studies is ruwweg een warmtebel van honderden meters tot wel meer dan 

een kilometer te verwachten voor middelgrote tot zeer grote HTO -projecten. Di t is 

maximaal ongeveer 1 km2 per project. Het percentage van het to tale oppervlak van Zuid -

Holland dat ondergronds wordt ingevuld door HTO -projecten zal daarom niet meer dan een 

aantal procentpunten bedragen. Het vergt echter wel regie omtrent ruimtelijk i npassing, 

opdat de HTO-projecten elkaar en andere belangen ondergronds niet of zo min mogelijk 

moeten interfereren. Uiteraard is draagvlak van HTO -projecten in gebouwde omgeving een 

belangrijk uitgangspunt dat ook invloed kan hebben op realisatie van het t echnisch poten-

tieel. Een ander aandachtspunt is het totaal aan projecten. De keten van partijen die HTO -

projecten kunnen leveren is nog niet klaar om binnen afzienbare tijd en op deze schaal 

HTO-projecten te realiseren. De realisatietijd is dus een belang rijk aandachtspunt.  

 

Kortom, het is technisch waarschijnlijk mogelijk om de aangenomen opslag te realiseren. 

Echter, gezien de omvang van de opslagbehoefte gaat dit om veel projecten wat uit -

dagingen oplevert op het gebied van realisatietijd en ruimtelijk e inpassing.  

 

Figuur 55 - Potentieelkaart hogetemperatuuropslag Nederland en Zuid -Holland  

 
Bron: (TNO, 2020) Geological model, shallow subsurface temperature model and potential maps for HT -ATES in the 

Netherlands. WINDOW Research programme. WINDOW - WarmingUp). 
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E Mobiliteit  

Binnen mobiliteit onderscheiden we in deze analyse de volgende modaliteiten: 

personenautoõs, bestelautoõs, ov-bussen, vrachtautoõs, treinen, scheepvaart en vlieg-

verkeer. Voor wat b etreft de energiedragers gaan we per modaliteit uit van de volgende 

klimaatneutrale opties :  
ñ Wegtransport: elektriciteit, waterstof, CNG/LNG (groengas), biobrandstof (biodiesel).  

De verhouding tussen de verschillende energiedragers wisselt per scenario en type 

voertuig. In sommige scenarioõs en sommige voertuigen blijven alleen elektriciteit en 

waterstof over, in andere scenarioõs en voertuigen is er meer een mix. 

ñ Scheepvaart: bioLNG, waterstof en elektriciteit voor de binnenvaart en synfuels, 

biofuels, wat erstof en elektriciteit voor de zeevaart.  

ñ Luchtvaart: synfuels en (hybride)elektrisch voor de korte afstanden in elektriciteitsrijke 

scenarioõs. 

Tot slot maken we bij elektriciteit een onderscheid tussen verschillende types laadstation: 

private laadstation s, publieke laadstations en snellaadstations.  

 

De energievraag van mobiliteit wordt berekend voor de provincie Zuid -Holland als geheel 

per voertuigtype, energiedrager en laadstationtype. Vervolgens wordt de energievraag 

verdeeld over de Zuid -Hollandse gemeenten naar rato van het aantal geregistreerde 

voertuigen van het betreffende voertuigtype, gecorrigeerd voor projecties van inwonertal.   

 

Voor de scenarioõs voor mobiliteit op de weg en rail is het mobiliteitsmodel van TNO 

gebruikt. Het mobiliteitsmodel va n TNO is een ruimtelijk technisch -economisch energie-

model ontwikkeld voor de provinciale systeemstudie Noord -Holland en nadien verder 

ontwikkeld en toegepast voor de provinciale systeemstudie Limburg en de studie Scenarioõs 

voor energievraag en energieaanbod en doelstellingen  voor de provincie Utrecht.  Met het 

model wordt op basis van gemiddelde gemeentelijke inwonertallen, kilometrages, een 

inschatting van de energiebehoefte opgesteld. In geval van batterij -elektrische voertuigen 

wordt verder een inschatt ing opgesteld van periodiek in vervoersbewegingen (vakantie -

perioden, werkweek/weekend, dag/nacht, spits), vervolgens berekend wanneer er hoeveel 

batterij -elektrische voertuigen aangesloten zijn op het net, de bijbehorende state -of-

charge en de veronderstelling dat bij start van de werkdag de batterij volledig geladen 

moet zijn. In ruimtelijke zin wordt uitgegaan van gelijkmatige spreiding van batterij -

elektrische personenautoõs en bestelautoõs over woningen, terwijl batterij-elektrisch 

busvervoer wordt toe gewezen aan bus depots en batterij -elektrisch vrachtverkeer wordt 

gekoppeld aan bedrijfsterreinen op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

data.  

 

Startpunt voor de scenario opbouw voor mobiliteit in de provincie wordt gevormd door 

II3050 (Berenschot & Kalavasta, 2020) en Tabel 24), maar op verschillende punten wordt 

hiervan afgeweken op basis van recente studies die specifiek op de provincie zijn gericht.  
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Tabel 24 ð Scenarioveronderstellingen mobiliteit II3050  

 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Personenautoõs Volledige 

elektrificatie  

95% elektriciteit  

5% waterstof 

70% elektriciteit  

30% waterstof 

50% elektriciteit  

40% waterstof 

10% biobrandstof 

Busvervoer Volledige 

elektrificatie  

95% elektriciteit  

5% waterstof 

70% elektriciteit  

30% waterstof 

50% elektriciteit  

40% waterstof 

10% biobrandstof 

Vrachtvervoer 75% elektriciteit  

15% waterstof 

10% groengas 

0% biobrandstoffen 

25% elektriciteit  

50% waterstof 

0% groengas 

25% biobrandstoffen  

25% elektriciteit  

25% waterstof 

25% groengas 

25% biobrandstoffen 

25% elektriciteit  

25% waterstof 

0% groengas 

50% biobrandstoffen 

Lucht- en 

scheepvaart 

22% synthetische 

brandstoffe n 

78% import duurzame 

brandstoffen  

26% synthetische 

brandstoffen  

74% import duurzame 

brandstoffen  

11% synthetische 

brandstoffen  

89% import duurzame 

brandstoffen  

9% synthetische 

brandstoffen  

91% import duurzame 

brandstoffen  

E.1 Uitgangspunten  

Weg- en railtransport   

Voor wat betreft de groeiveronderstellingen voor mobi liteit in termen passagierskilometers 

over de weg en vrachtkilometers over de weg sluiten we aan bij II3050 (Berenschot & 

Kalavasta, 2020). Het aantal passagierskilometers in de trein is in II3050 echter niet uit -

gesplitst, waa rdoor een evt. modaliteitsshift niet kan worden gerepresenteerd in de 

scenarioõs. 

 

In deze analyse hebben we er daarom voor gekozen om passagierskilometers in de trein wel 

uit te splitsen op basis van besprekingen met de netbeheerder van de NS:  

ñ passagierskilometers over de weg: een jaarlijkse groei van 0% tot 2030, -0,75% groei in 

Regionaal, 0,25% groei in nationaal, en 1,25% in Europees en Internationaal;  

ñ vrachtkilometers over de weg: een jaarlijkse groei van 1 ,1% tot 2030, -1,0% groei in 

Regionaal, 0,0% groei in nationaal, en 1 ,0% in Europees en Internationaal;  

ñ passagierskilometers per trein: een jaarlijkse groei van 0 ,5% tot 2030, -0,4% groei in 

Regionaal, 0,6% groei in nationaal, en 2,4% in Europees en Internationaal.  

 

Voor efficiëntie veronderstellingen met betrekking tot transportmiddelen voor wegvervoer 

sluiten we aan bij zowel de categorisering als de veronderstelde waarden in II3050:  

ñ elektrische voertuigen: een jaarlijkse besparing van 1 ,5% tot 2030 en 0,2% in 2050; 

ñ waterstofvoertuigen: een jaarlijkse  besparing van 1,5% tot 2030 en 0,2% in 2050; 

ñ verbrandingsmotoren: een jaarlijkse besparing van 1 ,5% tot 2030 en 0,4% in 2050. 

 

Tot slot is ook voor de invulling van de scenarioõs m.b.t. energiedrager uitgegaan van de 

invulling zoals die is neergelegd in I I3050 en weergegeven in Tabel 25. Voor het treinverkeer 

is voor uitgegaan van 100% op elektrisch. 
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Tabel 25 ð Scenarioveronderstellingen energiedragers mobiliteit over de weg  

 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Personen-

autoõs 

Klimaatakkoord: 

Elektrisch 3 ,2% 

Waterstof 6 ,0% 

Biobrandstof 12 ,0% 

Volledige 

elektrificatie  

95% elektriciteit  

5% waterstof 

70% elektriciteit   

30% waterstof 

50% elektriciteit  

40% waterstof 

10% biobrandstof 

Bus- 

vervoer 

90% elektriciteit  

10% waterstof 

Volledige 

elektrificatie  

95% elektriciteit  

5% waterstof 

70% elektriciteit   

30% waterstof 

50% elektriciteit  

40% waterstof 

10% biobrandstof 

Vracht-

vervoer 

Elektriciteit 3 ,2% 

Waterstof 6 ,0% 

Biobrandstof 12 ,0% 

75% elektriciteit  

15% waterstof 

10% groengas 

0% biobrandstof 

25% elektriciteit  

50% waterstof 

0% groengas 

25% biobrandstof 

25% elektriciteit   

25% waterstof 

25% groengas  

25% biobrandstof 

25% elektriciteit  

25% waterstof 

0% groengas 

50% biobrandstof 

Scheepvaart  

Rotterdam is de grootst e bunkerbrandstofhaven voor zeeschepen in Europa en staat in de 

top 3 van de wereld. De afgelopen jaren werd in Rotterdam zoõn 400 PJ aan brandstof aan 

schepen geleverd. Dit betreft voornamelijk HFO (Heavy Fuel Oil), maar m.n. LNG en ook 

biobrandstoffen zijn in opkomst.  

 

Voor wat betreft de groeiveronderstellingen voor binnenvaart en zeevaart in termen van 

tonkilometers over water sluiten we aan bij II3050, met een jaarlijks gemiddelde groei van 

1,1% tot 2030, jaarlijks gemiddeld -1,0% groei in Regionaal, 0,0% groei in nationaal, en 1,0% 

in Europees en Internationaal. Verder wordt een generieke efficiëntieverbetering van 0 ,4% 

per jaar verondersteld in de scheepvaart.  

 

Brandstofinzet in II3050 gaat uit van 100% bioLNG voor binnenvaart en nadere analyse van 

inzet van elektriciteit en waterstof buiten beschouwing gelaten. In deze studie hebben deze 

energiedragers wel in beschouwing genomen, vanwege de lokale gevolgen voor energie-

transportinfrastructuur. Een overzicht van de scenarioveronderstellingen voor energ ie-

gebruik in de scheepvaart wordt weergegeven in Tabel 26, op basis van de volgende 

uitgangspunten.  

ñ In geval van binnenvaart gaan we aanvullend op de II3050-veronderstellingen uit van de 

beleidsambitie in Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens om tenminste 150 

binnenvaartschepen voorzien te hebben van een zero -emissie-aandrijflijn  in 2030. Het 

initiatief Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence  zet in op 50 tot 100 

schepen op waterstof in 2030 en het initiatief Zero Emission Services zet in op 150 

elektrisch aangedreven binnenvaartschepen in 2030, ofwel 2 tot 2 ,5 % van de 10.000 

binnenvaartschepen die jaarlijks de haven van Rotterdam aandoen.  

Å Voor elektrificatie betekent dat minder dan 1% in 2030 en wordt uitgegaan van 

gunstige verdere doorgroeimogelijkheden in de elektriciteitsrijke scenarioõs 

Regionaal (25%) en Nationaal (20%) en beperktere doorgroeimogelijkheden in de 

scenarioõs Europees en Internationaal (10%).  

Å Voor waterstof wordt uitgegaan van vergelijkbare perspe ctieven voor 2030, 

beperktere doorgroeimogelijkheden in regionaal (25%) en internationaal (20%) en 

betere doorgroeimogelijkheden in nationaal (30%) en Europees (40%). 

ñ Voor wat betreft (bio)LNG is er momenteel een dozijn binnenvaartschepen op LNG in de 

vaart. Op basis van groeiscenarioõs voor de binnenvaart in 2030, opgesteld door CE Delft 

in opdracht van Port of Rotterdam (CE Delft, 2018) kan dit voor Nederland oplopen tot 

ruimt vijfhonderd a dertienhonderd schepen in 2030. De huidige ontwikkelingen lopen 

echter achter bij deze projecties en lopen ook minder gestaag dan in 2017 werd 
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voorzien door het Nationaal LNG Platform. Voor 2030 sluiten we met 10% aan bij de 

onderkant van bandbreedte van LNG-bunkering die Port of Rotterdam voorziet voor 

2030. Voor de 2050-scenarioõs sluiten we aan bij II3050 met verdere invulling van het 

restant met bioLNG.  

In geval van zeevaart gaat II3050 uit van 100% synthetische brandstoffen  voor de zeevaart in 

alle 2050-scenarioõs. We sluiten in deze st udie aan bij h et beeld dat  elektriciteit en water -

stof geen rol zullen spelen in de zeevaart. In deze analyse hebben we wel nader onder-

scheid gemaakt naar energiedrager op basis van voorgaande analyse van het Wuppertal 

instituut in opdracht van het Port o f Rotterdam (Wuppertal Institute, 2018b) , en onder -

scheiden we (bio)LNG, synthetische methanol, synthetische methaan en biobrandstoffen.  

In de studie van het Wuppertal Instituut zijn genoemde energiedrager gegroepeerd in twee 

scenario's voor 2050: een power-to-liquids (P2L)-scenario en een gemengd power-to-liquids- 

en power-to-gas (P2L/P2G)-scenario. Verder wordt in de Wuppertal -analyse aangenomen 

dat biobrandstoffen en/of vloeibaar aardgas (LNG) een belangrijke rol kunnen spel en als 

overbruggingsbrandstof rond 2030. Op lange termijn bieden deze brandstoffen volgens de 

Wuppertal scenarioõs een beperkt perspectief op decarbonisatie, respectievelijk bij gebrek 

aan beschikbaarheid en beperkt potentieel voor emissiereductie.  

 

Tabel  26 ð Scenarioveronderstellingen energiedragers mobiliteit over water  

 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Binnenvaart 10% (bio)LNG 

Rest HFO 

 

25% elektriciteit  

25% waterstof 

50% bioLNG 

20% elektriciteit  

30% waterstof 

50% bioLNG 

10% elektriciteit  

40% waterstof 

50% bioLNG 

10% elektriciteit  

20% waterstof 

70% bioLNG 

Zeevaart 10% (bio)LNG 

15% biobrandstof 

Rest HFO 

55% synthetische 

methanol  

45% syngas 

55% synthetische 

methanol  

45% syngas 

55% synthetische 

methanol  

45% syngas 

90% synthetische 

methanol  

10% biobrandstof 

Luchtvaart  

We sluiten aan bij de groeiveronderstellingen voor luchtvaart in II3050, met een jaarlijks 

gemiddelde groei van 1,1% tot 2030, jaarlijks gemiddeld -1,0% groei in Regionaal, 0,0% groei 

in nationaal, en 1 ,0% in Europees en 2,0% in Internationaal voor Het Rotterdam The Hague 

Airport.  Verder wordt een generieke efficiëntieverbetering van 0 ,4% per jaar verondersteld 

in de luchtvaart.  

 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de vloot die Rotterdam The Hague Airport aand oet, 

veronderstellen we dat de eerste hybride -elektrische vliegtuigen voor korte afstanden op 

kleine schaal zullen worden ingezet in 2030. In de elektriciteitsrijke scenarioõs regionaal 

wordt doorgroei naar een deels elektrische vloot verondersteld, terwij l in het scenario 

nationaal uitgegaan wordt van bescheiden doorgroei van het hybride -elektrische en elek -

trische vliegen. Voor het overige wordt uitgegaan van (synthetische) kerosine, zie ook  

Tabel 27. 

 

Tabel 27 ð Scenarioveronderstellingen ontwikkeling luchtvaart vloot Rotterdam The Hague Airport  

 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Luchtvaart  5% hybride-elektrisch ,  

verder kerosine 

50% elektrisch 

50% (synthetische) 

kerosine 

25% hybride-

elektrisch  

75% (synthetische) 

kerosine 

100%  

(synthetische)  

kerosine 

100% 

(synthetische) 

kerosine 
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E.2 Resultaten  

De resultaten voor de doorrekening van toekomstig energiegebruik in mobiliteit in de 

provincie zijn weergegeven in volgende figuur . Uit de figuur kan opgemaakt  worden dat 

elektriciteit al in toenemende mate een rol speelt in het scenario voor 2030, en deze 

bijdrage toeneemt in m.n. het Regionale en Nationale scenario. Vanwege de groeiveronder -

stellingen met betrekking tot de industrie zijn de uiteindelijke scena rioverschillen in inzet 

van elektriciteit in mobiliteit klein in 2050, met ongeveer 19 tot 22  PJ in alle scenarioõs. 

 

Figuur 56 - Overzicht energiegebruik in de scenarioõs voor mobiliteit 

 
 

 

Waterstofinzet in mobiliteit is nog be scheiden in 2030, maar laat vooral voor de scenarioõs 

Europees en Internationaal een sterke bijdrage zien. Na inzet van elektriciteit wordt de 

resterende vraag goeddeels ingevuld met waterstof en biobrandstof en min of meer gelijke 

verhoudingen. De waterst of- en biobrandstofinzet schaalt min of meer met de veronder -

stelde groei in energiebehoefte voor mobiliteit in deze scenarioõs en komt op een band-

breedte van ongeveer 1 PJ in het scenario Regionaal tot ruim 16  PJ in het scenario 

Internationaal.  
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F Industrie  

De ontwikkeling van het energiesysteem voor de procesindustrie is in belangrijke mate 

regionaal maatwerk. We maken voor de invulling gebruik van de vier hoofdrichtingen 

conform de rapportage Klimaatneutrale energiescenarioõs 2050 van Berenschot/Kalavasta 

(2020). Vanuit deze studie zijn scenarioõs voor de specifieke ontwikkelingen in Zuid-Holland 

opgesteld, onder andere door gebruik van de plannen zoals die worden ontwikkeld binnen 

de Rotterdamse haven. Aanvullend is gebruik gemaakt van recente relevante analyses van 

het Rotterdamse havengebied: 

ñ De scenarioanalyse voor decarbonisatie van het Wuppertal Instituut in opdracht van Port 

of Rotterdam  (Wuppertal Institute, 2016;  2018a). 

ñ De recente analyse van het elektriciteitsnetwerk in het havengebied, Een haven vol 

nieuwe energie ,  (Havenbedrijf Rotterdam, TenneT en Stedin, 2019) .  

ñ De analyses voor het H-Vision-project (H-vision, 2019) (en bijlagen).  

ñ De analyses voor het Porthos-project  (RH DHV, 2020; Commissie MER, 2019; Ministerie 

van EZK, 2019).  

ñ Het rapport van de Taskforce Infrastructuur Industrie (DNV GL, 2020).  

ñ Het rapport Refinery 2050 van het Clingendael International Energy Programme (IEP) 

(2018).  

 

Voor de verdere ontwikkeling van industrie in Zuid -Holland wordt uitgegaan van het 

bestaande industriële systeem dat wordt gekarakteriseerd op basis van onder meer de 

nationale emissieregistratie (Nederlandse emissie autoriteit ð NEa), gegevens voor indus-

trieel energieverbruik uit de klimaatmonitor en gegevens van de omgevingsdienst DCMR en 

de energiebalans van het havengebied (Havenbedrijf Rotterdam N.V., 2019) .  

 

Voor de bedrijven in de provincie is een inschatting gemaakt van mogelijkheden voor 

decarbonisatie van de warmtevoorziening, volgens de volgende methodiek : 

ñ Warmteverbruik en elektriciteitsverbruik van wkk worden meegenomen op basis van 

openbare informatie en informatie aangeleverd door de netbeheerders.  

ñ Procestemperaturen voor warmteverbruik ingeschat op basis van proceskennis.  

ñ Voor gegeven jaar en scenario wordt per tempe ratuurregime (< 200°C, 200 -400°C,  

> 400°C) het aandeel gebruik van een optie voor decarbonisatie van de warmtevraag 

ingeschat op grond van techno-economische haalbaarheid en de scenarioschetsen. 

ñ Het deel van de warmte dat in het gegeven jaar en scenario n iet wordt gedecar -

boniseerd, wordt aangenomen door gas te worden ingevuld.  

 

Hierbij zijn geen fundamentele procesherzieningen meegenomen, zoals die bijvoorbeeld op 

hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het MIDDEN -project, en in detail worden uitgewerkt in het 

lopende E-mix-project dat door TNO wordt uitgevoerd in opdracht van Deltalinqs, Port of 

Rotterdam, en Stedin. De resultaten van die studie worden komend jaar verwacht, zodat de 

opdrachtgever er de voorkeur aan geeft de resultaten af te wachten. Uitzondering d aarop 

wordt gevormd door toevoeging van productie van synthetische brandstoffen; zowel vanuit 

de expertgroep industrie die voor het opstellen v an de industriescenarioõs voor het project 

is geconsulteerd werd voorgesteld de mogelijke ontwikkeling van synthe tische brandstoffen 

een plek te geven in de scenarioõs en dat sluit bovendien ook aan op de II3050-scenarioõs 

waarin element ook is opgenomen.  

 

Belangrijke onderscheidende ingredi±nten van de scenarioõs zijn onder andere de beschik-

baarheden van energiedragers ten behoeve van de warmte - en stoomvragende processen 
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van de procesindustrie in Zuid -Holland (ôelektronen vs. moleculenõ), de beschikbaarheid van 

CO2-infrastructuur, en de ontwikkeling m.b.t. CC S. 

 

Startpunt voor de scenario opbouw voor de industrie in de provincie wordt gevormd door 

II3050 (zie ook (Berenschot & Kalavasta, 2020) en Tabel 28), maar  op verschillende punten 

wordt hiervan afgeweken op basis van recente studies die spec ifiek op de provincie zijn 

gericht.  

 

Tabel 28 ð Scenarioveronderstellingen energie - en grondstoffengebruik in industrie  

 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Generieke scenario 

omschrijving 

conform II3050 

Sterk circulair  

 

 

 

Sterke elektrificatie, 

inzet  groengas 

ICT groeit sterk  

 

 

 

Circulaire feedstock  

Circulariteit 

belangrijk,  

CCS mogelijk  

 

Sterke elektrificatie 

inzet  waterstof  

ICT groeit sterk  

 

 

 

Circulaire feedstock  

CCS belangrijk 

 

 

 

Sterke elektrificatie 

en inzet  waterstof  

ICT groeit sterk  

 

 

 

Fossiele feedstock 

CCS belangrijk 

 

 

 

Sterke 

elektrificatie, 

inzet  waterstof en 

fossiel + CCS 

ICT groeit sterk  

 

Fossiele feedstock 

Chemie Energie:  

60% waterstof,  

26% elektriciteit, 

14% warmtenet  

 

Feedstock:  

100% pyrolyseolie 

Energie:  

60% waterstof , 

26% elektriciteit, 

14% warmtenet 

 

Feedstock:  

100% pyrolyseolie 

Energie:  

60% waterstof, 

26% elektriciteit,  

14% warmtenet 

 

Feedstock:  

100% nafta 

Energie:  

35% waterstof,  

40% elektriciteit, 

25% nafta + CCS 

 

Feedstock:  

100% nafta 

Raffinage Energie:  

95% waterstof en  

5% elektriciteit  

 

Feedstock:  

100% pyrolyseolie 

Energie:  

95% waterstof en  

5% elektriciteit  

 

Feedstock:  

100% pyrolyseolie 

Energie:  

80% waterstof en  

20% biomassa  

 

Feedstock:  

99% olieproducten, 

1% waterstof 

Energie:  

80% waterstof en  

20% biomassa.  

 

Feedstock:  

99% olieproducten, 

1% waterstof 

Overige industrie  Energie,  

80% elektriciteit, 

10% waterstof,  

10% warmte 

Energie:  

80% elektriciteit, 

15% waterstof,  

5% warmte 

Energie:  

70% elektriciteit,  

30% waterstof 

Energie:  

70% elektriciteit  

30% waterstof 

F.1  Uitgangspunten  

Voor wat betreft de groeiveronderstellingen en efficiëntie voor de industrie sluiten we aan 

bij II3050 (  (Berenschot & Kalavasta, 2020):  

ñ Klimaatakkoord 2030: groei 0 ,7% per jaar, ef ficiëntie winst  0,8% per jaar;  

ñ Regionale Sturing: groei -1% per jaar, efficiëntie winst  1% per jaar;  

ñ Nationale Sturing: groei 0% per jaar, efficiëntie winst  1% per jaar;  

ñ Europese CO2-sturing: groei 1% per jaar, efficiëntie winst  1% per jaar;  

ñ Internationale Stu ring: groei 1% per jaar, efficiëntie winst  1% per jaar.  
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Specifiek voor de Rotterdamse raffinage wordt uitgegaan van krimp in alle scenarioõs voor 

2050, in navolging van II3050. De raffinagesector richt zich in deze scenarioõs vrijwel alleen 

op het producer en van halffabricaten voor de chemische industrie. De omvang van de 

raffinage -industrie is daarom afhankelijk van de omvang van de chemische industrie in elk 

van de 2050-scenarioõs. In scenario Regionale Sturing is de raffinagesector nog 14% van de 

huidige omvang en in scenario Nationale Sturing 36,4%. In de scenarioõs Europese CO2- en 

Internationale Sturing  wordt nog export verondersteld en komt de omvang van de raffinage -

sector uit op respectievelijk 40 en 50% van de huidige omvang. Verder wordt in aanslu iting 

bij II3050 ook productie van synthetische brandstoffen verondersteld in de 2050 -scenarioõs. 

In afwijking van II3050 is daarbij niet de beschikbaarheid van elektriciteit uit wind op zee 

gebruikt voor de schaal, maar de beschikbaarheid van biogene CO2-emissies. 

 

Tabel 29 ð Scenarioveronderstellingen energie - en grondstoffengebruik in industrie  

 2030 2050 Reg 2050 Nat  2050 Eur  2050 Int  

Generieke 

scenario 

omschrijving 

conform II3050 

Klimaatakkoord en 

lopende 

initiatieven  

 

CCS (Porthos), 

waterstof  

(H-vision) en 

elektrificatie  

 

Sterk circulair  

 

 

 

Sterke 

elektrificatie, 

inzet  groengas 

 

 

ICT groeit sterk  

Circulaire 

feedstock 

Circulariteit 

belangrijk, CCS 

mogelijk  

 

Sterke 

elektrificatie 

inzet  waterstof  

 

 

ICT groeit sterk  

Circulaire 

feedstock 

CCS belangrijk 

 

 

 

Sterke 

elektrificatie en 

inzet  waterstof  

 

 

ICT groeit sterk  

Fossiele 

feedstock 

CCS belangrijk 

 

 

 

Sterke elektrifi -

catie, inzet  water -

stof en fossiel  + CCS 

 

 

ICT groeit sterk  

Fossiele feedstock 

Chemie Energie:  

15% CCS  

17% waterstof  

10% elektrificatie  

7% warmtenet 

 

Feedstock:  

75% nafta 

25% biomassa 

Energie:  

60% waterstof  

26% elektriciteit  

14% warmtenet  

 

 

Feedstock: 100% 

pyrolyseolie 

Energie:  

60% waterstof 

26% elektriciteit  

14% warmtenet 

 

 

Feedstock: 100% 

pyrolyseolie 

Energie:  

60% waterstof  

26% elektriciteit  

14% warmtenet 

 

 

Feedstock:  

100% nafta 

Energie:  

35% waterstof  

33% elektriciteit  

25% nafta + CCS 

7% warmtenet  

 

Feedstock:  

100% nafta 

Raffinage Energie: 

15% CCS 

17% waterstof 

10% elektrificatie  

7% warmtenet 

 

Feedstock: 100% 

olieproducten  

Energie:  

95% waterstof 

5% elektriciteit  

 

 

 

Feedstock: 100% 

pyrolyseolie 

Energie:  

95% waterstof 

5% elektriciteit  

 

 

 

Feedstock: 100% 

pyrolyseolie 

Energie:  

80% waterstof  

20% biomassa  

 

 

 

Feedstock: 100%  

olieproducten  

Energie:  

80% waterstof 

20% biomassa  

 

 

 

Feedstock: 100%  

olieproducten  

Overige  

industrie  

Elektrificatie: 23%  

Biogas/massa: 5-

10% 

Energie:  

70% elektriciteit  

10% waterstof 

20% warmte 

 

Energie:  

70% elektriciteit  

30% waterstof  

 

Energie:  

25% elektriciteit  

75% waterstof 

5% biogas 

Energie:  

25% elektriciteit   

55% waterstof  

5% warmte  

10% biogas 

5% biomassa 
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F.2  Resultate n 

De resultaten voor de doorrekening van toekomstig energie en grondstoffengebruik in de 

industrie in de provincie zijn weergegeven in Figuur 57 en Figuur 58. Uit Figuur 57 kan 

opgemaakt worden dat elektriciteit al een grote rol speelt in het scenario voor 2030, en 

deze bijdrage vooral toeneemt in de scenarioõs Regionale en Nationale Sturing. Vanwege de 

groeiveronderstellingen met betrekking tot de industrie zijn de uiteindelijke sc enario-

verschillen in industriële inzet van elektriciteit relatief bescheiden in 2050, met een 

bandbreedte van ongeveer 50 PJ in de scenarioõs Europese CO2- en Internationale Sturing,  

tot 80 PJ in het scenario National e Sturing. Ook waterstof wordt al vroe gtijdig ingezet in 

2030 met de ontwikkeling van Porthos en H -Vision, en kan in 2050 een grote bijdrage gaan 

leveren in de energievoorziening voor de industrie. De omvang van de waterstofvraag 

schaalt min of meer mee met de veronderstelde industriële groei en komt uit op een 

bandbreedte van ongeveer 45 PJ in het scenario Regionale Sturing tot ruim 130  PJ in de 

scenarioõs Europese CO2- en International e Sturing. 

 

Figuur 57 ð Netto gebruik methaan, elektriciteit en waterstof (energie en grondstoffen) in de industrie 

(PJ/jaar)  * 

 
* (e) = energetisch vraag, (g) = grondstofvraag . 

Figuur 58 - Netto energie - en grondstoffengebruik in de industrie (PJ/jaar)  
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G Land- en tuinbouw  

Voor 2020 is een dataset van het ener gieverbruik van de landbouwsector per buurt  

opgesteld op basis van de volgende bronnen: 

ñ Gas- en elektriciteitsverbruik van de agrarische sector per gemeente , conform  

Klimaatmonitor. De laatst beschikbare data zijn voor het energieverbruik in 2018, en de 

gemeentelijke indeling van 2019.  

ñ Bestand Bodemgebruik 2015 van het CBS. 

ñ Oppervlakte van verblijfsobjecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen . 

ñ Van wkk-vermogens is met de netbeheerders een schatting gemaakt. Andere aannames 

betreffen de inzet ervan:  90% van het huidige gasverbruik is voor wkkõs en 33% van de 

geproduceerde elektriciteit is voor  eigen gebruik (afgeleid uit Prognose CO2-emissie 

glastuinbouw 2030). 

 

De omvang van het areaal glastuinbouw is gevarieerd per scenario. Tot 2030 is aangenomen 

dat het areaal gelijk blijft. Tussen 2030 en 2050 zijn de volgende scenarioaannames gedaan 

over het areaal glastuinbouw:  

ñ Scenario Regionale Sturing krimpt van 0,8% per jaar ;  

ñ Scenario Nationale Sturing geen groei of krimp ; 

ñ Scenario Europese Sturing groei van 0,8% per jaar;  

ñ Scenario Internationale Sturing groei van 0,8% per jaar.  

 

In vergelijking met II3050 is hier een grotere rol gegeven aan geothermie en vooral ook 

restwarmte. Dit is vanwege het grote potentieel in Zuid -Holland. Meer specifiek per 

scenario: 

ñ Voor 2030 zijn we uitgegaan van specifieke studies voor Westland en Oostland.  

De overige glastuinbouw is een combinatie van trends voor Westland, Oostland en 

nationaal  uit respectievelijk  ôKompas op 2030õ, ôOostlandse glastuinbouw zet koers naar 

2030õ, en ôPrognose CO2-emissie glastuinbouw 2030õ, alle drie van de WUR.  

ñ 2050 Regionale Sturing heeft geothermie als focus, sterker dan in II3050, aangevuld met 

groengas en biomassa. 

ñ 2050 Nationale Sturing is, in aansluiting op II3050, een scenario met warmte -afname 

aangevuld met warmtepomp en wko, biomassa en wkk op groengas. In II3050 komt in dit 

scenario de warmte uit geothermie, hier is gekozen voor meer restwarmte, in lijn met 

gebouwde omgeving. 

ñ In 2050 Europese CO2-sturing ligt de focus op warmtepomp met wko,  aangevuld met 

warmte -afname en biomassa. Hier is de warmte een combinatie van geothermie en 

restwarmte, in II3050 is uitgegaan van enkel geothermie.  

ñ In 2050 Internationale Sturing zijn de uitgangspunten overgenomen vanuit II3050: 

geothermie, warmtepomp me t wko, gas-wkk en biomassa. Het vormt  een goede 

aanvulling op de andere drie  scenarioõs. 

 

Voor alle scenarioõs geldt dat aangenomen is dat de warmtevraag met 1,6% per jaar zal 

dalen en de elektriciteitsvraag met 0,5% per jaar zal stijgen. Deze trends zijn gebaseerd op 

de drie bovengenoemde studies. De stijging in de elektriciteitsvraag is minder dan aan -

genomen in II3050, omdat deze groei voornamelijk komt door de groei van belichte teelt.  

In Zuid-Holland wordt relatief gezien t.o.v. andere gebieden al meer belicht in de glastuin -

bouw en zal de belichte teelt minder hard groeien.  De CO2-vraag is berekend aan de hand 

van wegvallende gasvraag en wkkõs. 
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Tabel 30 - Vergelijking warmtetechnieken glastuinbouw in systeemstudie en II3050  

  Reg Nat Eur Int  

Systeemstudie Zuid-Holland Geothermie 75% 12% 30% 40% 

Restwarmte 0% 28% 30% 0% 

Warmtepomp wko 0% 50% 20% 25% 

Biomassaketel 10% 10% 15% 10% 

Gasketel 15% 0% 0% 0% 

Wkk 0% 0% 5% 25% 

II3050 Geothermie 60% 60% 40% 40% 

Restwarmte 0% 5% 0% 25% 

Warmtepomp wko 0% 20% 50% 25% 

Biomassaketel 15% 15% 10% 10% 

Gasketel en wkk 25% 0% 0% 0% 
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H Energieproductie  

H.1  Zon en wind  

2030 

Voor kleinschalige zon-pv zijn we uitgegaan van de prognoses per RES-regio (Factsheet zon-

pv en wind op land, NP RES (2019). RES-regioõs konden in een vragenlijst aangeven of zij 

reden zien hiervan af te wijken.  De totalen per RES-regio zijn vervolgens verdeeld over de 

buurten op basis van de potentie voor kleinschalige zon per buurt (u it analysekaarten NP 

RES). Dit impliceert dat bij elke buurt in een RES -regio een gelijk aandeel van de beschik -

bare ruimte wordt benut. Dit is in lijn met de regionalisatie van II3050.  

 

Voor grootschalige opwek op land ( zon-pv op bedrijfsdaken , zonneparken en wind op land)  

gaan we uit van de RESõen in conceptvorm . Hiervoor is gebruik gemaakt van de invul -

formulieren die de netbeheerders gebruiken voor de doorrekening. Deze gegevens waren 

niet beschikbaar van elke RES-regio. Daarnaast hebben sommige RES-regioõs meerdere 

scenarioõs. In de volgende tabel staat weergegeven hoe elke RES-regio meegenomen is. 

 

Voor wind op zee is de Routekaart windenergie op zee van de Rijksoverheid het uitgangs -

punt. Voor de aanlandingen van de windparken volgen we de investerin gsplannen van 

TenneT.  

 

RES-regio  Invulformulieren 

netbeheerders 

ontvangen? 

Toegepaste methode  Opmerkingen  

Alblasserwaard Ja Overnemen invulformulieren  

(Scenario 1 voor alle 

categorieën) . 

A15-scenario heeft de voorkeur 

(aangegeven door de regio). 

Drechtsteden Nee Schaling nationale ambitie naar 

ambitie voor regio.  

De potentiële productie dient 

als verdeelsleutel.  

Gegevens van Drechtsteden zijn 

ondertussen binnen en worden 

meegenomen in v2. 

Hoeksche  

Waard 

Nee Huidig en gepland opgesteld 

vermogen meegenomen en  

0,1 TWh additioneel zon op dak 

groot. 

Buurtverdeling huidig en ge pland 

opgesteld vermogen nu nog schatting. 

Wordt nog verfijnd op basis van 

gegevens netbeheerders. 

Holland 

Rijnland 

Ja Overnemen invulformulieren.  Geen voorkeur voor scenario vanuit de 

regio, dus gemiddelde genomen.  

Goeree- 

Overflakkee 

Nee Alleen huidig en gepland 

opgesteld vermogen 

meegenomen (aanname dat er 

geen additionele ambitie is) . 

Buurtverdeling huidig en ge pland 

opgesteld vermogen nu nog schatting. 

Wordt nog verfijnd op  basis van 

gegevens netbeheerders. 

Midden- 

Holland 

Nee Uitgegaan van totale ambitie 

van 0.435 TWh (vragenlijst RES-

regio). Verdeeld over verschil -

lende tech nologieën op basis 

van pijplijn (zelfde verhouding) . 

Extra restricties geschikte locaties 

hernieuwbaar (aangeleverd door de 

regio) nog niet meegenomen.  
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RES-regio  Invulformulieren 

netbeheerders 

ontvangen? 

Toegepaste methode  Opmerkingen  

Rotterdam- 

Den Haag 

Ja Overnemen invulformulieren 

met een correctie voor 

dubbeltelling wind op land.  

Er zat een fout in de invulformulieren 

waardoor geplande windprojecten 

dubbel geteld zijn. Hiervoor  is 

gecorrigeerd.  

2050 

Voor 2050 is aangesloten bij II3050 wat betreft de nationale totalen voor zon en wind op 

land. De geografische toedeling is in deze studie gebaseerd op de potenties zoals bepaald  in 

de analysekaarten van het NPRES4 (op basis van beschikbaar dakoppervlak). Deze toedeling 

heeft invloed op enerzijds de schaling van de nationale totalen naar een totaal voor de 

provincie Zuid -Holland en anderzijds de opsplitsing van het totaal van Zuid -Holland naar 

buurtniveau.  Er is bovendien aangenomen dat alle zonnepanelen en windmolens die in 2030 

zijn opgesteld er ook nog zijn in 2050.  

 

Voor wind op zee zijn ook de nationale totalen uit II3050 aangehouden  en de lijn van II3050 

gevolgd wat betreft nationale totalen.  Aangenomen is dat in 2050 eenzelfde aandeel van de 

windparken op zee aanlandt in Zuid -Holland als in 2030. 

H.2  Centrales  

Bij de doorrekeningen van II3050 wordt regelbare elektriciteitsproductie meegenomen als 

systeemflex. Voor deze studie sluiten we aan bij deze methode.  

H.3  Groengas 

Groengas wordt gemaakt uit biomassa en wordt daarna ingevoegd in het gasnet. De bio -

massa voor het gas wat kan worden geproduceerd en ingevoed in Zuid-Holland, hoeft niet 

uit Zuid -Holland of zelfs Nederland te komen. In de scenarioõs Europese en Internationale 

Sturing wordt een deel van de biomassa geïmporteerd. Het groengas zelf kan ook geïm -

porteerd zijn.  

 

Voor nationale totalen is de lijn van II3050 gevolgd. Voor de regionalisering is gebruik 

gemaakt van het economisch potentieel ( Scenario B) uit de recente studie ôPotentieel van 

lokale biomassa en invoedlocaties van groengasõ, die CE Delft uitgevoerd heeft voor 

Netbeheer Nederland. Het is op dit moment de meest recente studie en gebaseerd op 

bottom -up (i.e. oorspronkelijke) cijfers. In deze studie is het potentieel vo or groengasp-

roductie uit biomassareststromen in Nederland in 2030 bepaald en zijn de bijbehorende 

invoedlocaties vastgesteld. Deze regionale toedeling is gericht op 2030, maar is hier ook 

gebruikt voor 2050.  

 

Om de uitkomsten van de studie van CE Delft om te zetten naar scenarioõs in deze systeem-

studie is een schalingsfactor toegepast. Die is gelijk aan het nationale totaal van elk scena -

rio gedeeld door het nationale totaal van de potentieelstudie van CE Delft. Dit betekent dat 

elk scenario dezelfde inv oedlocaties heeft, maar dat de hoeveelheid groengas die ingevoed 

wordt verschilt per scenario.  
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I Visualisatie knelpunten  

I.1  Hoogspanningsnet  

Figuur 59 ð Visualisatie overbelasting hoogspanningsnet 2030 Klimaatakkoord -scenario  

 

Figuur 60 ð Visualisatie overbelasting hoogspanningsnet 2050 Regionale Sturing -scenario  
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Figuur 61 ð Visualisatie overbelasting hoogspanningsnet 2050 Nationale Sturing -scenario  

 
 

Figuur 62 ð Visualisatie overbelasting hoogspanningsnet 2050 Europese Sturing -scenario  
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Figuur 63 ð Visualisatie overbelasting hoogspanningsnet 2050 Internationale Sturing -scenario  

 

I.2  Hoogspanningsnet tabel knelpunten en oplossinge n 

Volgende tabel geeft de resultaten over het hoogspanningsnet weer, met een omschrijving, 

duiding van oorzaken en mogelijk oplossingen zoals gerapporteerd door TenneT.   

De scenarioõs voor 2050 zijn doorgerekend inclusief flexibiliteit. De scenarioõs Regionale en 

Nationale Sturing zijn eveneens doorgerekend exclusief flexibiliteit en zijn hier gemarkeerd 

met een ster (2050 Reg* en 2050 Nat*). 

 



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Botlek -Geervliet Noorddijk. 

Deze 150 kV-verbinding bestaat uit twee 

kabelcircuits (ondergronds). In 2050 (alle 

scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 kan er 

niet worden voldaa n aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijn d 

net ( N-1).  

Deze knelpunten worden voornamelijk 

veroorzaakt door een sterk toenemende 

belastingvraag in het havengebied van 

Rotterdam (met name Botlek en 

Vondelingenplaat ) als gevolg van elektrificatie 

van de industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Door het toepassen van deze visie wordt het 150 kV-net in het 

havengebied opgedeeld in meerdere zogenaamde loadpockets.  

De 150 kV-stations Botlek, Geervliet en Geervliet Noorddijk zullen 

onderdeel worden van de loadpocket Simonshaven. Om de load-

pocket Simonshaven te kunnen realiseren moet de transformato -

rcapaciteit  op het 380 kV-station Simonshaven worden uitgebreid. 

Hiervoor moet het 380 kV-station Simonshaven qua fysieke ruimte 

worden uitgebreid. De 150 kV-verbinding tussen de 150 kV-stations 

Simonshaven-Geervliet (Noorddijk) en Botlek moeten worden 

uitgebreid/verzwaard. Hiervoor moet het 150 kV-gebouw op de 

stat ionslocatie Geervliet Noorddijk worden uitgebreid en moet er 

op de stationslocatie Botlek een nieuw 150 kV-gebouw worden 

gerealiseerd. De 150 kV-verbindingen met andere loadpockets in 

het havengebied (loadpockets Maasvlakte en Europoort) worden 

als netopening bedreven (150 kV-verbinding aan één zijde 

geopend).  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Botlek -Geervliet.  

Deze 150 kV-verbinding bestaat uit  één enkel 

kabelcircuit (ondergronds). In 2050 (all e 

scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 kan er 

niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Geervliet -Geervliet 

Noorddijk. Deze 150 kV-verbinding bestaat uit 

één enkel kabelcircuit (ondergronds). In 2050 

(alle scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 

kan er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Botlek -Theemsweg.  

De 150 kV-verbinding Botlek -Theemsweg bestaat 

uit twee kabelcircuits (ondergronds). In 2050 

(alle scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 

kan er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Botlek en Europoort) als gevolg van elektri -

ficatie  van de industrie ( power-to-heat) en 

overige ontwikkelingen.  

Het impl ementeren van de visie 'Een haven vol nieuwe Energie'. 

Het 150 kV-station Botlek zal onderdeel worden van de loadpocket 

Simonshaven en het 150 kV-station Theemsweg zal onderdeel 

worden van de loadpocket Europoort. Om de loadpocket Europoort 

te kunnen reali seren moet er een nieuw 380 kV-station Europoort 

worden gebouwd (incl. 380/ 150 kV-transformatoren).  

Het bestaande 150 kV-station Europoort moet worden vervangen 

en hiervoor moet een nieuw 150 kV-gebouw worden gerealiseerd. 

De 150 kV-verbinding van Europoort -Theemsweg moet worden 



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

verwaard/uitgebreid. De 150 kV-verbinding Botlek -Theemsweg 

wordt als netopening bedreven (150 kV-verbinding aan één zijde 

geopend). Deze 150 kV-verbinding kan bij onderhoud of storingen/  

calamiteiten worden ingezet.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Botlek -Oudeland. Deze  

150 kV-verbinding bestaat vanaf 2030 uit twee 

kabelcircuits (ondergronds). Op dit moment is 

dat nog één enkel kabelcircuit (ondergronds).  

In 2050 (alle scenarioõs) treedt er een knelpunt 

op bij een volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). 

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Vondelingeplaat) als gevolg van elektrificatie 

van de industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Oudeland zal onderdeel worden van de load -

pocket Simonshaven. De 150 kV-verbinding Botlek -Oudeland moet 

worden verzwaard/ui tgebreid.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Geervliet Noorddijk -

Oudeland. Deze 150 kV-verbinding bestaat vanaf 

2030 uit twee kabelcircuits (ondergronds).  

In 2050 (alle scenario's) treedt er een knelpunt 

op bij een volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). 

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Vondelingeplaat) als gevolg van elektrificatie 

van de industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Oudeland zal onderdeel worden van de load -

pocket Simonshaven. De 150 kV-verbinding Geervliet Noorddijk -

Oudeland moet worden verzwaard/uitgebreid.  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Maasvlakte-Europoort. Deze 

150 kV-verbinding bestaat uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) treedt 

er een knelpunt op bij een volledig in b edrijf 

zijnd net ( N-0). In 2030 kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Europoort en Botlek) als gevolg van elektri -

ficatie van de industrie ( power-to-heat) en 

overige ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Maasvlakte zal onderdeel worden van de load -

pocket Maasvlakte en het 150 kV-station Europoort zal onderdeel 

worden van de loadpocket Europoort. De 150  kV-verbinding 

Maasvlakte-Europoort wordt als netopening bedreven (150  kV-

verbinding aan één zijde geopend). Deze 150 kV-verbinding kan bij 

onderhoud of storingen/calamiteiten worden ingezet.  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 150 kV-verbinding Simonshaven-Geervliet 

Noorddijk Deze 150 kV-verbinding bestaat één 

enkel kabelcircuit (ondergronds). In 2050 (alle 

scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 kan er 

niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toen emende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Botlek en Vondelingeplaat) als gevolg van 

elektrificatie van de industrie ( power-to-heat) 

en overige ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Geervliet Noorddijk zal onderdeel worden van 

de loadpocket Simonshaven. Om de loadpocket Simonshaven te 

kunnen realiseren moet de transformatorcapaciteit op het 380  kV-

station Simonshaven worden uitgebreid. De 150 kV-verbinding 

Simonshaven-Geervliet Noorddijk moet worden verzwaard/  

uitgebreid. Hiervoor is uitbreiding van het 380  kV-station 

Simonshaven noodzakelijk. Op het 150 kV-station Geervliet 

Noorddijk moet het 150  kV-gebouw worden uitgebreid.  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

MIddellange 380/150 kV-transformator Simonshaven 

(Tr.411). Op het 380  kV-station Simonshaven 

staat op dit moment één enkele 380/150  kV-

transformator. In 2050 (alle scenario õs) treedt 

er een knelpunt op bij een volledig in bedrijf 

zijnd net ( N-0). In 2030 kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Botlek en Vondelingeplaat) als gevolg van 

elektrificatie van de industrie ( power-to-heat) 

en overige ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

De 380/150 kV-transformator(en) in Simonshaven zullen de gelijk -

namige loadpocket voeden. Om de loadpocket Simonshaven te 

kunnen realiseren moet de transformatorcapaciteit op het 380  kV-

station Simonshaven worden uitgebreid. Hiervoor is uitbreiding 

van het 380 kV-station Simonshaven noodzakelijk.  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Middellange 150 kV-verbinding Geervliet Noorddijk -Tinte -

Europoort. Deze 150 kV-verbinding bestaat voor 

het grootste deel uit twee bovenlijncircuits en 

voor een klein deel uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) treedt 

er een knelpunt op bij een volledig in bedrijf 

zijnd net ( N-0). In 2030 kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk to enemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Europoort) als gevolg van elektrificatie van de 

industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Geervliet Noorddijk zal onderdeel worden van 

de loadpocket Simonshaven en het 150 kV-station Europoort zal 

onderdeel worden van de loadpocket Europoort. De 150  kV-

verbinding Geervliet Noorddijk -Tinte -Europoort wordt onderdeel 

van de loadpocket Europoort. De 150 kV-verbinding Geervliet 

Noorddijk -Tinte -Europoort wordt (her)aangesloten op 150  kV-

station Theemsweg. Hierdoor ontstaat de 150  kV-verbinding 

Theemsweg-Tinte -Europoort.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Merseyweg-Theemsweg.  

Deze 150 kV-verbinding bestaat uit één enkel 

kabelcircuit (ondergronds). In 2050 (alle 

scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). 

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende  belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Rozenburg) als gevolg van elektrificatie van 

de industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

De 150 kV-stations Merseyweg en Theemsweg zullen onderdeel 

worden van de loadpocket Europoort. De 150  kV-verbinding 

Merseyweg-Theemsweg moet worden verzwaard/uitgebreid.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Botlek -Merseyweg. Deze  

150 kV-verbinding bestaat uit één enkel kabel -

circuit (ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) 

kan er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenem ende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Rozenburg) als gevolg van elektrificatie van 

de industrie ( power-to-heat) en overige 

ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

Het 150 kV-station Merseyweg zal onderdeel worden van de 

loadpocket Europoort. Het 150  kV-station Merseyweg wordt in 

deze situatie d.m.v. twee kabelcircuits (ondergronds) gevoed 

vanuit het 150  kV-station Theemsweg. De 150 kV-verbinding 

Botlek-Merseyweg wordt geamoveerd.  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Middellange 380/150 kV-transformatoren Maasvlakte.  

Op het 380 kV-station Maasvlakte staan op dit 

moment twee 380/150  kV-transformatoren 

opgesteld. In 2050 (alle scenarioõs) treedt er 

een knelpunt op bij  een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-0). In 2030 kan er niet worden voldaan 

aan de enkelvoudige storingsreserve bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Europoort en Maasvlakte) als gevolg van 

elektrificatie van de industrie ( power-to-heat) 

en overige ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

De 380/150 kV-transformatoren in Maasvlakte zu llen de gelijk -

namige loadpocket voeden. Om de loadpocket Maasvlakte te 

kunnen realiseren moet de transformatorcapaciteit op het 380  kV-

station Maasvlakte worden uitgebreid. Hiervoor is een nieuw  

380 kV-station Maasvlakte (Amaliahaven) noodzakelijk.  

2030 KA 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Middellange 150 kV-verbinding Theemsweg-Europoort.  

Deze 150 kV-verbinding bestaat uit één enkel 

kabelcircuit (ondergronds). In 2050 (alle 

scenarioõs) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in  bedrijf zijnd net ( N-0). In 2030 kan er 

niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het havengebied van Rotterdam (met name 

Europoort Rozenburg) als gevolg van elektrifi -

catie van de industrie ( power-to-heat) en 

overige ontwikkelingen.  

Het implementeren van de visie ôEen haven vol nieuwe Energieõ. 

De 150 kV-stations Europoort en Theemsweg zullen onderdeel 

worden van de loadpocket Europoort. De 150 kV-verbinding 

Theemsweg-Europoort moet worden verzwaard/uitgebreid.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Gouda-Krimpen. 

Deze 150 kV-verbinding bestaat volledig uit 

twee bovenlijncircuits. In 2050 (alle scenarioõs) 

kan er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1). 

Dit knelpunt treedt voornamelijk op in een 

periode met een hoge belastingvraag en een 

lage inzet van decentraal opgesteld produc -

tie vermogen (o.a. wind op land en/of zon-

pv). In 2050 (Nationaal en Regionaal) worden 

ook knelpunten geconstateerd in een periode 

met een hoge inzet van decentraal opgesteld 

productievermogen (o.a. wind op land en/of 

zon-pv) en een lage belastingvraag. 

A Verzwaren van de 150 kV-verbinding Gouda-Krimpen.  

B Conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. 

Deze waterstof via het gasnet transporteren.  

C Grootschalige opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit  op 

gemeenteniveau. 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Den Haag-Rijswijk. Deze 150 

kV-verbinding bestaat uit één enkel kabelcircuit 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) treedt 

er een knelpunt op bij een volledig in bedrijf  

zijnd net ( N-0). 

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het stedelijke gebied van Den Haag.  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Den Haag-Rijswijk.  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Den Haag-Voorburg.  

Deze 150 kV-verbinding bestaat uit één enkel 

kabelcircuit (ondergronds). In 2050 (alle 

scenarioõs) kan er niet worden voldaan aan de 

enkelvoudige storingsreserve bij een volledig in 

bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het stedelijke gebied van Den Haag.  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Den Haag-Voorburg. 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Rijswijk -Wateringen. Deze 

150 kV-verbinding bestaat uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) treedt 

er een knelpunt op bij een volledig in bedrijf 

zijnd net ( N-0).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende be lastingvraag in 

het stedelijke gebied van Den Haag (Rijswijk).  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Rijswijk -Wateringen. 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Voorburg-Wateringen. Deze 

150 kV-verbinding bestaat uit één enkel kabel-

circuit (ondergronds). In 2050 (alle scenario õs) 

treedt er een knelpunt op bij een volledig in 

bedrijf zijnd net ( N-0).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het stedelijke gebied van Den H aag 

(Voorburg). 

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Voorburg-Wateringen. 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat*  

Middellange 150 kV-verbinding Geervliet Noorddijk -

Middelharnis. Deze 150 kV-verbinding bestaat 

uit twee kabelcircuits (ondergronds). In 2050 

(Regionaal en Nationaal) kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

sterke toename van decentraal opgesteld 

productievermogen (o.a. wind op land en/of 

zon-pv) op Goeree-Overflakkee.  

1. Verzwaren van de 150 kV-verbinding Geervliet Noorddijk -

Middelharnis.  

2. Conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit naar 

waterstof. Deze waterstof via het gasnet transporteren.  

3. Grootschalige opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit  

op gemeenteniveau.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Ommoord-Krimpen. Deze 150 

kV-verbinding bestaat uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) treedt 

er een knelpunt op bij een  volledig in bedrijf 

zijnd net ( N-0).  

Dit knelpunt wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een sterk toenemende belastingvraag in 

het stedelijke gebied van Rotterdam.  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Ommoord-Krimpen. 



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Alblasserdam-Arkel. Deze  

150 kV-verbinding bestaat uit twee bovenlijn -

circuits. In 2050 (alle scenario's) kan er niet 

worden voldaan aan de enkelvoudige storings-

reserve bij een volledig in bedrijf zijnd net  

(N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

sterke toename van decentraal opgesteld 

productievermogen (o.a. wind op land en/of 

zon-pv).  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Alblasserdam-Arkel.  

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380/150 kV-transformat oren Crayestein. Op het 

380 kV-station Crayestein staan op dit moment 

drie 380/150  kV-transformatoren opgesteld.  

In 2050 (Nationaal, Internationaal en Europees) 

kan er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zij nd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het deelgebied 

Crayestein (stedelijk gebied Dordrecht, 

Alblasserdam Gorinchem). De knelpunten 

treden voornamelijk op in een periode van 

hoge belasting en een lage inzet van  decen-

traal opgesteld productievermogen (o.a. wind 

op land en/of zon-pv).  

Uitbreiden transformatorcapaciteit station Crayestein (uitbreiden 

met een 4de 380/150 kV-transformator).  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Delft -Wateringen. Deze 150 

kV-verbinding bestaat deels uit twee bovenlijn -

circuits en deels uit twee kabelcircuits (onder -

gronds). In 2050 (alle scenarioõs) kan er niet 

worden voldaan aan de enkelvoudige storings-

reserve bij een volledig in bedrijf zi jnd net  

(N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied van Delft.  

Verzwaren van de 150 kV-verbinding Delft -Wateringen. 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding De Lier-Westerlee. Deze 150 

kV-verbinding bestaat uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) kan er 

niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het Westland 

(glastuinbouwgebied).  

1. Verzwaren 150 kV-verbinding De Lier-Westerlee.  

2. Uitbreiden 380/150  kV-transformatorcapaciteit Westerlee en 

De Lier.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380/150 kV-transformatoren Bleiswijk. Op het 

380 kV-station Bleiswijk staan op dit moment 

drie 380/150  kV-transformatoren opgesteld.  

In 2050 (alle scenarioõs) kan er niet worden vol -

daan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied rondom Zoetermeer.  

Uitbreiden transformatorcapaciteit station Bleiswijk (uitbreiden 

met een 4de 380/150 kV-transformator).  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380/150 kV-transformatoren Krimpen. Op het 

380 kV-station Bleiswijk staan op dit moment 

drie 380/150  kV-transformatoren opgesteld. In 

2050 (alle scenarioõs) treedt er een knelpunt op 

bij een volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een sterk 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied van Rotterdam.  

Uitbreiden transformatorcapaciteit station Krimpen (uitbreiden 

met een 4de 380/150 kV-transformator).  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Leiden-Sassenheim. Deze  

150 kV-verbinding bestaat uit twee bovenlijn -

circuits. In 2050 (alle scenarioõs) kan er niet 

worden voldaan aan de enkelvoudige storings-

reserve bij een volledig in bedrijf zijnd net  

(N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toename van decentraal opgesteld productie -

vermogen (o.a. wind op land en/of zon-pv). 

De knelpunten treden voornamelijk op in een 

periode van hoge inzet van decentraal opge -

steld productievermogen (o.a. wind op land 

en/of zon-pv) en een lage belasting. Er 

worden ook knelpunten geconstateerd bij een 

hoge belasting en lage inzet van decentraal 

opgesteld productievermogen (o.a. wind op 

land en/of zon-pv).  

1. Verzwaren van de 150 kV-verbinding Leiden-Sassenheim.  

2. Conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit naar 

waterstof. Deze waterstof via het gasnet transporteren.  

3. Grootschalige opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit  

op gemeenteniveau.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Leiden-Zoetermeer. Deze  

150 kV-verbinding bestaat deels uit twee boven -

lijncircuits en deels uit twee kabelcircuits 

(ondergronds). In 2050 (alle scenarioõs) kan er 

niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijn d 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied rondom Leiden.  

Verzwaren 150 kV-verbinding Leiden-Zoetermeer.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat*  

Lange 150 kV-verbinding Dordrecht Merwedehaven ð 

Dordrecht-Zuid. Deze 150 kV-verbinding bestaat 

uit twee kabelcircuits (ondergronds). De distri -

butietransformatoren zijn rechtstreeks op de 

kabelcircuits aangesloten ( trafoõs op steel).  

In 2050 (alle scenarioõs) kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toename van decentraal opgesteld productie -

vermogen (o.a. wind op land en/of zon-pv). 

De knelpunten treden voornamelijk op in een 

periode van hoge inzet van decentraal opge -

steld productievermogen (o.a. wind op land 

en/of zon-pv) en een lage belasting. Er 

worden ook knelpunten geconstateerd bij een 

hoge belasting en lage inzet van decentraal 

1. Verzwaren van de 150 kV-verbinding Dordrecht 

Merwedehaven-Dordrecht-Zuid en het realiseren van een 

volwaardig 150 kV-station Dordrecht -Zuid.  

2. Conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit naar 

waterstof. Deze waterstof via het gasnet transporteren.  

3. Grootschalige opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit  

op gemeenteniveau.  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

opgesteld productievermogen (o.a. wind op 

land en/of zon-pv).   

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 150 kV-verbinding Ommoord-Rotter dam 

Marconistraat. Deze 150 kV-verbinding bestaat 

twee kabelcircuits (ondergronds). In  2050 (alle 

scenarioõs) kan er niet worden voldaan aan de 

enkelvoudige storingsreserve bij een volledig in 

bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een sterk 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied van Rotterdam.  

Verzwaren 150 kV-verbinding Ommoord-Rotterdam Marconistraat.  

2050 Reg* 

2050 Nat*  

Lange 150 kV-verbinding Rõdam Centrum-Rõdam 

Marconistraat. Deze 150 kV-verbinding bestaat 

uit twee kabelcircuits (ondergronds). In 2050 

(Nationaal en Regionaal zonder flex) kan er nie t 

worden aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een sterk 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied van Rotterdam.  

Verzwaren 150 kV-verbinding Rõdam Centrum-Rõdam Marconistraat 

(incl. realiseren volwaardig 150  kV-station Rõdam Centrum).  

2050 Reg* 

2050 Nat*  

Lange 150 kV-verbinding Rõdam Centrum-Rõdam 

Waalhaven. Deze 150 kV-verbinding bestaat uit 

één enkel kabelcircuit (ondergronds). In 2050 

(Nationaal en Regionaal zonder flex) kan er niet 

worden aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een sterk 

toenemende belastingvraag in het stedelijke 

gebied van Rotterdam.  

Verzwaren 150 kV-verbinding Rõdam Centrum -Rõdam Waalhaven 

(incl. realiseren volwaardig 150  kV-station Rõdam Centrum).  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380/150 kV-transformatoren Westerlee. Op het 

380 kV-station Westerlee staan op dit moment 

drie 380/150  kV-tran sformatoren opgesteld. In 

2050 (alle scenarioõs) kan er niet worden vol -

daan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in het Westland 

(glastuinbouwgebied).  

Uitbreiden transformatorcapaciteit station Westerlee (uitbreiden 

met een 4de 380/150 kV-transformator).  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380/150 kV-transformatoren Wateringen. Op het 

380 kV-station Wateringen staan op d it moment 

drie 380/150  kV-transformatoren opgesteld. In 

2050 (alle scenarioõs) kan er niet worden vol -

daan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1). 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

toenemende belastingvraag in  het stedelijke 

gebied van Den Haag. 

Uitbreiden transformatorcapaciteit station Wateringen (uitbreiden 

met een 4de 380/150 kV-transformator).  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Crayestein-Simonshaven. 

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee boven -

lijncircuits. In 2050 (Regionaal*, Nationaal en 

Nationaal*) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2050 

(overige scenarioõs) kan er niet worden voldaan 

aan de enkelvoudige storingsreserve bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Crayestein-

Simonshaven. 

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gasunie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)locati e. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Crayestein-Krimpen.  

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee 

bovenlijncircuits. In 2050 (Regio naal* en 

Nationaal*) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2050 

(overige scenarioõs) kan er niet worden voldaan 

aan de enkelvoudige storingsreserve bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorz aakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Crayestein-Krimpen. 

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-statio n Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gasunie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Maasvlakte-Simonshaven. 

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee 

bovenlijncircuits. In 2050 (alle scenario õs 

behalve Internationaal) treedt er een knelpunt 

op bij een volledig  in bedrijf zijnd net ( N-0).  

In 2050 (Internationaal) kan er niet worden 

voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve bij 

een volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Maasvlakte-

Simonshaven.  

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gasunie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Maasvlakte-Westerlee.  

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee 

bovenlijncircuits. In 2050 (Regionaal*, Nationaal 

en Nationaal*) treedt er een knelpunt op bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-0). In 2050 

(overige scenarioõs) kan er niet worden voldaan 

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Maasvlakte-

Westerlee. 

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gasunie.  



 

  

 

Scenario Termijn  Omschrijving  Oorzaak Oplossing 

aan de enkelvoudige storingsreserve bij een 

volledig in bedrijf zijnd net ( N-1).  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)  locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Westerlee -Wateringen.  

Deze 380 kV-verbindi ng bestaat uit twee boven -

lijncircuits. In 2050 (alle scenario õs) kan er niet 

worden voldaan aan de enkelvoudige storings-

reserve bij een volledig in bedrijf zijnd net  

(N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Westerlee -

Wateringen.  

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gasunie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Bleiswijk -Wateringen.  

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee 

bovenlijncircuits. In 2050 (alle scenario õs) kan 

er niet worden voldaan aan de enkelvoudige 

storingsreserve bij een volledig in bedrijf zijnd 

net ( N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Bleiswijk -

Wateringen.  

2. Extra elektrolyser (s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabij heid van 380 kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gas unie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stations)locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  

2050 Reg 

2050 Reg* 

2050 Nat 

2050 Nat* 

2050 Int 

2050 Eur 

Lange 380 kV-verbinding Bleiswijk -Krimpen.  

Deze 380 kV-verbinding bestaat uit twee boven -

lijncircuits. In 2050 (alle scenario õs) kan er niet 

worden voldaan aan de enkelvoudige storings-

reserve bij een volledig in bedrijf zijnd net  

(N-1).  

Dit knelpunt wordt veroorzaakt door een 

aanzienlijke groei van offshore wind 

(aangesloten op 380 kV-station Maasvlakte).  

1. Verzwaren/uitbreiden 380  kV-verbinding Bleiswijk -Krimpen.  

2. Extra elekt rolyser(s) plaatsen nabij aanlanding wind op zee 

(in de directe nabijheid van 380  kV-station Maasvlakte). 

Aandachtspunt is de beschikbare transportcapaciteit in het 

waterstofnetwerk van Gas unie.  

3. Wind op zee laten aanlanden (aansluiten) op een andere 

(stat ions)locatie. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten 

ontstaan op andere plekken in (E)HS-net.  
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I.3  Koppelpunten  

Disclaimer:  Bij de volgende figuren is voor de resultaten met flex alleen de flex op de 

aanbodknelpunten (ODN) meegenomen. Voor de vraagknelpunten (LDN) is flex in beide 

gevallen niet mee genomen. Dit geldt niet voor de resultaten in het voorzieningsgebied van 

Liander, aangezien hier niet voor alle scenarioõs doorrekeningen zijn gemaakt zonder flex. 

Daarom is hier ook bij de vraagknelpunten (LDN) flex m eegenomen. Zie de disclaimer in 

Paragraaf 5.4 voor meer informatie hierover.   

 

Figuur 64 ð Visualisatie overbelasting koppelpunten scenario 2030 Klimaatakkoord  

  
 

Figuur 65 ð Visualisatie overbelasting koppelpunten scenario 2050 Regionale Sturing zonder flex  

 
 


